


















Este  trabajo  tiene  por  objetivo  servir  como  Trabajo  Fin  de Grado  para  el Grado  en 
Arquitectura  Técnica de  la Universidad de A Coruña,  en  la  convocatoria de  Julio de 
2014. 
El presente trabajo consta de un proyecto de rehabilitación de una vivienda unifamiliar 
situada  en  el  Ayuntamiento  de  Ames,  A  Coruña.  Se  trata  de  una  construcción 






Es objetivo principal  también  la  integración de  la vivienda con el entorno  rural en el 
que  se  encuentra, mediante  el  empleo  de  técnicas  de  construcción  usadas  antaño 
mezcladas con las nuevas tecnologías y nuevas técnicas, consiguiendo así una vivienda 






































































































































































































































































































Su  núcleo  urbano más  poblado  es O Milladoiro  (11.789  habitantes  (INE  2011)).  Sin 
embargo  la  capital  municipal  se  encuentra  en  Bertamiráns  (6.387  habitantes  (INE 
2011)).  El  resto de  la población  se  encuentra distribuida  en diversas urbanizaciones 
próximas  a  estos  núcleos  y  en  la  zona  rural,  siendo  la  zona  centro‐sur  del 
ayuntamiento la más poblada del mismo. 
Las  parroquias  que  forman  parte  del  ayuntamiento  son  Agrón,  Ameijenda,  Ames, 
Biduído  (en  la que  se encuentra O Milladoiro), Bugallido  (en  la que  se encuentra  la 









y  Teo. Nace  en  los  años  80,  fruto  de  la  proximidad  a  Santiago  de  Compostela  y  al 
abaratamiento del precio de la vivienda con respecto a la capital gallega. Su población 




dista  aproximadamente  8  kilómetros  de  O  Milladoiro  y  a  10  de  Santiago  de 
Compostela, lindando por su zona oeste con el ayuntamiento de Brión. O Milladoiro es 
el centro comercial del municipio, debido a un sector terciario nuevo pero sólido, y un 









a  su  localización  en un  valle.  Las  lluvias  se  concentran principalmente de octubre  a 
mayo.  La  temperatura media  anual es de 14º. Diciembre el mes más  frío  tiene una 











Aun  así,  este  ayuntamiento  mantiene  parte  de  su  economía  tradicional,  así  se 
contabilizan 229 explotaciones bovinas con 1.600 cabezas de ganado. 
Los datos de ocupación de los habitantes por sectores señalan que casi 200 se dedican 
a  la agricultura, 20 a  la pesca, cerca de 1.000 a  la  industria, 1.000 a  la construcción y 
más de 6.000 al sector servicios. 
 Comunicaciones: 
El  hecho  de  la  cercanía  con  Santiago  de  Compostela  y  el  pertenecer  al  Área 
metropolitana  de  Santiago  de  Compostela  hace  que  tenga  unas  comunicaciones 
excelentes.  La AG‐56  comunica Bertamiráns  con  Santiago  y O Milladoiro,  enlazando 
con la Autopista del Atlántico 
La  red  de  transportes  está  dentro  de  la  red  de  transporte  metropolitano.  Las 



































‐ Iglesia  Parroquial  de  Santo  Tomé  de  Ames,  edificio  barroco  en  sillares  de 
granito, con torre central. 
‐ Iglesia  Parroquial  de  Santa  María  de  Trasmonte,  en  estilo  barroco  rural, 
recientemente restaurada. 































particular  que  actualmente  se  encuentra  en  desuso  por  su  deficiente  estado  de 
conservación.  
La  primera  construcción,  que  consistía  únicamente  en  la  casa,  sin Alpendre  y  sin  el 
baño posterior,  fue  construida aproximadamente en el año 1903 por el padre de  la 
familia  Araújo  Gómez.  Era  una  familia  que  vivía  en  la  parroquia  de  Ortoño  y  se 
dedicaba al cuidado y posterior venta de ganado de tipo vacuno y porcino. Esta familia 
constaba  del  padre  y  sus  dos  únicos  hijos,  aunque  se  dice  que  no  eran  sus  hijos 









Pero  a  los  pocos  meses,  un  virus  desconocido  acaba  con  prácticamente  todos  los 








a  ambos  en  una  posada  que  había  en  la  zona,  Pudiendo  ellos  así,  recuperarse 
económicamente. 
5 años más  tarde, en el año 1897,  los hijos movidos por  la motivación de  su padre, 
deciden continuar con la construcción de la vivienda, que fue construida poco a poco, 
ya que no disponían de recursos.  
















y  sus 5 hijos vivían  juntos en esta casa. Al  ser una  familia grande y por necesidades 
personales, deciden  construir un baño  completo en  la parte posterior de  la  casa, ya 
que en  la planta primera  solo  se disponía del actual aseo. Y es entorno al año 1940 
cuando se construye dicho baño. 
Esta  familia permaneció viviendo en esta vivienda hasta el año 2002 quedando vacía 
desde  entonces  hasta  el  año  2010,  año  en  el  cual,  el  actual  propietario,  Santiago 














Ames, provincia de A Coruña.  Su  referencia  catastral es 2033704NH3423S0001RM  y 
sus coordenadas relativas X=531.960,63 m; Y=4.743.097,90 m. 



























































































































con  unas  dimensiones  de  12,90  x  6,80 m medidos  por  el  exterior  de  la misma.  La 














Las  fachadas  quedan  constituidas  pos  los  propios muros  de  carga  que  sustentan  la 
edificación. Arrancan en profundidad del suelo formando la cimentación y se levantan 
hasta  los aleros. Los muros de carga están  formados por mampuestos de diferentes 
tamaños.  Los más grandes de encuentran delimitando  las esquinas  y  los huecos, de 
manera que el resto de  los muros  lo forman mampuestos de diferentes dimensiones. 














Las  zonas  bajas  del  muro  se  encuentran  con  grandes  problemas  de  humedad  por 
filtraciones, sobre todo en la fachada oeste, al encontrarse esta aproximadamente 1,5 
m por debajo de  la cota natural del terreno. Por  lo general están en buen estado de 















como  trastero.  Esta  zona está  a  la misma  cota que  la planta primera por  lo que  se 
accede a ella a través de una escalera de mano desde el descansillo. En esta estancia 









primera  puerta  a  la  derecha  se  encuentra  la  cocina  que  consta  de  una  ventana 
practicable  de dimensiones reducidas que da a la fachada este. De frente se encuentra 
las escalera de acceso a la planta superior citadas anteriormente. La primera puerta a 
la  izquierda  se  localiza el  salón comedor y dispone de una ventana practicable en  la 
fachada  sur.  La  segunda puerta  a  la  izquierda  se halla una  zona no habitable usada 
como trastero ventilada a través de una abertura de dimensiones reducidas situada en 
la fachada sur. 











en  un  estado  de  conservación  aceptable.  Las  puertas  interiores  son  de  madera 
formadas  por  tablas  verticales  unidas  a  dos  largueros  horizontales  y  uno  inclinado 
mediante puntas. 


















































































Ante  cualquier  síntoma  patológico  es  preciso,  para  poder  solucionarlo,  conocer  su 
origen, sus causas, la evolución del mismo, y su estado actual. 
Es de destacar  la  importancia que en este ámbito tienen  los ensayos para determinar 
las  propiedades  físicas,  así  como  su  comportamiento  frente  a  los  agentes  de 
alteración. En los últimos años, se ha pasado de una mera descripción cualitativa de los 
materiales, a disponer de abundantes datos  cuantitativos  sobre  sus  características  y 
propiedades.  La  interpretación  de  dicho  comportamiento,  en  relación  con  las 
propiedades  y  características,  permite  precisar  el  alcance  de  los  mecanismos 
implicados en los procesos de degradación.  
Intentaremos desarrollar las diferentes etapas de intervención, así como los métodos y 












Una  vez  diagnosticada  la  causa,  a  las  actuaciones  destinadas  a  recuperar  el  estado 














‐ Humedad.  El  contenido  de  humedad  es  superior  al  deseado  en  ese 
material. 
‐ Erosión.  Pérdida  de masa  en  un material.  Esta  lesión  es  debida  a  los 
agentes  atmosféricos,  la  lluvia,  el  hielo  superficial  y  el  viento  con 
partículas suspendidas. 
‐ Costra  o  suciedad.  Lámina  o  corteza  de  material  coherente,  que  se 
forma  en    la  parte  externa  del  material,  debido  a  las  partículas  en 
suspensión que se encuentran en el viento, y también producto de una 
transformación  superficial,  y  cuya  naturaleza  químico‐mineralógica  y 
características  físicas  son  parcial  o  totalmente  distintas  de  las  del 
substrato sobre el que se asientan. 
o Mecánicas: predomina el factor mecánico en  las causas, evolución y síntomas. 
Se  incluyen  lesiones en  las que haya movimientos o se produzcan aberturas o 
separaciones entre materiales o elementos, o en las que haya desgaste. 
‐ Deformaciones.  Provocadas  por  cualquier  ámbito  sufrido  por  un 
elemento estructural o de cerramiento debido a un esfuerzo mecánico, 
tanto durante la ejecución de la unidad como una vez haya sido puesta 






‐ Grietas.  Se  trata  de  la  abertura  longitudinal  incontrolada  de  un 
elemento constructivo, estructural o de cerramiento que afecta a todo 
su espesor. 
‐ Fisuras. Afectan  a  la  superficie  o  al  acabado  del material  o  elemento 
constructivo, normalmente se debe esto a cualquier deformación que el 






o Químicas:  proceso  patológico  de  origen  químico,  influyen  directa  o 
indirectamente en el deterioro de los materiales elementos como compuestos 
de  azufre  y  nitrógeno;  óxidos  de  carbono;  cloruros  y  floruros;  compuestos 
orgánicos volátiles y partículas sólidas. 
‐ Eflorescencias.  Consisten  en  la  cristalización  en  la  superficie  de  un 
material, de  las sales solubles contenidas en el mismo, y arrastradas al 




en  que  el  agua  cristaliza  en  oquedades  próximas  a  la  superficie  del 
material, dando lugar con el tiempo a desconchados del mismo. 
‐ Oxidación. Transformación de un material por la acción del oxígeno o de 
un  oxidante.  Se  produce  en  los  metales  debido  a  los  agentes 
atmosféricos. 
‐ Corrosión. Consiste en  la pérdida progresiva de partículas de  la parte 
superficial  del metal  como  consecuencia  de  la  aparición  de  una  pila 
electroquímica,  en  presencia  de  un  electrolito,  el  metal  en  cuestión 
actúa  como  ánodo,  perdiendo  electrones  a  favor  del  polo  positivo 
(cátodo), electrones que acaban deshaciendo moléculas, con  lo cual se 
pierde metal. 
‐ Organismos  vivos.  Determinados  organismos  vivos  que  se  asientan 
sobre  los materiales, participan de  la alteración química (biodeterioto). 
Entre  los  agentes  bióticos  de  mayor  incidencia  destacan:  bacterias, 
hongos, algas, líquenes, briofitas, plantas superiores y animales. 











Las  causas  directas  unidas  a  las  indirectas  posibilitan  la  aparición  del  proceso 
patológico, y pueden ser de proyecto, de ejecución, de material y de mantenimiento. 
 Reparación de las causas: 
Sobre  las  causas  indirectas,  susceptibles  de  corrección  por  sustitución  o  por  la 
disposición de nuevos materiales o elementos constructivos. 






disposición  o  la  adicción  de  nuevos  elementos  constructivos  que 
corrijan el defecto. 
‐ Cuando  el  problema,  es  solo  de  mantenimiento,  se  efectuarán  las 
correcciones oportunas aplicando las protecciones más adecuadas.  
Sobre  las causas directas, es más difícil  la manera de actuación, ya que  la mayoría de 
estas son producidas por agentes atmosféricos o contaminantes. 
‐ Cuando  las  causas  son  mecánicas,  se  actuará  sobre  los  esfuerzos  o 
cargas  que  sean  previsibles,  tratando  de  eliminarlos  o  limitarlos.  Se 
podrán  hacer  desaparecer,  por  ejemplo  cargas  permanentes 
innecesarias, o limitar las sobrecargas en lugares puntuales. 
‐ Causas  físicas,  son  imposibles  de  evitar,  por  lo  que  se  requiere  una  
protección física o química de los materiales. 
‐ Cuando  la causa es   de origen químico, se actuará sobre  la misma   de 
forma directa protegiendo el material. 











‐ Erosión  física.  Dependiendo  del  estado  de  deterioro  del material,  se 
puede  llegar    a  sustituir,  o  proceder  a  su  reparación  con  pastas 
endurecedoras, y nuevos acabados. 
‐ Costra  o  suciedad.  Se  repara  con  una  limpieza,  natural,  química  o 
mecánica. 
o Mecánicas. 
‐ Deformaciones.  Dependiendo  del  estado  en  que  se  encuentre  el 
elemento deformado, se puede optar bien por su sustitución, bien por 
parar  la  deformación  o  también  devolviéndolo  a  la  posición  inicial 
aplicándole una fuerza contraria a la deformación, si procede. 
‐ Grietas. Su corrección solo es posible mediante demolición y reposición 
del  elemento.  El  empleo  de  grapas  o  vendas,  tampoco  supone  una 
solución a largo plazo. 
‐ Fisuras. Lo habitual es la demolición y reposición de los mismos. 
‐ Desprendimientos.  La  solución  es  la  demolición  y  recolocación  de  las 




‐ Eflorescencias.  Se procederá  a un  tratamiento de  limpieza  superficial, 
bien con agentes naturales, o químicos. 
‐ Oxidación.  Requiere  la  eliminación  por  completo  del  óxido  existente, 
mediante cepillado, y la sustitución por una capa protectora. 
‐ Corrosión. Dependiendo del estado en que se encuentre se procederá a 
la  limpieza  como  en  el  caso  de  la  oxidación,  o  bien  se  sustituye  el 
material. 
‐ Organismos vivos. Se procederá a su eliminación y posterior aplicación 
de  elementos  repelentes.  En  el  caso  de  los  xilófagos,  una  vez 
eliminados, se debe considerar la integridad del elemento. 
‐ Erosión  química.  Dependiendo  del  estado  en  que  se  encuentre, 






La piedra,  con  respecto  a otros materiales, presenta  la  ventaja de  tener una mayor 






A pesar de que el medio ambiente genera cambios en  las estructuras de  la piedra,  la 
alteración natural de la misma es lenta y los cambios se producen en el transcurso de 
grandes espacios de tiempo. 
Las  características  petrográficas    de  los  materiales  rocosos  más  directamente 



















‐ Composición Química:  es  fundamental,  su  conocimiento  a  la  hora  de 




cloruros.  Las  sales  ferrosas  se  hidrolizan  aumentando  de  volumen  y 
favorecen  la  ruptura  de  costras  superficiales.  Los  álcalis  pueden 
reaccionar con materiales silíceos provocando expansiones. 
Una alteración típica de  las calizas, es  la formación de una costra enriquecida en CO3 
Ca,  llamada  calcín,  tanto  en  ambientes  contaminados  como  naturales,  o  en  SO4Ca, 
llamada sulfín, propia de ambientes contaminados. 
‐ Composición Mineralógica:  un mismo  compuesto  puede  cristalizar  de 





medio.  Incluso  un  mismo  cristal  debido  a  su  anisotropía,  puede 
comportarse de forma diferente según la orientación. 
Un  ejemplo  lo  encontramos  en  los  granitos,  por  su  composición mineralógica  y  la 
humedad,  se  produce  un    incremento  de  volumen  de  los  feldespatos    y  arcillas  al 
hidrolizarse, así como su disolución en agua rica en ácido carbónico. 




La existencia de  granos  grandes en una matriz microcristalina,  supondrá una mayor 
alterabilidad  que  si  los  granos  son  pequeños,  y  la  progresión  del  indicador  hacia  el 
interior más rápida. 
En  los  defectos  intercristalinos,  pueden  localizarse  alteraciones,  así  en  rocas  que 












‐ Térmicos: dependerán de  la magnitud y  frecuencia de  las oscilaciones, 
así  como  de  la  porosidad  y  conductividad  térmica  de  la  piedra.  La 
diferencia de  temperatura entre el día  y  la noche en  la  superficie del 
muro, puede llegar a ser de 60‐70ºC, lo que por sí sola puede provocar 
daños  tales  como:  rupturas,  fracturaciones,  fisuraciones  y 












‐ Capilaridad desde el suelo:  la humedad asciende a  través de  la 
piedra transportando sales solubles, y el llegar a mayor o menor 
altura dependerá de las propiedades de la piedra. 
‐ Lluvia:  esta  puede  llegar  de  3  formas  diferentes  (penetración, 
percolación y chorreo), el agua se  filtra al  interior del material, 
una  vez  retenida  por  éste,  se  mueve  por  la  red  capilar  del 
mismo, y se eliminara por evaporación. Durante este periodo de 
tiempo,  se  producen  ciclos  de  humidificación  y  secado, 
considerados  como  uno  de  los mecanismos  de  alteración más 
efectivos.  Los  factores  hidráulicos  se  relacionan  con  la mayor 
parte  de  los  indicadores  de  alteración:  costras,  concreción, 
incrustaciones. 
‐ Viento: da  lugar a un aumento de  la evaporación,  la erosión, el aporte 
de  sales  y  el  favorecimiento  de  la  penetración  de  la  lluvia.  El  factor 
viento  está  relacionado  principalmente  con  la  corrosión  y  erosión, 
formación de huecos, picado, formación de cavernas y cancerización. 
‐ Composición  del  aire:  CO2,  influye  en  la  solubilización  de  las  calizas, 






Los    aniones de mayor presencia  son  sulfatos,  cloruros, nitratos  y  carbonatos,  y  los 
cationes  son  calcio,  sodio,  magnesio,  potasio,  hierro  y  amoníaco,  la  composición 
depende del lugar donde se encuentren. Así podremos encontrar mayor concentración 
de cloruros en  las  zonas costeras, y de  sulfatos y nitratos en ambientes urbanos, en 
una cantidad muy grande respecto a los ambientes rurales. 





orgánicos  y  NH3  y  los  aerosoles  de  ácidos,  sales,  metales  y  partículas 
carbonosas. 








la migración  se  produce  hacia  la  superficie,  puede  originar  la  creación  de  la  costra 
calcín,  disminuyendo  la  permeabilidad,  y mejorando  la  compacidad  de  la  roca,  sin 
embargo  las nuevas estructuras  cristalinas  formadas,  junto  con  la unión de  sulfatos, 
pueden  tener  un  volumen  especifico  diferente,  dando  lugar  a  tensiones  y  pueden 
producir desagregaciones. 
Los óxidos de nitrógeno, participan en reacciones fotoquímicas, en presencia de otros 
compuestos orgánicos, originando  contaminantes  secundarios  como el  ácido nítrico, 
que desplaza  al  carbono para  formar nitratos  y  radicales de  gran  importancia  en  la 
oxidación.  Para  que  se  produzca  la  cristalización  se  requieren  humedades  relativas 
inferiores al 50 %. 
Los  compuestos  orgánicos  volátiles,  no  se  relacionan  de  forma    directa  con  la  
corrosión, pero si  intervienen en  las reacciones fotoquímicas de  la atmósfera, que en 
conjunción  con  los  óxidos  de  nitrógeno,  dan  lugar  a  contaminantes  secundarios 
activos. 
El amoníaco, es debido a  la descomposición biológica de  sustancias orgánicas,  suele 
presenciarse  en  zonas  cercanas  a  plantas  de  tratamientos  de  residuos  urbanos,  y 
plantas de elaboración de  fertilizantes. Neutraliza  los ácidos, origina  la presencia de 
sales y favorece la oxidación del SO2. 
Aerosoles  naturales:  fundamentalmente  producidos  por  nieblas  marinas,  polvo 
arrastrado  por  el  viento.  Por  su  carácter  químico,  el  aerosol  atmosférico  se  puede 
clasificar en ácido, salino y catalizador. La deposición directa de los aerosoles sobre la 
piedra es  causa de  la  formación de depósitos que  se  constituyen, por  su  riqueza en 
sustancias activas y catalíticas, en verdaderos reactores químicos 
 Factores biológicos. 












 En  el  momento  de  sustracción  de  la  piedra  de  la  cantera,  sufre  una 
descompresión  que  puede  originar  factores  o  tensiones  que  permanecen 
residuales, sumándose a las ejercidas por el edifico. 
Todo tipo de tensiones, pueden originar rupturas y  han de tenerse en cuenta a la hora 
de  realizar  ampliaciones,  demoliciones,  en  definitiva  cualquier  actuación  que 
modifique el equilibrio estático alcanzado. 
 Factores de incompatibilidad. 
Se  producen  cuando  existe  contacto  entre  diferentes  materiales,  provocando 


















procesos  de  disolución  o  cambio  químico,  debido  al  arrastre  de  los  granos  ya 
disgregados. La acción conjunta de la lluvia y viento, también es muy perjudicial, sobre 
todo por la penetración del agua en el interior de la piedra. 
Debemos  tener  en  cuenta  los    rozamientos  producidos  por  los  chorros  de  agua 








La  conductividad  térmica  de  las  piedras  es  muy  baja,  por  lo  que  diferencias  de 
temperatura en su seno son causa de expansiones diferenciales que originan  fuerzas 
destructivas. También deberán tenerse en cuenta la presencia de diferentes materiales 
en  contacto  con  estas  y  coeficientes  de  conductividad  diferente,  pues  entre  los 
diversos componentes, pueden alcanzar gran magnitud. 
 Cambio de volumen en capilares e intersticios. 






volumen  y hace de  cuña,  con el  resultado de un progresivo  aumento de  la  fisura u 
posterior rotura de la piedra. 
 Disolución de la piedra o cambio de forma química. 
Toma  aquí  importancia  el  papel  desempeñado  por  el  agua  en  calidad  de  solvente, 
actuando directamente  sobre  los  componentes de  la piedra,  y  formando  soluciones 
generalmente  de  carácter  ácido,  por  ejemplo  a  la  disolución  de  contaminantes 
atmosféricos, que reaccionan químicamente  con la piedra. 
Un ejemplo  claro es el del anhídrido  carbónico disuelto en el agua de  lluvia  y en  la 
ascendente del suelo, a veces cientos de veces más rica en este compuesto, favorece la 
disolución  de  los materiales  caliza  a  través  de  la  formación  de  bicarbonato  cálcico 
soluble. 
Este proceso afecta  también, a  la disolución, aunque más  lenta, de  los  feldespatos y 




‐ Uno de naturaleza  física,  consistente en  la destrucción mecánica  causada 
por  el  crecimiento  de  raíces  de  plantas,  rizoides  de  musgos,  hifas  de 
hongos, o algas endolíticas perforantes. Las  raíces de plantas, pueden dar 
lugar a intercambio de iones, y la acumulación de humedad, que se produce 






‐ Otro  de  tipo  químico,  causado  por,  principalmente  ácidos,  como  los 














‐ Pátina  biogénica:  recubrimiento  de  carácter  orgánico  de  tonalidad 
variable. 




 Deposito  superficial:  Acumulación  de  material  de  origen  diverso,  polvo, 




 Eflorescencia:  Capa  o  agregado  cristalino  de  sales  solubles,  de  color 
blanquecino,  no muy  consistente,  que  se  forma  en  la  superficie  de  una 
piedra  porosa,  debido  a  fenómenos  de  migración  y  evaporación  e  agua 




externa  de  la  piedra,  producto  de  una  transformación  superficial,  y  cuya 
naturaleza  químico‐mineralógica,  y  características  físicas  son  parcial  o 
totalmente distintas de las del substrato pétreo sobre el que se asienta. 

















 Desagregación:  Alteración  física  que  comporta  una  descohesión  debida  a  la 






 Placa:  Laja  o  capa  compacta,  alterada  o  no,  de  cierta  extensión  y  espesor 










‐ Vermiculaduras:  cuando  son  finas  y  sinuosas  semejantes  a  pistas  de 
gusanos. 
 
 Picadura:  Erosión  o  corrosión  puntiforme  caracterizada  por  la  formación  de 
pequeños orificios o cavidades en la piedra. Suele formarse a partir de núcleos 








de  la  roca    “pelos de  cantería”, otros  son  inducidas por esfuerzos mecánicos 
producidos en la fábrica. 




El  objetivo  de  esta  técnica  es  el  de  eliminar  de  su  superficie  toda  la  suciedad,  y 
cualquier producto nocivo que acelere el proceso de deterioro. También consiste en 
mejorar la percepción visual del edificio. 
Se  deberá  tener  en  cuenta  antes  de  comenzar,  la  naturaleza  de  la  piedra  y  de  los 
productos a eliminar, pues estos suelen ser de diversa naturaleza, desde sales solubles, 





La  consolidación  de  la  piedra  tiene  como  objetivo  aumentar  la  cohesión  de  los 
componentes de  la  zona  superficial alterada. Para ello  se procede a  la aplicación de 
productos  sobre  la  superficie  de  la  piedra  que  mejore  la  adherencia  de  la  parte 
deteriorada con la sana  e incluso aumente su resistencia mecánica. Es importantísimo, 
que el  tratamiento  aplicado, penetre en el  interior de  la piedra  sana,  además de  la 
deteriorada, para consolidar la unión perfectamente. 
Para  que  la  adherencia  del  producto  a  la  piedra  sea  duradera,  es  necesario  que  el 
consolidante, una vez haya penetrado, pase del estado líquido al sólido, disminuye de 
esta forma la porosidad en la piedra en la zona de actuación. 



















Consiste  en  el  cambio  de  una  piedra  de  edificación  por  otra,  de  aspecto  y 
características  petrofísicas  adecuadas  al  edificio  y  ambiente  donde  se  va  a  ubicar. 
Dados  los  actuales  estudios  petrofísicos,  se  pueden  hacer  las  sustituciones  con 
fiabilidad, incluso con mejores resultados que el de la pieza sustituida. 
 Reintegración. 













La  limpieza  debe  basarse  en  el  conocimiento  del  soporte,  de  la  naturaleza  de  los 
productos a eliminar, de su interacción, de las causas que han originado el deterioro y 
del ambiente en que se encuentra ubicado el objeto. 
Toda  operación  de  limpieza  debe  contar  con  un  estudio  estratigráfico  previo  del 










los métodos  a  utilizar  y  su  incidencia  sobre  la  superficie,  así  como  para  regular  la 
aplicación  de  los  diferentes  sistemas  y  definir  claramente  su  metodología  de 
aplicación.  










limpiar.  Es  importante que  la  separación  tenga  lugar  justo  en  la  interfase  suciedad‐
piedra, sin dañar la piedra. 
Los principales métodos mecánicos son: 
‐ Métodos  mecánicos  sencillos:  consiste  en  limpieza  manual,  con  espátulas, 
papel  de  lija,  piedra  pómez,  etc.  La  eficacia  de  este método,  depende  de  la 
habilidad y sensibilidad del operador. 
‐ Chorro  de  arena:  este  se  podrá  aplicar  en  seco  o  en  húmedo.  La  acción 
mecánica  depende  de  la  presión  del  chorro  de  abrasivo,  de  su  dureza  y 
densidad y de la forma de las partículas abrasivas. 
‐ El chorro de arena húmeda consiste en  la aplicación de una mezcla de agua y 
arena  a presiones  comprendidas entre 0.5  y 3 Kg/cm². De esta  forma, no  se 
produce polvo, ni para el operador, ni para el medio. Debe completarse con un 
enjuagado con agua. En edificios históricos, no es recomendable, pues moviliza 
las sales solubles en  los paramentos, con  la posibilidad de cristalización de  las 
mismas durante  los procesos de evaporación. No deberá utilizarse en  tiempo 
frío, y con posibilidades de heladas,   a fin de evitar  la gelifracción de  la piedra 
debido al agua introducida. 
‐ Chorro de  arena  seca: es de difícil  control, pues puede que elimine  también 
parte  de  la  piedra,  además  de  la  suciedad.  Tampoco  se  recomienda  en  la 





cualquier  estación  del  año,  no  provoca  eflorescencias.  Debemos  tener  en 
cuenta  el material  abrasivo,  pues  este  significa  riesgo  para  el  operador  y  la 
piedra. 
‐ Minichorro de arena: consiste en un chorro fino de abrasivo, proyectados con 
instrumentos  adecuados  que  funcionan  con  aire  comprimido.  El  abrasivo, 
suelen  ser  esferas  de  vidrio  o  de  alúmina,  de  diámetro  aproximado  de  40 
micras,  abrasivo  fino,  y  de menor  dureza  y  tamaño  que  el  empleado  en  el 
chorro  de  arena.  La  presión  del  chorro  se  regula  con  facilidad  y  también  se 







Estos  métodos  aprovechan  la  acción  disolvente  del  agua  para  los  componentes 









2  a  3  atmósferas  como máximo.  En  piedras  descohesionadas,  no  se  deberá 
utilizar este tratamiento. 




‐ Agua nebulizada: para este método  se utilizaran  atomizadores que permiten 
usar   una mínima cantidad de agua, con un máximo efecto. Los atomizadores 
reducen el agua a niebla, esta serán gotas de 80 y 120 micras de diámetro, y 
una  superficie  especifica  muy  grande.  Disuelve  costras  negras,  y  reduce  la 
acción mecánica  de  limpiar  al mínimo.  Este método  no  es  recomendable  en 
rocas con un bajo grado de cohesión entre sus componentes. 
‐ Vapor de agua: el vapor es generado por una caldera, con una presión de 0.5 









pueden  ser  de materiales  absorbentes,  como  ciertas  arcillas.  Absorben  gran 












puede utilizar  el  ácido  clorhídrico,  ya que  causa una  fuerte degradación.  Los 
efectos  de  los  ácidos  pueden  ser  muy  duraderos,  incluso  pueden  llegar  a 
amarillear zonas de  la piedra que contenga minerales de hierro. También son 
usados  los  floruros  de  amonio  y  el  ácido  fluorhídrico.  En  rocas  calcáreas  el 
carbonato  cálcico  se  transforma  en  fluoruro  de  calcio, menos  soluble  que  el 
carbonato  pero  de  volumen  significativamente  menor,  provocando  en  la 




rocas  calizas, mármoles  y morteros para eliminar  las  costras de  yeso.  Se usa 
una mezcla de hexametafosfato de  sodio  con  formato de amonio, un agente 
humidificante  y  etanolamina,  a  un  pH  de  9.  El  metafosfato  de  sodio  y  el 
formato de amonio tienen  la propiedad de disolver el yeso si atacar el CO3Ca. 
Una  vez  aplicada  la mezcla,  se  eliminan  los  residuos  de  la  pasta  con  varios 
lavados  y  cepillados,  de  este  modo  las  sales  básicas  nocivas  que  pudiesen 
permanecer  en  las  piedras,  son  eliminadas.  Para  la  eliminación  también  se 
puede utilizar algodón hidrófilo bañado en agua destilada.  
Se  trata  de  un  método  de  limpieza  controlable,  pero  no  aconsejable  para 














sincronizadamente,  tanto en el  tiempo  como  en el espacio,  lo  cual permite un  fácil 
enfoque de pulsos luminosos extremadamente cortos (de unos pocos nanosegundos). 
Las  partículas  de  polvo  depositadas  sobre  la  piedra  son  eliminadas  sin  afectar  al 




se  produce  la  ionización  del material  depositado.  En  pátinas  o  costras muy  finas  la 















Este método  se  emplea  en  el  tratamiento  de  costras  sin  causar  ningún  daño  de  la 
piedra  subyacente.  La  limpieza  se  hace  a  partir  de  ciertos  aparatos  que  transmiten 
unas vibraciones desde un emisor a través de una película de agua a la costa negra. El 









Los  disolventes  orgánicos  más  utilizados  son:  el  tricloroetano  y  los  hidrocarburos 
alifáticos  (aminas)  o  aromáticos  (tolueno).  Estos  son  capaces  de  eliminar  aceites  y 


















de  los  componentes  de  la  piedra  y  pueden  comprometer  el  éxito  de  tratamientos 
posteriores de consolidación o hidrofugación. 
La  facilidad de su eliminación está  relacionada con  la solubilidad del  tipo de sal. Por 
ello, el análisis de  las sales presentes es  imprescindible. De acuerdo con su grado de 
solubilidad las sales tienen distinta capacidad de migración. 
En  la  práctica  no  se  pueden  eliminar  todas  las  sales  contenidas  en  el  interior  de  la 
piedra, por las consideraciones expuestas anteriormente; sin embargo podría existir la 
posibilidad de estabilizarlas si se controlan los aportes de humedad. 
Durante  el  proceso  de  desalinización  se  deberá  controlar  periódicamente  la 
concentración de las sales depositadas en los apósitos, hasta llegar a una estabilización 
y verificar que el proceso deja de ser eficaz. 














Para  que  su  utilización  sea  correcta  se  deben  cumplir  varios  requisitos,  entre  los 
cuales: 
‐ No  sólo  deben  eliminar  el  crecimiento  de  organismos  en  la  piedra,  sino  que 
tienen que hacerla más resistente a nuevas colonizaciones. 
‐ No deben dañar la piedra, ni cambiar su aspecto externo. 
‐ No  deben  ser  lavados  por  el  agua  de  lluvia  o  destruidos  por  los  rayos 
ultravioletas. 







En cuanto a  la eliminación de plantas,  se  recomienda previo a  su arranque,  secarlas 
con algún producto biocida, pues así no se dañará la piedra. 
 Consideraciones y recomendaciones: 





Se  consideran  pátinas  naturales  aquellas  transformaciones  cromáticas  del  material 
producidas a  lo  largo del tiempo por causas naturales y pátinas artificiales a aquellas 
capas aplicadas intencionadamente en el pasado, con fines protectores o estéticos.  







eliminarse  cuando  su  permanencia  comprometa  la  futura  conservación  del  bien 
cultural.  En  ningún  caso  se  decidirá  su  eliminación  unilateralmente,  sino  que  la 
decisión  se  tomará  por  acuerdo  del  equipo  interdisciplinario  responsable  de  la 
intervención,  justificando  y  documentando  exhaustivamente  el  proceso  y  los 
materiales  eliminados  cualquier  eliminación  injustificada  o  indocumentada  causaría 
una  pérdida  grave  de  información.  La  limpieza  sea  respetuosa  con  los  morteros 
originales en buen estado, que deberán tratarse como un elemento significativo en la 
configuración  del  valor  cultural  de  una  fábrica  y  se  conservaran  siempre  que  sigan 
cumpliendo su función. 
En el caso de que  fuera necesario  sustituir  los morteros,  se procederá a estudiar  su 
composición, dosificación, granulometría y textura, ya que representan un documento 
y como tal aportan información sobre la historia del edificio. 
















La  utilización  de  compuestos  inorgánicos  con  fines  de  lograr  la  consolidación  de  la 
piedra data de varios siglos, ya alcanzó su máximo desarrollo en el XIX. Los compuestos 
inorgánicos,  de  naturaleza  semejante  a  los  que  constituyen  la  piedra,  parecen,  a 
primera vista, los productos más idóneos para su reconstitución.  
En  la  aplicación  de  un  material  inorgánico  pueden  buscarse  dos  objetivos: 









Inconvenientes:  mayor  fragilidad  y  menor  elasticidad,  dificultad  de  conseguir  una 
penetración profunda, disminución de la resistencia a tracción, provocan un cambio de 
coloración  en  la  superficie  tratada  y  a  veces  originan  costras  delgadas muy  duras, 
como consecuencia de su baja penetración, que terminan desprendiéndose. 
Tipo de compuestos inorgánicos empleados en los tratamientos de los materiales: 
‐ Hidróxido de  cálcico: el producto  consolidante es,   en  realidad, el  carbonato 
cálcico resultante de su reacción con el anhídrido carbónico del aire. 
‐ Hidróxido de bario: los otros hidróxidos alcalinotérreos reaccionan de la misma 
manera  con  el  anhídrido  carbónico;  aunque  el material  depositado  no  sería 
igual al existente en la piedra, los carbonatos de estroncio y bario presentan la 





ya  que  reacciona  rápidamente  con  el  carbonato  cálcico,  produciendo  una 
costra delgada con muy débil poder consolidante. Con  las areniscas reacciona 
más  lentamente,  pero  la  acción  endurecedora  es  solo  superficial.  Los 
fluosilicatos  se  emplean  fundamentalmente  para  la  consolidación  de  piedras 
calizas o areniscas calcáreas. 
‐ Anhídrido  carbónico  y  carbonatos:  con estos  se pretende  reconvertir el  yeso 
formado en la superficie de las piedras alteradas en carbonato cálcico. 






























‐ Ceras:  pueden  ser  de  origen  animal,  vegetal  o  mineral,  y  sus  principales 
constituyentes  son  ésteres,  ácidos  graso  y  alcoholes  de  elevado  peso 
molecular. Las ceras sintéticas, son productos derivados del petróleo, y entre 
ellas  tienen  especial  interés  las  microcristalinas.  Buenas  características 
hidrófugas  y  consolidantes.  Son  uno  de  los  tratamientos  más  duraderos  y 
eficaces en la inmovilización de las sales solubles. El tratamiento puede hacerse 
aplicando  la cera disuelta en solventes apropiados, sumergiendo el objeto en 
cera  fundida, cuando es posible, o aplicando  la cera a  la piedra precalentada. 
Destacamos las ceras de polietileno y las de polietilenglicol, solubles en agua. 




‐ Resinas epoxi: son  los más usados entre  los termoestables en tratamientos de 
consolidación, aunque  su principal  campo de aplicación es  como adhesivos  y 
morteros.  Las  resinas  epoxi  propiamente  dichas  son  realmente  prepolimeros 
líquidos o sólidos que posteriormente reaccionan con agentes de curado para 
dar lugar a un plástico termoestable. 
‐ Resinas  de  estireno  poliéster:  los  poliesters  insaturados,  que  dan  lugar 











través    de  los  materiales,  sin  afectar  sensiblemente  a  su  aspecto,  puesto  que  la 
humedad es un factor muy importante en el deterioro de los materiales. 
Este efecto se puede conseguir de las siguientes maneras: 
‐ Taponamiento  de  los  poros  y  capilares;    son  tratamientos  de  impregnación 
total, cuyo objetivo es rellenar completamente todos  los huecos del material, 
con  el  fin  de  que  la  piedra  desarrolle mecanismos  de  alteración.  Se  suelen 
utiliza productos acrílicos, y productos a base de silicatos, fluosilicatos y ceras. 
‐ Creación de una película más o menos adherida a la superficie del material, con 







El  tratamiento  de  una  superficie  de  piedra  con  un  producto  hidrófugo,  es 
fundamentalmente  como  el  tratamiento  con  pintura  en  una  superficie  de  acero 

























‐ Elección:  debemos  tener  en  cuenta  las  propiedades  primarias  y  secundarias 
antes mencionadas antes de cada aplicación.  








caso  de  haber  humedad  en  el material  base,  o  haber  sido  limpio  con  agua, 
deberemos  dejar  transcurrir  al  menos  tres  días  secos  para  llevar  a  cabo  el 
tratamiento. 
‐ Control  del  tratamiento:  se    deberá  conocer  la  posible  duración  del  efecto 
hidrófugo, que depende del tipo de producto, del cuidado con que se  realiza la 











su  reacción  forma  carbonato  potásico,  que,  por  su  comportamiento  al 
cristalizar,  es menos  perjudicial  que  el  carbonato  sódico.  Actualmente  están 
siendo remplazados por las resinas de silicona. 
‐ Organosilícicos:  forman  películas  muy  finas  caracterizadas  por  una  gran 
hidrofobicidad,  duración  y  resistencia  a  los  agentes  atmosféricos.  Destacan 








el  polietilenglicol),  y  poseen  altas  cualidades  hidrófugas,  como  ya  hemos 
comentado en los consolidantes orgánicos. 
‐ Organometálicos:  no  son  muy  utilizados,  el  que  más  es  el  estearato  de 
aluminio. 
‐ Polímeros orgánicos: son resinas acrílicas que se están usando a menudo como 







antiguos,  las  estructuras  suelen  ser  de  madera  apoyadas  en  muros  de  carga, 
levantados en piedra. 
Refiriéndonos  a  la  estructura,  especialmente  en  lo  referente  a  forjados  y  cubiertas, 
pues es lo que más nos afecta dentro de nuestro proyecto, por estar formadas estas en 






2. Si  vemos  posible  a  simple  vista  que  resulta  viable  la  reparación, 
evaluaremos  los  daños  y  haremos  un  diagnóstico,  el  cual  nos  sirve  para 




1. La  primera  puede  constar  de  un  simple  reconocimiento  visual  de  la 
estructura,  marcando  las  zonas  afectadas  sobre  plano,  para  posterior 
reconocimiento exhaustivo. 








Es  también de  importancia, en una  fase previa  a  todas  las  anteriores, el  conocer  la 
historia  del  edificio,  fecha  de  construcción,  usos,  planos,  posibles  roturas  de  la 
cubierta, e incluso rehabilitaciones que pudieran haberse hecho con anterioridad. 
En general el reconocimiento deberá hacerse tanto del exterior como del  interior, de 
esta  forma  tendremos en  cuenta desde  fachadas, patios,  cubiertas, aleros, bajantes, 
flechas de  forjados, pues estas cuando existen, provocan grietas en  los  tabiques que 
apoyan sobre ellos. 
En un  reconocimiento  interior, principalmente de  la estructura, debemos  fijarnos en 
los  puntos  críticos  de  la  piezas  de  madera,  así  como  zonas  de  riesgo:  piezas  en 






















la  superficie  de  la madera  (en  forma  de micelios  o  de  cuerpos  de  fructificación),  la 






El  requisito  que  tiene  más  relevancia  en  relación  a  su  comportamiento  es  su 





Los mohos  y  los  hongos  no  afectan  a  las  propiedades mecánicas  de  la madera,  su 
efecto es el cambio de coloración de  la misma,  su crecimiento  se detecta cuando  la 
superficie  se  oscurece,  o  forma  esta  superficie  una  especie  de  pelusilla. Aunque  no 
resultan peligrosos por  su mínima acción degradadora,  son  indicativos de un mayor 
riesgo, pues estos proporcionan  las  condiciones necesarias para el desarrollo de  los 
hongos de pudrición. 
Los hongos de pudrición son  los que producen un mayor daño en  la madera, ya que 
pueden  atacarla  desintegrando  su  celulosa  (pudrición  parda  o  cúbica),  su  lignina 
(pudrición blanca o fibrosa) o ambas. 
El  cuerpo  vegetativo  del  hongo  es  el  llamado micelio  un  tejido  algodonoso  que  se 
compone de filamentos celulares (hifas). 
Atraviesan la madera por dentro o aparecen en la superficie. 
En  el micelio  se  forman  los  cuerpos  de  fructificación  que  son  planos,  aplastados  o 
tienen forma de consola. Difieren de color y forma según la especie de que se trate. 
Dentro de  los cuerpos de  fructificación se  forman  las esporas que se en cargan de  la 
reproducción de los hongos. 





la  madera  de  coníferas.  Necesita 
una humedad de en  la madera de 
aproximadamente,  un  20  ó  30 %, 
crece a través o por encima de los 
tramos  sin  madera  (juntas  de 
mortero).  Puede  conducir  agua 







Podemos  identificar  los  daños  producidos  mediante  la  excrecencia  blanca,  como 
algodón (micelio antes comentado), crece en la superficie y en el interior de la madera. 
PUDRICIÓN BLANCA. Caniophora puteana. 








coníferas,  pues  prefiere  madera  muy 
húmeda.  Es  el  hongo  que  con  mayor 
frecuencia  se  halla  en  la  madera  de 
ventanas  y está muy extendido en  los 
elementos de construcción al aire libre 
(vallas,  mástiles,  balcones).  Puede 
resistir  incluso  períodos  de  sequía 
bastante  largos  en  un  estado  de 
“inmovilidad por sequía”.  
 










Este  tipo  de  insectos  se  alimenta  de  la  madera  durante  su  etapa  de  larvaria, 











se  alimentan  de madera  frondosas,  otros  de madera  coníferas  y  otros  que  pueden 
atacar indistintamente a ambas. 













Es  el  insecto  más  dañino  para  la  madera  de 
construcción  en  las  zonas  templadas.  Ataca  la 
madera  de  coníferas  y  deposita  sus  huevos  en  las 
grietas.  Las  larvas  carcomen  principalmente  las 
capas exteriores. 
 
Los  orificios  de  salida  del  hylotrupes  son 
ovalados de 5 a 10 mm. Las generaciones de 
estos  insectos  salen  en    intervalos  de  varios 
años. Un sonido sordo al golpear la madera es 















Larva  adulta  de  4  a  6  mm      de  largo, 
insecto adulto de 2.5 a 4.5 mm de largo. 
La  Anobium  ataca  gran  cantidad  de 
frondosas y confieras, aunque, si se trata 
de  madera  con  duramen,  el  ataque  se 
produce  tan  sólo  en  la  albura  o  cuando 
hay  pudrición  incipiente.  Corren  peligro 
las  maderas  de  construcción 
(entramados,  cabrios  del  sótano, 










El  lyctus  b.,  se  introdujo  con  las maderas 
tropicales,  como  la  albura  del  roble,  del 
fresno o del olmo. Se encuentra con mayor 
frecuencia  en  los  revestimientos,  listones, 
suelos de parquet y muebles. 
El  diámetro  de  los  orificios  de  salida  y  su  forma  redonda  son  parecidos  al  de  los 






papel  y  plásticos.  Abren  galerías  parciales  interiores  respetando  una  delgada  capa 
exterior. 
Fotografía 26: Daños producidos en la madera 

















importante  de  la  madera:  la  lignina.  A  partir  de  ahí,  la  lluvia  elimina  la  lignina, 
agrietando  la madera  y  abriendo  paso  a  la  acción  de  la  humedad.  La  diferencia  de 
humedad  entre  el  interior  y  la  capa  superficial,  que  tiende  a  hinchar,  provoca  un 
estado de tensiones en la pieza que ocasiona curvaturas, alabeos y fendas. 
La aparición de fendas, también está relacionada con  la especie de madera a utilizar, 
pues  si  tiene  un  coeficiente  de  contracción  elevado  favorece  la  aparición  de  las 
mismas, con un coeficiente bajo, disminuye esta posibilidad. 











por  la  acción  de  los  ácidos  fuertes  y  lejías  alcalinas,  e  incluso  detergentes.  Estos 
productos dan lugar a una alteración en el color de la madera. 




Maderas  como  el  pino  silvestre  o  el  roble,  son  muy  ácidas,  con  pH  5  y  4 
respectivamente.  Esta  acidez  no  presenta  problemas,  salvo  que  la  madera  esté 







La madera  tiene  un  buen  comportamiento  ante  el  fuego,  aunque  sea  combustible, 
debido  a  sus  componentes  (celulosa  y  lignina),  pues  la  madera  maciza,  no  arde 
rápidamente, y son realmente pocos  los casos en  los que en un  incendio haya sido el 
primer material en arder. 
Sin la presencia de llama, la madera necesita una temperatura en la superficie superior 
a  100ºC  para  comenzar  a  arder  en  un  plazo  de  tiempo medio  corte.  Incluso  con  la 
presencia  de  llama  se  necesita  una  temperatura  en  la  superficie  de  unos  300ºC 
durante un cierto tiempo antes de que se produzca la ignición. 
En caso de incendio, se produce una combustión rápida en la superficie de la madera, 
originando  una  capa  carbonizada,  debajo  de  esta  se  extiende  otra  en  el  a  que  se 













La  combustibilidad  de  la  madera  depende  de  la  relación  entre  la  superficie  y  el 
volumen de  la pieza, de  tal  forma que cuanto mayor es esta  relación más  fácil es  la 
ignición y más rápida la propagación de la llama. 
La  denominada  velocidad  de  carbonización  permite  determinar  cuál  es  la  sección 



















Estos  fallos  suelen manifestarse  al  poco  de  que  la  estructura  comience  a  trabajar, 
soportando cargas de uso o de nieve.  











Uno de  los puntos  críticos  en  el dimensionado de  las    estructuras,  son  las uniones; 
















La  diferencia  de  durabilidad  entre  unas maderas  y  otras,  viene  determinada  entre 
otras  cualidades  por  su  contenido  de  resinas,  taninos,  aceites,  que  impregnan  sus 
tejidos. 

























dependiendo  del  tipo  de  madera  puede  originar  daños  en  la  misma,  las  confieras 
pueden sufrir deterioros, tan solo en meses. 
Para el tratamiento de la pieza afectada, seguiremos los siguientes pasos: 
1. Eliminación  de  la  zona  afectada;  se  eliminará  toda  la madera  degradada 
hasta  encontrarnos  con  la madera  sana,  con  el  fin  de  tomar medidas  de 
carácter estructural, o incluso cambiar la pieza si procede. 




3. Tratamiento  en  forma  de  pasta:  se  aplican  mediante  forros  o  vendajes 
impregnados  de  una  pasta  con  propiedades  funguicidas,  es  típica  la 












la  pieza  de  madera,  que  impliquen  obstrucción  para  llegar  a  la  zona 
afectada. 
2. Desbastado:  eliminamos  la madera  degradada,  dejando  al  descubierto  la 
madera todavía sana. De esta forma comprobaremos la perdida de sección. 
3. Tratamiento  curativo  en  profundidad:  se  aplicará  a  todas  las  piezas  de 
madera  atacadas,  y  a  las  del  entorno.  El  tratamiento  consiste  en  la 







o  pincelado,  repitiendo  varias  veces  la  dosis,  según  las  recomendaciones 
dadas por el fabricante del producto. 
5. Tratamiento  con  productos  gaseosos:  son  muy  eficaces  contra  insectos 
xilófagos de ciclo  larvario y se utilizan cuando se puede aislar fácilmente  la 
pieza  de madera  en  la  atmósfera  de  gas.  El  elevado  riesgo  de  toxicidad 
limita  su  aplicación  a  casos  muy  determinados  y  debe  ser  aplicado  por 
especialistas,  con  autorización  de  carácter  oficial.  Algunos  productos 
empleados son: bromuro de metilo y fosfatina. 
6. Tratamiento con productos en forma de humos: se utiliza cuando la es difícil 





30  a  60 minutos.  Este  tratamiento  consiste  en  calentar  el  aire mediante 
calefactores móviles y mantener en el  interior   de  la madera temperaturas 
de 80ºC, que se controlan a través de sondas. 
8. Tratamiento  por  esterilización  con  frío:  también  se  denomina  choque 
























































































































































































































































































































































































Se  plantea  la  rehabilitación  de  la  citada  vivienda  siguiendo  las  indicaciones  de  la 
propiedad de conservar íntegramente su forma, composición y aspecto exterior.  
El principal condicionante será mantener lo más intactos posibles los muros de piedra 
existentes,  lo cual resulta complicado sobre todo en  la  fachada oeste, al no disponer 
esta de ningún hueco reutilizable, teniendo que abrir dos nuevos huecos y adaptar el 
existente para cumplir las condiciones de salubridad. 
Debido a  la antigüedad y  sobre  todo al deterioro de  los materiales utilizados en  los 
distintos  acabados,  se  considera muy  necesaria  la  rehabilitación  total  interior  de  la 
misma,  así  como  de  la  cubierta  y  carpintería  exterior.  Se  pretende  de  este  modo 













De  acuerdo  con  la  normativa  urbanística  actualmente  vigente  para  el municipio  de 
Ames,  la  zona  de  emplazamiento  de  la  vivienda  que  se  pretende  rehabilitar  está 
constituida por terrenos catalogados como Suelo de Núcleo Rural de grado 1 o Suelo 









ley  2/2010  se  permitirá  la  categoría  de  suelo  Rural  tradicional,  tras  la  autorización 
autonómica, la reconstrucción o la rehabilitación de las edificaciones tradicionales o de 
singular  valor  arquitectónico,  que  podrán  ser  destinadas  principalmente  a  usos 
residenciales, y que se considerará siempre como usos complementarios aquellos que 
guarden  relación directa con  los usos  tradicionalmente  ligados al asentamiento  rural 
del cual se trate o que les dé respuesta a las necesidades de la población residente en 




‐ Pueden  enclavarse  dentro  de  las  de  rehabilitación  de  edificaciones 
tradicionales. 





Se  trata  de  la  rehabilitación  de  una  edificación  aislada  para  una  vivienda 
unifamiliar adaptada a una ordenación de plantas baja y bajocubierta. 
Uso característico:    Residencial vivienda unifamiliar. 
Relación con el entorno:  Se  trata  de  una  parcela  de  forma  irregular  y 
topografía con ligera pendiente descendente hacia 






la  edificación  corresponde  a  los  accesos  a  la 
misma y en ella se sitúan  las  típicas edificaciones 

















‐ Abastecimiento  de  agua:  el  agua  potable  procede  de  la  red  municipal  de 
abastecimiento, y    cuenta con canalización para la acometida prevista situada 
en el frente del solar. 
‐ Saneamiento: existe red municipal de saneamiento en el  frente del solar, a  la 












de garantizar  la seguridad de  las personas, el bienestar de  la sociedad y  la protección 
del medio  ambiente,  debiendo  los  edificios  proyectarse,  construirse, mantenerse  y 
conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos. 
Requisitos básicos relativos a la funcionalidad: 
1. Utilización, de tal forma que  la disposición y  las dimensiones de  los espacios y 






El  diseño  y  dimensiones  de  todos  los  elementos  y  espacios  privativos  que 
componen  la  edificación  se  ajustan  a  las  especificaciones  establecidas  por  la 
Ley 9/2002 de 30 diciembre de Ordenación Urbanística y Protección del Medio 
Rural de Galicia, modificada por las leyes 15/2004 y 2/2010. 
2. Accesibilidad,  de  tal  forma  que  se  permita  a  las  personas  con  movilidad  y 
comunicación reducidas el acceso y circulación por el edificio en  los  términos 
previstos en su normativa específica. 





3. Acceso a  los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de  información de 
acuerdo con los establecidos en su normativa específica. 
De  conformidad  con  el  artículo  2  del  Real  Decreto‐Ley  1/1998,  de  27  de 
febrero,  sobre  infraestructuras  comunes  en  los  edificios para  el  acceso  a  los 
servicios de telecomunicación, el edificio objeto del presente Proyecto no está 









del  mismo,  daños  que  tengan  su  origen  o  afecten  a  la  cimentación,  los 
soportes,  las  vigas,  los  forjados,  los  muros  de  carga  u  otros  elementos 
estructurales,  y  que  comprometan  directamente  la  resistencia mecánica  y  la 
estabilidad del edificio. 
Los  aspectos  básicos  que  se  han  tenido  en  cuenta  a  la  hora  de  adoptar  y 
diseñar  el  sistema  estructural  para  la  edificación  son  principalmente: 
resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía,  facilidad 
constructiva y modulación. 
2. Seguridad  en  caso  de  incendio,  de  tal  forma  que  los  ocupantes  puedan 
desalojar el edificio en condiciones  seguras,  se pueda  limitar  la extensión del 






Condiciones  urbanísticas:  el  edificio  es  de  fácil  acceso  para  los  bomberos.  El 




El  acceso  desde  el  exterior  de  la  fachada  está  garantizado,  y  los  huecos 
cumplen las condiciones de separación. 
No  se  produce  incompatibilidad  de  usos,  y  no  se  prevén  usos  atípicos  que 
supongan una ocupación mayor que la del uso normal. 
No  se  colocará ningún  tipo de material que por  su baja  resistencia  al  fuego, 




La configuración de  los espacios,  los elementos fijos y móviles que se  instalen 
en el edificio, se han proyectado de tal manera que puedan ser usados para los 
fines previstos dentro de  las  limitaciones de uso del edificio que se describen 
más  adelante  sin  que  suponga  riesgo  de  accidentes  para  los  usuarios  del 
mismo. 
Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
La  vivienda  reúne  los  requisitos  de  habitabilidad,  salubridad,  ahorro  energético  y 
funcionalidad exigidos para este uso. 
1. Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de  salubridad  y estanqueidad en el ambiente  interior 
del  edificio  y  que  éste  no  deteriore  el  medio  ambiente  en  su  entorno 
inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 






La  vivienda  dispone  de  medios  para  que  sus  recintos  se  puedan  ventilar 
adecuadamente,  eliminando  los  contaminantes  que  se  produzcan  de  forma 
habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de 
aire  exterior  y  se  garantice  la  extracción  y  expulsión  del  aire  viciado  por  los 
contaminantes. 
La  vivienda  dispone  de medios  adecuados  para  suministrar  al  equipamiento 





aportando  caudales  suficientes  para  su  funcionamiento,  sin  alteración  de  las 
propiedades  de  aptitud  para  el  consumo  e  impidiendo  los  posibles  retornos 
que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y 
el control del agua. 
La  vivienda  dispone  de medios  adecuados  para  extraer  las  aguas  residuales 
generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas. 
2. Protección  frente  al  ruido,  de  tal  forma  que  el  ruido  percibido  no  ponga  en 
peligro  la  salud  de  las personas  y  les  permita  realizar  satisfactoriamente  sus 
actividades. 
Todos  los  elementos  constructivos  verticales  (particiones  interiores,  paredes 
separadoras  de  propiedades  o  usuarios  distintos  y  fachadas)  cuentan  con  el 
aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que 
delimitan. 
Todos  los  elementos  constructivos  horizontales  (forjados  generales 
separadores de cada una de las plantas y cubiertas) cuentan con el aislamiento 
acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. 





Las  características  de  aislamiento  e  inercia  térmica,  permeabilidad  al  aire  y 
exposición a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de 





En  la  vivienda  no  es  exigible  la  justificación  de  la  eficiencia  energética  de  la 
instalación de iluminación. 
La  demanda  de  agua  caliente  sanitaria  se  cubrirá  en  parte  mediante  la 
instalación  de  un  sistema  de  captación,  almacenamiento  y  utilización  de  la 
energía solar de baja  temperatura, adecuada a  la radiación solar global de su 
emplazamiento y a la demanda de agua caliente de la vivienda. 










EHE‐08, SE‐F, SE‐M:   Se cumple con  las prescripciones de  la  Instrucción de hormigón 
estructural  (EHE‐08),  de  la  Instrucción  para  el  proyecto  y  la 
ejecución  de  forjados  unidireccionales  de  hormigón  estructural 
realizados  con  elementos  prefabricados,  estructuras  de  fábrica 
(SE‐F),  estructuras  de madera  (SE‐M)  y  que  se  justifican  en  la 
Memoria de  cumplimiento del CTE  junto al  resto de exigencias 
básicas de seguridad estructural. 
 
NCSE‐02:   Se  cumple  con  los parámetros  exigidos por  la Norma de  construcción 
sismorresistente, y que se justifican en la Memoria de cumplimiento del 
CTE junto al resto de exigencias básicas de seguridad estructural. 
DB‐HR‐CT:   Se  cumple  con  los  parámetros  exigidos  por  la  Norma  Básica  de  la 
Edificación de Condiciones acústicas en  los edificios, y que se  justifican 
en  la Memoria de  cumplimiento del CTE en  aplicación de  la exigencia 
básica de Protección frente al ruido. 
REBT:    Se cumple con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión,  y  sus  Instrucciones  Técnicas  Complementarias  ITC  (R.D. 
842/2002). 
RITE:    Se  cumple  con  las  prescripciones  del  Reglamento  de  instalaciones 









































































Descripción del sistema:   Se  proyecta  la  ejecución  de  un  murete  de  hormigón 
armado de espesor 25cm. con zapata corrida en  todo el 
perímetro  interior de  los muros de  carga de piedra que 
recibirá las cargas del forjado sanitario de planta baja. 
Parámetros:  Profundidad del firme de la cimentación previsto a la cota 
‐0,98  m.  Se  ha  estimado  una  tensión  admisible  del 
terreno necesaria para el cálculo de la cimentación, y una 
agresividad del mismo, en base a un reconocimiento del 
terreno,  a  la  espera  de  la  realización  de  un  estudio 
geotécnico para determinar si la solución prevista para la 




















madera maciza  de  sección  12,00  cm.  de  ancho  y  14,00 




canto; y por pendolón,  tirante y  tornapuntas de  sección 
20,00 x 20,00 cm. 
El  forjado  de  planta  alta  está  formado  por  viguetas  de 
madera aserrada de   14,00 cm. de ancho y 18,00 cm. de 
canto, y vigas de 30,00 cm. de ancho y 44,00 cm. de canto 
y  entablado  de  tablero  de  madera  machihembrada  de 
10,00  mm.  de  espesor  sobre  el  cual  se  dispondrán  las 
capas necesarias para la instalación de un suelo radiante. 
El  forjado  de  planta  baja  es  un  forjado  sanitario  tipo 
“Caviti” de canto 25+5 e intereje 50 cm. 
Parámetros:  Los  aspectos  básicos  que  se  han  tenido  en  cuenta  a  la 
hora de adoptar el sistema estructural para la edificación 
son principalmente  la resistencia mecánica y estabilidad, 
la  seguridad,  la  durabilidad,  la  economía,  la  facilidad 
constructiva y la modulación estructural. 
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de  las 





Conforme  al  “Apéndice  A:  Terminología”  del  DB  HE  se  establecen  las  siguientes 
definiciones: 
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 
Envolvente  térmica:  Se  compone  de  los  cerramientos  del  edificio  que  separan  los 
recintos habitables del ambiente exterior y  las particiones  interiores que separan  los 























El  peso  propio  de  los  distintos  elementos  que  constituyen  las  fachadas  se 




del  riesgo  de  propagación  exterior,  así  como  las  distancias  entre  huecos  a 
edificios  colindantes.  Los  parámetros  adoptados  suponen  la  adopción  de  las 
soluciones  concretas  que  se  reflejan  en  los  planos  de  plantas,  fachadas  y 
secciones. 
Accesibilidad  por  fachada:  se  ha  tenido  en  cuenta  los  parámetros 




En  las  fachadas  se  ha  tenido  en  cuenta  el  diseño  de  elementos  fijos  que 
sobresalgan  de  la misma  que  estén  situados  sobre  zonas  de  circulación,  así 
como  la altura de  los huecos y sus carpinterías al piso, y  la accesibilidad a  los 
vidrios desde el interior para su limpieza. 
4. Salubridad: Protección contra la humedad. 






del edificio  sobre el  terreno,  la  zona eólica,  la  clase del entorno en que está 








comprobación  de  la  limitación  de  la  demanda  energética  se  ha  tenido  en 
cuenta además, la transmitancia media de los muros de cada fachada y de una 
medianera  vista  con  sus  correspondientes  orientaciones,  incluyendo  en  el 
promedio  los  puentes  térmicos  integrados  en  las  fachadas,  tales  como, 
contorno de huecos, cajoneras de persianas y pilares, la transmitancia media de 
los huecos de fachada para cada orientación, y el factor solar modificado medio 
de  los huecos de  fachada para cada orientación. Para  la comprobación de  las 
condensaciones se comprueba la presión de vapor de cada una de las capas de 
la envolvente partiendo de los datos climáticos de invierno más extremos. 




Descripción del sistema:  C1‐ Cubierta  inclinada con pendientes del 20,80º  (38 %). 
Los faldones de cubierta se construirán con entramado de 
madera  de  viguetas  de  madera  aserrada,  sobre  éstas 
tablero  de  madera  machihembrada  de  30  mm.  de 
espesor,  barrera  de  vapor,  dos  capas  de  aislamiento 
térmico  XPS  expandido  con  hidrofluorcarbonos  HFC 
(0,025 W/mºK),  incluido  rastrelado  horizontal  y  vertical 
de madera,  con  un  espesor  total  de  10  cm.,  rastrelado 
para  ventilación  de  2  cm.  de  espesor,  entablado  de 




madera  de  viguetas  de  madera  laminada,  sobre  éstas 
tablero  de  madera  machihembrada  de  30  mm.  de 
espesor,  barrera  de  vapor,  dos  capas  de  aislamiento 





(0,025 W/mºK),  incluido  rastrelado  horizontal  y  vertical 
de madera,  con  un  espesor  total  de  10  cm.,  rastrelado 
para  ventilación  de  2  cm.  de  espesor,  entablado  de 





El  peso  propio  de  los  distintos  elementos  que  constituye  la  cubierta  se 
considera como cargas permanentes.  
2. Seguridad en caso de incendio: 
Se considera  la resistencia al fuego de  la cubierta para garantizar  la reducción 






Para  la  adopción  de  la  parte  del  sistema  evolvente  correspondiente  a  la 
cubierta,  se  ha  tenido  en  cuenta  su  tipo  y  uso,  la  condición  higrotérmica,  la 
existencia de barrera contra el paso de vapor de agua, el sistema de formación 








comprobación  de  la  limitación  de  la  demanda  energética  se  ha  tenido  en 
cuenta además, la transmitancia media de la cubierta con sus correspondientes 
orientaciones,    la  transmitancia media de  los huecos o  lucernarios para  cada 
orientación, y el factor solar modificado medio de  los huecos de cubierta para 
cada orientación. Para la comprobación de las condensaciones se comprueba la 








Descripción del sistema:   S1  y  S2–  Forjado  de  planta  baja  formado  por  forjado 
sanitario  tipo  “Caviti”.  Sobre  el  forjado  una  capa  de 
compresión de mortero de cemento 1/6 (M‐40) de 5 cm. 
de  espesor  con  mallazo  de  reparto  y  una  capa  de 
aislamiento  a  base  de  XPS  expandido  con 

















de  agua  en  función  del  nivel  freático,  el  coeficiente  de  permeabilidad  del 
































de  espesor,  1  a  cada  lado,  y  una  cámara  interior  de  70 mm 









Partición 1 y 2 Protección  contra  incendios. Para  la  adopción  de  esta 
compartimentación se ha tenido en cuenta  lo exigido en el DB 
SI 1. 








Ahorro  de  energía. Se  ha  tenido  en  cuenta  la  ubicación  del 
edificio  en  la  zona  climática  D1.  Para  la  comprobación  de  la 
limitación de  la demanda energética se ha tenido en cuenta  la 
transmitancia  media  de  la  partición  considerada  como  una 





































Revestimiento 1  Seguridad  en  caso  de  incendio:  Para  la  adopción  de  este 
material  se  ha  tenido  en  cuenta  la  reacción  al  fuego  del 
material de acabado. 
Revestimiento 2  Seguridad  en  caso  de  incendio:  Para  la  adopción  de  este 






Solado 1  Pavimento  de  baldosas  de  gres  de  40  x  40  cm,  Clase  1  en 
cocina, baños, aseo y despensa. 
Solado 2  Entablado de madera natural de pino de espesor 23 mm. 





Solado 1  Seguridad  en  caso  de  incendio:  Para la  adopción  de  este 




Solado 2  Seguridad  en  caso  de  incendio:  Para la  adopción  de  este 








Solado 3  Seguridad  en  caso  de  incendio:  Para la  adopción  de  este 






Entendiendo  como  tal,  los  sistemas  y materiales  que  garanticen  las  condiciones  de 
higiene,  salud  y  protección  del  medio  ambiente,  de  tal  forma  que  se  alcancen 
condiciones  aceptables  de  salubridad  y  estanqueidad  en  el  ambiente  interior  del 
edificio  y  que  éste  no  deteriore  el  medio  ambiente  en  su  entorno  inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
Se definen en este apartado  los parámetros establecidos en el Documento Básico HS 










freático  y  del  coeficiente  de  permeabilidad  del  terreno,  el 
grado de  impermeabilidad, el  tipo  constructivo del muro y  la 
situación de la impermeabilización. 





Fachadas.  Se  ha  tenido  en  cuenta  la  zona  pluviométrica,  la 









Cubiertas. Se ha  tenido en cuenta  su  tipo y uso,  la condición 
higrotérmica,  la existencia de barrera contra el paso de vapor 
de agua, el sistema de  formación de pendiente,  la pendiente, 







Para  las  previsiones  técnicas  de  esta  exigencia  básica  se  ha 
tenido  en  cuenta  el  sistema  de  recogida  de  residuos  de  la 










habituales,  sistema  de  ventilación  empleado,  clase  de  las 






Se  entiende  por  sistema  de  servicios,  el  conjunto  de  servicios  externos  al  edificio 
necesarios para el correcto funcionamiento de éste. 
Se definen en este apartado una relación y descripción de los servicios que dispondrá 
el  edificio,  así  como  los  parámetros  que  determinan  las  previsiones  técnicas  y  que 
influyen en  la elección de  los mismos. Su  justificación se desarrolla en  la Memoria de 
































Método de cálculo:   El dimensionado   de secciones se  realiza según  la Teoría de  los 







Acciones:  Se  ha  considerado  las  acciones  que  actúan  sobre  el  edificio 
soportado  según  el  documento  DB‐SE‐AE  y  las  acciones 








Generalidades:  El  análisis  y  dimensionamiento  de  la  cimentación  exige  el 
conocimiento previo de  las características del terreno de apoyo, 
la  tipología del edificio previsto y el entorno donde  se ubica  la 
construcción. 
Datos estimados:  Terreno sin cohesión, nivel freático y edificaciones colindantes. 
















Se  establecen  los  datos  y  las  hipótesis  de  partida,  el  programa  de  necesidades,  las 




de  situaciones de dimensionado;  segundo,  establecimiento de  las  acciones;  tercero, 
análisis estructural; y cuarto dimensionado. Los métodos de comprobación utilizados 
son el de Estado Límite Ultimo para la resistencia y estabilidad, y el de Estado Límite de 
Servicio  para  la  aptitud  de  servicio.  Para  más  detalles  consultar  la  Memoria  de 
Cumplimiento del CTE, Apartados SE 1 y SE 2. 
 Cimentación: 
Datos e hipótesis de partida: Terreno  de  topografía  inclinada  con  unas  características 








Bases de cálculo:  El dimensionado   de secciones se realiza según  la Teoría 
de  los Estados    Limites Últimos y  los Estados  Límites de 
Servicio.  El  comportamiento  de  la  cimentación  debe 
comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y 
estabilidad) y la aptitud de servicio. 
Descripción constructiva:  Por  las  características  del  terreno  se  adopta  una 
cimentación  de  tipo  superficial.  La  cimentación  se 
proyecta  mediante  zanjas  corridas  y  zapatas  rígidas  de 
hormigón armado.  
Se  harán  las  excavaciones  hasta  las  cotas  apropiadas,  rellenando  con  hormigón  en 
masa HM‐20 todos los pozos negros o anormalidades que puedan existir en el terreno 
hasta alcanzar el firme. Para garantizar que no se deterioren  las armaduras  inferiores 
de  cimentación,  se  realizará  una  base  de  hormigón  de  limpieza  en  el  fondo  de  las 
zanjas y zapatas de 10 cm. de espesor. 
La  excavación  se  ha  previsto  realizarse  por  medios  mecánicos.  Los  perfilados  y 





corrugadas  y  acero  B500T  para  mallas 
electrosoldadas. 
 Estructura portante 
Programa de necesidades:  Edificación  de  pequeñas  dimensiones,  sin  juntas 
estructurales. 
Bases de cálculo:  El dimensionado de secciones se realiza según la teoría de 
los  Estados  Límites  de  la  Instrucción  EHE,  utilizando  el 
Método  de  Cálculo  en  Rotura.  Programa  de  cálculo 
utilizado  Porto.  Análisis  de  solicitaciones  mediante  un 
cálculo  espacial  en  3  dimensiones  por  métodos 
matriciales de rigidez. 
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de  las 










corrugadas  y  acero  B500T  para  mallas 
electrosoldadas. 
 Estructura horizontal: 




edificación  son  principalmente  la  resistencia 
mecánica  y  estabilidad,  la  seguridad,  la 
durabilidad,  la economía,  la  facilidad constructiva 
y  la modulación estructural.  Las bases de  cálculo 
adoptadas  y  el  cumplimiento  de  las  exigencias 
básicas  de  seguridad  se  ajustan  a  la  EHE 
(Instrucción de hormigón estructural), a la EFHE, a 
la SE‐F y a la SE‐M. 
Descripción constructiva:  Sobre  los  muros  se  apoyan  los  entramados  de 




















Los  vuelos  de  los  aleros  de  forjado  de  cubierta  se  realizarán  en  prolongación  del 
entramado de madera, según detalle de Planos de Proyecto. 
Características de los materiales:  Hormigón armado HA‐25, acero B500S para barras 
corrugadas,  acero  B500T  para  mallas 
electrosoldadas, y bovedillas de hormigón. 
Madera  aserrada  en  entramados  de madera  del 
forjado de cubierta. 
I.3.3. Sistema envolvente: 
Definición  constructiva  de  los  distintos  subsistemas  de  la  envolvente  del  edificio 
relacionados en la Memoria Descriptiva, con descripción de su comportamiento frente 






















































































































































Definición  de  los  elementos  de  compartimentación  relacionados  en  la  Memoria 























































Se  indican  las  características  y  prescripciones  de  los  acabados  de  los  paramentos 

































































































1. Protección  contra  incendios,  anti‐intrusión,  pararrayos,  electricidad, 













Objetivos a cumplir:  Limitar el  riesgo de electrocución y de  incendio  causado por  la 
acción del rayo. 







Suministro  por  la  red  de  distribución  de  UNIÓN  FENOSA,  disponiendo  de  una 
acometida de tipo aero‐subterránea. 
Objetivos a cumplir:  El  suministro  eléctrico  en  baja  tensión  para  la  instalación 




Prestaciones:  Suministro eléctrico en baja  tensión para alumbrado,  tomas de 








Bases de cálculo:  Según  el  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión  (Real 




Tal y como se  refleja en el Plano de  Instalación, se  trata de una  instalación eléctrica 
para alumbrado y tomas de corriente para aparatos electrodomésticos y usos varios de 









La  conexión  con  la  red  de  distribución  de  la  compañía  distribuidora  se  realizará 
mediante la Caja General de Protección y Medida ubicada en el exterior de la vivienda 
conforme a  la  ITC‐BT‐13. Se situará en el  lugar  indicado en el Plano de  Instalación de 
Electricidad, a una altura  comprendida entre 0,70  y 1,80 m.,  y  con acceso  libre a  la 
empresa suministradora. 
En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para 












interior  de  tubos  enterrados  y/o  empotrados  expresamente  destinado  a  este  fin, 
conforme a la ITC‐BT‐15: un conductor de fase, un neutro, uno de protección. 
























- 1  interruptor  general  automático  de  accionamiento  manual  contra 
sobreintensidades y cortocircuitos, de corte omnipolar.  Intensidad nominal 63 
A. Poder de corte mínimo de 4,5 kA. 
- 2  interruptores  diferenciales  generales  de  corte  omnipolar  destinado  a  la 






- 12  Interruptores  automáticos  magnetotérmicos  de  corte  omnipolar  y 
accionamiento  manual,  destinados  a  la  protección  contra  sobrecargas  y 
















General de Distribución  alimentan  cada uno de  los puntos de utilización de energía 
eléctrica. En la tabla adjunta se relacionan los circuitos previstos con sus características 
eléctricas. 






Todas  las  conexiones  de  conductores  se  realizarán  utilizando  bornes  de  conexión 



















Datos de partida:  Edificio  de  vivienda  unifamiliar  con  un  solo 




Objetivos a cumplir:  Disponer  de  medios  adecuados  para  suministrar  al 
equipamiento  higiénico  previsto  de  agua  apta  para  el 
consumo  de  forma  sostenible,  aportando  caudales 
suficientes para  su  funcionamiento,  sin alteración de  las 
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los 
posibles  retorno  que  puedan  contaminar  la  red, 
incorporando medios que permitan el ahorro y el control 
del caudal del agua. 
Los  equipos  de  producción  de  agua  caliente  estarán 
dotados  de  sistemas  de  acumulación  y  los  puntos 































La  instalación  constará  de:  una  cocina  compuesta  por  fregadero,  y  lavavajillas;  una 
despensa compuesta por una lavadora; 1 baño compuesto de lavabo, inodoro, ducha, 






















indique  la  compañía  suministradora.  Esta  acometida  se  realizará  con  tubería  de 
polietileno de alta densidad de ø40 mm. para una presión nominal de 1,6 Mpa. 
Las  conducciones  interiores  que  discurren  por  el  cuarto  de  la  caldera  y  la  vivienda 
serán  tuberías de Polietileno  reticulado  (PE‐X), para una presión de  trabajo de 6,20 











por    focos  de  calor  y  por  consiguiente  deben  discurrir  siempre  separadas  de  las 




dispositivos  eléctricos  o  electrónicos,  así  como  de  cualquier  red  de 
telecomunicaciones,  guardando  una  distancia  en  paralelo  de  al menos  30  cm.  Con 
respecto a las conducciones de gas se guardará una distancia mínima de 3 cm. 
Como medida encaminada al ahorro de agua, en la red de A.C.S. debe disponerse una 























de  forma  independiente  o  conjunta  con  las  precipitaciones 
atmosféricas y con las escorrentías. 
Prestaciones:  La  red de evacuación deberá disponer de cierres hidráulicos, con unas 
pendientes  que  faciliten  la  evacuación  de  los  residuos  y  ser 
autolimpiables,  los  diámetros  serán  los  apropiados  para  los  caudales 
previstos,  será  accesible  o  registrable  para  su  mantenimiento  y 




Instalación  de  evacuación  de  aguas  pluviales  +  residuales  mediante  arquetas  y 



















Los  colectores  colgados  de  evacuación  horizontal  se  realizarán  con  tubo  de  PVC 
sanitario  suspendido  del  techo,  con  uniones  en  copa  lisa  pegadas  (juntas  elásticas), 
para una presión de trabajo de 5 atm., según se indica en el Plano de Saneamiento. La 
pendiente de  los colectores no será  inferior del 1%. Se colocarán piezas de registro a 




Las bajantes de pluviales  se  conectarán  a  la  red de evacuación horizontal mediante 
arquetas a pié de bajante, que serán registrables y nunca serán sifónicas. 




En el caso de desagüe por sifones  individuales,  la distancia del sifón más alejado a  la 






















Objetivos a cumplir:  Disponer de medios para que  los recintos de  la vivienda puedan 
ventilar  adecuadamente,  de  forma  que  se  aporte  un  caudal 
suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión 
del  aire  viciado  por  los  contaminantes.  La  evacuación  de 






‐ Para el baño y aseo:    30 litros/s 
‐ Para la cocina:  2litros/s por m² útil 




El  sistema de  ventilación de  la  vivienda  será híbrida,  con  circulación del  aire de  los 
locales secos a los húmedos. 
Los  dormitorios  y  el  estar‐comedor  tendrán  carpinterías  exteriores  de  clase  2  con 
aberturas  de  admisión,  aberturas  dotadas  de  aireadores  o  aperturas  fijas  de  la 
carpintería  que  comunican  directamente  con  el  exterior.  Disponen  además,  de  un 
sistema  de  ventilación  complementario  de  ventilación  natural  por  la  carpintería 
exterior  practicable.  Las  particiones  entre  los  locales  secos  y  húmedos  disponen  de 
aperturas de paso. 
La  cocina  dispone  además  de  un  sistema  adicional  específico  de  ventilación  con 
extracción mecánica para  los vapores y  los contaminantes de  la cocción. La campana 











40). Se colocarán  las piezas en  forma de columna a partir del  forjado de  techo de  la 
primera planta a ventilar. Serán verticales, de sección uniforme, sin obstáculos en todo 
su recorrido y estancos. Se rematará en la boca de expulsión con un aspirador hídribo 
prefabricado de  sección útil  igual a  la del conducto de extracción, colocado  sobre el 
muro de revestimiento del conducto. 
La  superficie  total  practicable  de  las  ventanas  y  puertas  exteriores  de  cada  local  es 
mayor que 1/20 de la superficie útil del mismo. 
 Subsistema de Telecomunicaciones: 
Datos de partida:  Edificación  de  uso  residencial  no  acogida  en  régimen  de 
propiedad horizontal. 
Objetivos a cumplir:  Disponer  de  acceso  a  los  servicios  de  telecomunicación, 
audiovisuales y de información. 
Prestaciones:  La vivienda dispondrá de instalaciones de: Radiodifusión sonora y 
Televisión  de  emisiones  terrenales  analógicas  y  digitales,  y 
satélites (RTV + TDT), y Telefonía (TB + RDSI). 
Bases de cálculo:  Diseño  y  dimensionado  de  la  instalación  según  el  vigente 
Reglamento  regulador  de  las  infraestructuras  comunes  de 
telecomunicaciones  para  el  acceso  a  los  servicios  de 






















‐ Red de distribución desde  los equipos de amplificación y mezclador hasta  las 
bases de acceso terminal (BAT). Se situará a una distancia mínima de 30 cm. de 
las  conducciones  eléctrica  y  de  5  cm.  de  las  de  fontanería,  saneamiento, 
telefonía y gas. 
‐ Bases de acceso terminal (BAT) para  la conexión de receptores de Televisión y 























Objetivos a cumplir:  Disponer  de  unos  medios  adecuados  destinados  a  atender  la 
demanda  de  bienestar  térmico  e  higiene  a  través  de  las 









todo  ello  durante  un  periodo  de  vida  económicamente 
razonable. 
Los equipos de producción de agua caliente estarán dotados de 
sistemas de  acumulación  y  los puntos  terminales de utilización 











Se  proyecta  una  instalación  individual  (ITE.09)  de  calefacción  con  circuito  de  suelo 
radiante  y  distribución  con  derivaciones  bitubulares  agrupadas  en  cuadros  de 
colectores, uno por planta. 
Ver esquema general de la instalación en el Plano de Instalación Calefacción. 
Para  la  red  de  distribución  desde  el  equipo  de  producción  de  calor  hasta  los 




Para  la  red  de  distribución  desde  los  distribuidores  de  planta  hasta  los  circuitos  se 
utilizará tubería de polietileno reticulado UNE 53.381, calorifugada y empotrada en los 
pavimentos.  Cada  uno  de  los  circuitos  estará  formado  por  un  único  tubo,  no 

























El  equipo  de  producción  de  calor  será  una  caldera  mural  a  gas,  para  acumulada 
dinámica  con  depósito  integrado,  cámara  de  combustión  estanca  y  tiro  forzado, 
encendido  electrónico  y  seguridad  por  ionización,  sin  llama  piloto,  equipamiento 
formado por:  cuerpo de  caldera, panel de  control  y mando,  vaso de  expansión  con 






Al ser  la potencia nominal  instalada  inferior a 70 KW, el cuarto de  la caldera no está 
considerado como local de riesgo especial, conforme a la Instrucción ITE 02.15.7.  
















Objetivos a cumplir:  Disponer  de  los medios  adecuados  para  que  una  parte  de  las 
necesidades  energéticas  derivadas  de  la  demanda  de  agua 
caliente sanitaria se cubra mediante la incorporación de sistemas 
de  captación, almacenamiento y utilización de energía  solar de 















la cubierta paralelos al  faldón de  los casetones, y el  resto de  los componentes en el 
interior  de  la  vivienda. No  existen  elementos  ni  edificios  colindantes  próximos  que 
puedan  proyectar  sombras  sobre  los  captadores.  Ver  esquema  general  de  la 
instalación en el Plano de la Instalación Térmica Solar. 
Cálculo de la demanda energética: 
La  demanda  energética  se  calcula  a  partir  del  consumo  de  agua  (en  litros/día),  la 
temperatura de referencia para el agua caliente (60ºC) y  las temperaturas mensuales 
del agua fría de red recogida en la publicaciones Instalaciones de Energía Solar Térmica 















Enero  100  8.0  10  35  1162.01 
Febrero  100  7.2  10  35  1049.56 
Marzo  100  8.0  11  34  1138.88 
Abril  100  7.8  12  33  1077.17 
Mayo  100  8.2  13  32  1089.94 
Junio  100  8.0  14  31  1032.39 
Julio  100  8.5  16  29  1020.54 
Agosto  100  8.5  16  29  1020.54 
Septiembre  100  8.1  15  30  1010.00 
Octubre  100  8.3  14  31  1069.48 
Noviembre  100  7.8  12  33  1079.75 
Diciembre  100  8.0  11  34  1138.88 
Total demanda energética anual:                  12889.14MJul= 3580.31 KW/h 
Fracción solar anual: 
Se opta por una fracción solar mínima del 30%,  igual a la exigida por el CTE ‐ HE para 
este  emplazamiento  debido  a  no  poder  aprovechar  más  por  la  disposición  de  los 
faldones. 
Superficie de los captadores solares y situación: 










Aplicando  el  método  de  cálculo  f‐Chart,  el  resultado  final  que  se  obtiene  es  el 
siguiente: 
‐ Superficie de captación solar:    Sc = 4.28 m² 
‐ Capacidad del depósito de acumulación:  V =290 litros 
‐ Demanda energética anual:      .580.31 kWh/año 





‐ Fracción solar anual obtenida:    F = 56 % 
‐ Relación V / Sc:        67,76 litros/m² 
Pérdidas por orientación e inclinación (Po):   26,31 % 















Enero  5.40  12  1162.01  795.98  31 
Febrero  8.00  12  1049.56  624.43  41 
Marzo  11.40  14  1138.88  493.08  57 
Abril  12.40  14  1077.17  454.16  58 
Mayo  15.40  16  1089.94  337.33  69 
Junio  16.20  19  1032.39  282.34  73 
Julio  17.40  20  1020.54  208.66  80 
Agosto  15.30  21  1020.54  251.01  75 
Septiembre  13.90  20  1010.00  261.43  74 
Octubre  10.90  17  1069.48  397.51  63 
Noviembre  6.40  14  1079.75  690.11  36 








Tendrán  una  protección  exterior  con  pintura  anticorrosiva.  Se  aislarán  con  coquilla 
flexible de espuma elastomérica de 20 mm. de espesor en los tramos interiores y de 30 
mm.  en  los  tramos  que  discurran  por  el  exterior.  El  aislamiento  de  las  tuberías  de 
intemperie llevará una protección externa ante las acciones climatológicas. 







Se  colocarán  purgadores  manuales  o  automáticos  en  todos  aquellos  puntos  de  la 
instalación donde pueda quedar aire acumulado. 








través del  intercambiador  interno del propio depósito.  Las características principales 
del depósito de acumulación escogido se indican a continuación: 
‐ Material:      Acero esmaltado con protección anticorrosión. 
‐ Capacidad:      290 litros. 
‐ Instalación:      vertical, de pié 
‐ Dimensiones aproximadas:  H=1,50 m. ; Ø=0,65 m. 
‐ Intercambiador:    interno de serpentín. 
‐ Superficie de intercambio:  1,50 m². 










de  un  equipo  de  producción  de  calor  convencional  auxiliar,  que  sólo  entrará  en 
funcionamiento cuando con el aporte solar no se cubran las necesidades previstas. 
Se  utilizará  como  sistema  de  energía  convencional  auxiliar  un  grupo  térmico  con 
producción de A.C.S.  instantánea, de combustible tipo gas, será modulante, y deberá 












LAVABO:   Lavabo  de  porcelana  sanitaria, mural,  serie  Diverta  75  "ROCA",  color 








BIDÉ:  Bidé  de  porcelana  sanitaria,  para monobloque,  serie  Giralda  "ROCA", 
color, de 360x570 mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo 
"ROCA", modelo  5A6058A00,  acabado  cromo‐brillo,  de  91x174 mm  y 
desagüe, acabado blanco. 
 Aseo 1: 
El  equipamiento  del  Aseo  estará  compuesto  por  un  lavabo  y  un  inodoro.  Las 
características y dimensiones de los aparatos sanitarios son las siguientes: 
LAVABO:   Lavabo  de  porcelana  sanitaria, mural,  serie  Diverta  47  "ROCA",  color 






El equipamiento de  los baños 3 y 3 estará compuesto por un  lavabo, un  inodoro, un 
bidé y una balera. Las características y dimensiones de  los aparatos sanitarios son  las 
siguientes: 
LAVABO:   Lavabo  de  porcelana  sanitaria, mural,  serie  Diverta  75  "ROCA",  color 









BIDÉ:   Bidé  de  porcelana  sanitaria,  para monobloque,  serie  Giralda  "ROCA", 
color, de 360x570 mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo 
"ROCA", modelo  5A6058A00,  acabado  cromo‐brillo,  de  91x174 mm  y 
desagüe, acabado blanco. 
BAÑERA:  Bañera  acrílica  modelo  Becool  "ROCA",  color  blanco,  de  180x80  cm, 




una placa vitrocerámica, una  campana extractora, un  lavavajillas y un  frigorífico  con 


























El  objetivo  del  requisito  básico  “Seguridad  estructural”  consiste  en  asegurar  que  el 
edificio  tiene  un  comportamiento  estructural  adecuado  frente  a  las  acciones  e 
influencias previsibles a  las que pueda estar sometido durante su construcción y uso 
previsto (Artículo 10 de la Parte I de CTE). 
Para  satisfacer  este  objetivo,  la  vivienda  se  proyectará,  fabricará,  construirá  y 









edificio,  de  forma  que  no  se  produzcan  deformaciones  inadmisibles,  se  limite  a  un 












TRANSITORIAS  Condiciones  aplicables  durante  un  tiempo 
limitado. 



























































































El  valor  de  cálculo  de  las  acciones  correspondientes  a  una  situación  persistente  o 


















































como el pavimento y  la  tabiquería  (aunque esta última podría considerarse una carga 
variable, sí su posición o presencia varía a lo largo del tiempo). 
Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento: Éstos se consideran al margen 






divisorios: Se considera una  sobrecarga  lineal de 2 kN/m en  los balcones volados de 
toda clase de edificios.  
Las acciones climáticas:  








altura  y  anchura  del  edificio)  sea  menor  que  6.  En  los  casos  especiales  de 






formadas  por  pilares  y  vigas,  pueden  no  considerarse  las  acciones  térmicas 
cuando  se dispongan  de  juntas  de  dilatación    a  una  distancia máxima  de  40 
metros. 
La nieve:  Este documento no es de  aplicación  a edificios  situados en  lugares 







ambientales  tales  como  la disponibilidad del  agente  agresivo necesario para que  se 





Acciones  accidentales  (A):  Los  impactos,  las  explosiones,  el  sismo,  el  fuego.  Las 
acciones  debidas  al  sismo  están  definidas  en  la  Norma  de  Construcción 
Sismorresistente NCSE‐02. 




























































Método de cálculo:  El dimensionado   de secciones se realiza según  la Teoría 
de  los Estados   Limites Últimos  (apartado 3.2.1 DB‐SE) y 
los Estados Límites de Servicio  (apartado 3.2.2 DB‐SE). El 




el  uso  de  un  modelo  adecuado  para  al  sistema  de 
cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 
Acciones:  Se  ha  considerado  las  acciones  que  actúan  sobre  el 
edificio  soportado  según  el  documento  DB‐SE‐AE  y  las 
acciones geotécnicas que  transmiten o generan a  través 






apoyo,  la  tipología  del  edificio  previsto  y  el  entorno 
donde se ubica la construcción. 
Tipo de reconocimiento:  Topografía  del  terreno  inclinada.  En  base  a  un 

















Angulo  de  rozamiento  interno 
del terreno   = 35º






Descripción:  Cimentación  de  tipo  superficial.  Se  proyecta  con  zanjas 
corridas y zapatas rígidas de hormigón armado. 
Material adoptado:  Hormigón armado HA‐25 y Acero B500S. 
Dimensiones y armado:  Las  dimensiones  y  armados  se  indican  en  planos  de 
estructura. Se han dispuesto armaduras que cumplen con 









Descripción:  Muretes  de  hormigón  armado  de  25  cm.  de  espesor, 
calculado en flexo‐compresión compuesta con valores de 
empuje al  reposo y  como muro de  semisótano, es decir 
considerando  la  colaboración  de  los  forjados  en  la 
estabilidad del muro.  
Material adoptado:  Hormigón armado HA‐25 y Acero B500S. 
Dimensiones y armado:  Las  dimensiones  y  armados  se  indican  en  planos  de 
estructura. Se han dispuesto armaduras que cumplen con 









cm.  de  espesor.  Cuando  sea  necesario,  la  dirección 
facultativa  decidirá  ejecutar  la  excavación  mediante 
bataches    al  objeto  de  garantizar  la  estabilidad  de  los 







Tipo de Estructura:  Muros  portantes  y  entramados  de  madera 
maciza 
   







  =  1,0    (en  construcciones  de  normal 
importancia) 
   










No  es  obligatoria  la  aplicación  de  la  norma 
NCSE‐02 para esta edificación, pues  se  trata de 
una construcción de normal  importancia situada 
en  una  zona  de  aceleración  sísmica  básica  ab 
inferior a 0,04 g, conforme al artículo 1.2.1. y al 














Datos sobre el terreno:  Topografía  del  terreno  inclinada.  El  nivel  freático  se 
encuentra  muy  por  debajo  de  la  cota  de  apoyo  de  la 














































las  barras  los  elementos  que  definen  la  estructura: 
pilares,  vigas,  brochales  y  viguetas.  Se  establece  la 
compatibilidad  de  deformación  en  todos  los  nudos, 
considerando 6 grados de  libertad, y se crea  la hipótesis 
de  indeformabilidad  del  plano  de  cada  planta,  para 
simular el comportamiento rígido del forjado, impidiendo 
los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. Por 
tanto,  cada  planta  sólo  podrá  girar  y  desplazarse  en  su 
conjunto (3 grados de libertad). 
A  los  efectos  de  obtención  de  solicitaciones  y 
desplazamientos,    para  todos  los  estados  de  carga  se 
realiza  un  cálculo  estático  y  se  supone  un 
comportamiento  lineal  de  los materiales,  por  tanto,  un 
cálculo en primer orden. 
El método de cálculo de  los  forjados se realiza mediante 
un  cálculo  plano  en  la  hipótesis  de  viga  continua 
empleando  el  método  matricial  de  rigidez  o  de  los 
desplazamientos, con un análisis en hipótesis elástica. 
En  el  caso  de  un  análisis  de  solicitaciones  en  hipótesis 





No  se  ha  utilizado  la  reducción  de  los  coeficientes  de 









































































































ANEJO  A  del  Documento  Nacional  de  Aplicación  de  la 
norma  UNE  ENV  1992  parte  1,  publicado  en  la  norma 
EHE‐08.  
En  la  estructura  de  madera  se  tomarán  las  cargas 
señaladas en el DB‐SE, considerando  las hipótesis en ELU 
(Estados  Límites Últimos),  siguiendo  las  especificaciones 
del  documento  SE‐M,  determinándose  una  Clase  de 















Horizontales: Viento   Presión  dinámica  del  viento 
Qb: 
0,52 kN/m²  (A  Coruña: 
zona C) 


































Hormigón  Coeficiente de minoración    1,50 Nivel de control                                                  ESTADISTICO 















Recubrimientos:  A  los efectos de determinar  los  recubrimientos exigidos 
en la tabla 37.2.4. de la vigente EHE‐08, se considera toda 
la estructura en ambiente Normal. 





agresivo)  se  proyecta  con  un  recubrimiento  nominal  de 
30 mm. 
Para  elementos  estructurales  exteriores  (ambiente 
Normal  de  humedad  media)  se  proyecta  con  un 
recubrimiento nominal de 35 mm. 






















Ejecución   Para  el  hormigonado  de  todos  los  elementos 
estructurales se empleará hormigón fabricado en central, 
quedando  expresamente  prohibido  el  preparado  de 
hormigón en obra. 
   
Ensayos  de  control  del 
hormigón 
Se  establece  la modalidad  de Control  ESTADÍSTICO,  con 
un número mínimo de 3 lotes. 
Los  límites máximos para el establecimiento de  los  lotes 
de  control  de  aplicación  para  estructuras  que  tienen 
elementos estructurales sometido a flexión y compresión 
(forjados de hormigón con pilares de hormigón), como es 













Control  de  calidad  del 
acero 
Se establece el control a nivel NORMAL. 
Los  aceros  empleados  poseerán  certificado  de  marca 


















En  este  apartado  se  desarrollan  y  completan  las  reglas,  establecidas  con  carácter 
general en SE, para el caso de elementos estructurales de madera. 
o Datos previos: 
Como valores característicos de  las propiedades de  los materiales, Xk, se tomarán  los 










b)  factor  de  volumen  kvol:  cuando  el  volumen  V  de  la  zona  considerada  en  la 
comprobación, según se define en cada caso, sea mayor que V0 (V0=0,01 m3) y esté 

































































b)  clase  de  riesgo  2:  el  elemento  estructural  está  bajo  cubierta  y  protegido  de  la 
intemperie pero se puede dar ocasionalmente un contenido de humedad mayor que el 
20 % en parte o en la totalidad del elemento estructural. Ejemplos: estructura de una 
piscina  cubierta  en  la  que  se  mantiene  una  humedad  ambiental  elevada  con 
condensaciones ocasionales y elementos estructurales próximos a conductos de agua. 
 
c)  clase  de  riesgo  3:  el  elemento  estructural  se  encuentra  al  descubierto,  no  en 
contacto  con  el  suelo  y  sometido  a  una  humidificación  frecuente,  superando  el 








e)  clase  de  riesgo  5:  situación  en  la  cual  el  elemento  estructural  está 
permanentemente en contacto con agua salada. En estas circunstancias el contenido 




































caso  de  cobertizos  y  viseras.  Las  piscinas  cubiertas,  debido  a  su  ambiente  húmedo, 
encajan también en esta clase de servicio. 
Se han  considerado  las estipulaciones del apartado  “3 Durabilidad” del  “Documento 
Básico  SE‐M.  Seguridad  Estructural.  Madera”,  considerándose  la  clase  de  riesgo 
biológico como 1, con  lo cual  según este documento no es necesaria protección. De 
todas  maneras  se  recomienda  la  aplicación  de  una  protección  superficial  frente  a 
agentes  bióticos  y  métodos  de  impregnación,  debiendo  protegerse  en  la  zona  en 
contacto con el ambiente exterior y frente a agentes metereológicos con productos de 
poro  abierto que permiten  el  flujo de humedad  entre  el  ambiente  y  la madera,  así 






En  cuanto  a  la  ejecución  de  la  estructura  de madera,  antes  de  la  utilización  de  la 
misma,  debe  secarse,  en  la medida  que  sea  posible,  hasta  alcanzar  contenidos  de 
humedad  adecuados  a  la  obra  acabada  (humedad  de  equilibrio  higroscópico), 




Se  debe  evitar  el  contacto  directo  de  la madera  con  el  terreno, manteniendo  una 
distancia  mínima  de  20  cm.  y  disponiendo  de  un  material  hidrófugo  (barrera 
antihumedad).    Así  mismo  se  debe  evitar  que  los  arranques  de  soportes  queden 
embebidos en el hormigón u otro material de fábrica, para lo que se protegerán de la 













Se  protegerá  la  cara  superior  de  los  elementos  de  madera  que  estén  expuestos 
directamente a la intemperie y en los que pueda acumularse el agua. Si se utiliza una 
albardilla  (normalmente metálica) debe permitir,  además,  la  aireación de  la madera 
que  cubre,  evitando  así  mismo  que  las  testas  de  los  elementos  estructurales  de 






de  un  incendio  de  origen  accidental,  como  consecuencia  de  las  características  del 




de  viviendas de nueva  construcción,  se  acredita mediante  el  cumplimiento de  las  6 
exigencias  básicas  SI  y  de  la  Guía  de  aplicación  del  CTE  DAV‐SI  (Documento  de 
Aplicación a edificios de uso residencial Vivienda). 
 
La puesta en  funcionamiento de  las  instalaciones previstas  requiere  la presentación, 
ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa 


































o Espacios  ocultos.  Paso  de  instalaciones  a  través  de  elementos  de 
compartimentación 
 

























Los muros de  cerramiento de  las  fachadas  se ejecutarán  con 2 hojas,  siendo de  los 
tipos: M1 y M2, según descripción de  la memoria constructiva de este proyecto.Con 
una  resistencia  al  fuego mínima de  los mismos de  EI‐240  superior  a  EI‐120  exigido, 
garantizando la reducción del riesgo de propagación a otros edificios. 
 












Cubierta  inclinada  con  pendiente  del  38º  y  25  %.  Los  faldones  de  cubierta  se 



































En  las  viviendas  unifamiliares  no  existen  pasos,  pasillos,  rampas  ni  escaleras  como 






En  las  viviendas unifamiliares no existen  recorridos de evacuación,  y por  lo  tanto  la 
escalera no está considerada como un elemento de evacuación. 
o Puertas situadas en recorridos de evacuación: 
La  puerta  de  salida  de  edificio  está  prevista  para  la  evacuación  de  menos  de  50 
personas. Será abatible con eje de giro vertical, con manilla o pulsador según norma 


































































aceptables  el  riesgo  de  que  los  usuarios  sufran  daños  inmediatos  durante  el  uso 
previsto  de  los  edificios,  como  consecuencia  de  sus  características  de  diseño, 
construcción y mantenimiento (Artículo 12 de la Parte I de CTE). 
El  cumplimiento del Documento Básico de  “Seguridad de utilización” en edificios de 
viviendas  de  nueva  construcción,  se  acredita  mediante  el  cumplimiento  de  las  8 




cual  los  suelos  serán  adecuados  para  favorecer  que  las  personas  no  resbalen, 
tropiecen  o  se  dificulte  la  movilidad.  Asimismo  se  limitará  el  riesgo  de  caídas  en 






































No  existen  desniveles  de  más  de  55  cm.  que  exijan  la  disposición  de  barreras  de 
protección.  No  existe  riesgo  de  caídas  en  ventanas,  todas  ellas  con  barreras  de 
protección en la carpintería de altura superior a 90 cm. 
La  barandilla  de  la  escalera  será  de  90  cm.  de  altura  medida  desde  la  línea  de 





























Con elementos frágiles:  Las  superficies acristaladas  situadas en  las áreas  con  riesgo 
de impacto dispondrán de un acristalamiento laminado  que 
resiste sin romper un impacto nivel 2. 
  Las  partes  vidriadas  de  puertas,  cerramientos  de  duchas  y 








EXIGENCIA  BÁSICA  SU  3:  Se  limitará  el  riesgo  de  que  los  usuarios  puedan  quedar 
accidentalmente aprisionados en recintos. 
o Recintos: 








EXIGENCIA  BÁSICA  SU  4:  Se  limitará  el  riesgo  de  daños  a  las  personas  como 
consecuencia de una  iluminación  inadecuada en zonas de circulación de  los edificios, 
tanto  interiores  como  exteriores,  incluso  en  caso  de  emergencia  o  de  fallo  del 
alumbrado normal. 
o Alumbrado normal: 












EXIGENCIA  BÁSICA  SU  6:  Se  limitará  el  riesgo  de  caídas  que  puedan  derivar  en 
ahogamiento  en  piscinas,  depósitos,  pozos  y  similares  mediante  elementos  que 
restrinjan el acceso. 
En  la  vivienda  proyectada  no  existen  pozos,  depósitos,  ni  piscinas,  no  existiendo  el 
riesgo de ahogamiento. 
Quedan  excluidas  del  ámbito  de  aplicación  de  esta  exigencia  básica  las  piscinas  de 
viviendas unifamiliares. 
 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: 
EXIGENCIA BÁSICA  SU 7:  Se  limitará el  riesgo  causado por  vehículos en movimiento 
atendiendo  a  los  tipos  de  pavimento  y  la  señalización  y  protección  de  las  zonas de 
circulación rodada y de las personas. 






















Coeficiente  función  del  contenido  del  edificio:  C3=1  Edificio  con  contenido  no 
inflamable. 
 Coeficiente función del uso del edificio: C4=1 Residencial Vivienda unifamiliar. 





El  objetivo  del  requisito  básico  “Higiene,  salud  y  protección  del medio  ambiente”, 
tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables 















adoptada  no  se  puede  considerar  cámara  sanitaria.  Consiste  en  la  colocación  de 






de  la  solera  en  contacto  con  el  terreno.  Su  solución  constructiva  es  de:  Muro  de 













I1:  La  impermeabilización  debe  realizarse  mediante  la  aplicación  de  una  lámina 
impermeabilizante. 
I3:  Cuando  el  muro  sea  de  fábrica  debe  recubrirse  por  su  cara  interior  con  un 







o,  cuando  existe  una  capa  de  impermeabilización,  entre  ésta  y  el  terreno.  La  capa 
drenante  puede  estar  constituida  por  una  lámina  drenante,  grava,  una  fábrica  de 
bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto. Cuando  la 
capa drenante sea una  lámina, el remate superior de  la  lámina debe protegerse de  la 
entrada de agua procedente de las precipitaciones y de las escorrentías. 
D3: Debe colocarse en el arranque del muro un tubo drenante conectado a  la red de 
saneamiento  o  a  cualquier  sistema  de  recogida  para  su  reutilización  posterior  y, 
cuando dicha  conexión esté  situada por encima de  la  red de drenaje, al menos una 
cámara de bombeo con dos bombas de achique. 
o Suelos: 
















C2: Cuando  el  suelo  se  construya  in  situ  debe  utilizarse  hormigón  de  retracción 
moderada. 













































sobre  éstas  tablero  de madera machihembrada  de  30 mm.  de  espesor,  barrera  de 
vapor, lámina impermeabilizante, dos capas de aislamiento térmico XPS expandido con 
hidrofluorcarbonos  HFC  (0,025 W/mºK),  incluido  rastrelado  horizontal  y  vertical  de 





residuos  ordinarios  generados  en  ellos  de  forma  acorde  con  el  sistema  público  de 
recogida  de  tal manera  que  se  facilite  la  adecuada  separación  en  origen  de  dichos 
residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 
o Almacén de contenedores y espacio de reserva para recogida centralizada: 
Sistema  de  recogida  de  residuos  de  la  localidad:  recogida  centralizada  con 
contenedores de calle de superficie. 
El ámbito de aplicación de esta Exigencia Básica en cuanto a  la dotación del almacén 
de  contenedores  de  edificio  y  al  espacio  de  reserva  para  recogida  centralizada  con 
contenedores de calle, se extiende a  los edificios de viviendas de tipología residencial 

























1. Los edificios dispondrán de medios para que  sus  recintos  se puedan  ventilar 
adecuadamente,  eliminando  los  contaminantes  que  se  produzcan  de  forma 
habitual  durante  el  uso  normal  de  los  edificios,  de  forma  que  se  aporte  un 
caudal  suficiente de aire exterior y  se garantice  la extracción  y expulsión del 
aire viciado por los contaminantes. 
2. Para  limitar el  riesgo de  contaminación del aire  interior de  los edificios y del 
entorno  exterior  en  fachadas  y  patios,  la  evacuación  de  productos  de 
combustión de las instalaciones térmicas se producirá con carácter general por 
la  cubierta  del  edificio,  con  independencia  del  tipo  de  combustible  y  del 











Se  utilizarán  aspiradores  estáticos  prefabricados  dimensionados  de  acuerdo  con  el 





















































Comedor)  Seco  10.0  6  18.0  18.0 
A  18.0 72.0 96.0  800x80x12 
 






(Dormitorio)  Seco  9.5  2  5.0  15.0 
A  15.0 60.0 96.0  800x80x12 
 





Cocina (Cocina)  Húmedo  8.2 ‐  16.4 18.7 E  18.7 74.8 201.1  Ø 160 
P 17.3 138.4 ‐  Holgura






E  15.0 60.0 122.7  Ø 125
 











qv  Caudal de ventilación mínimo exigido. Amin Área mínima de la abertura. 






















Habitación 2 (Dormitorio)  Seco  10.4  2  10.0  15.0 
A  15.0 60.0 96.0  800x80x12 
 





Habitación 3 (Dormitorio)  Seco  10.2  1  10.0  10.0 
A  10.0 40.0 96.0  800x80x12
 





Habitación 4 (Dormitorio)  Seco  9.1  1  5.0  5.0  A  5.0 20.0 96.0  800x80x12 
P  5.0 70.0 72.5  Holgura
 






E  15.0 60.0 122.7  Ø 125
 











qv  Caudal de ventilación mínimo exigido.  Amin Área mínima de la abertura. 
qe  Caudal de ventilación equilibrado (+/‐ entrada/salida de aire)  Areal Área real de la abertura. 
 
 Suministro de agua: 
1. Los  edificios  dispondrán  de  medios  adecuados  para  suministrar  al 
equipamiento  higiénico  previsto  de  agua  apta  para  el  consumo  de  forma 
sostenible,  aportando  caudales  suficientes  para  su  funcionamiento,  sin 
alteración  de  las  propiedades  de  aptitud  para  el  consumo  e  impidiendo  los 
posibles  retornos  que  puedan  contaminar  la  red,  incorporando medios  que 
permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 


















Lavabo  0.36 0.234 10 
Bidé  0.36 0.234 10 
Inodoro con cisterna  0.36 ‐ 10 
Ducha  0.72 0.360 10 
Lavadora doméstica  0.72 0.540 10 
Fregadero doméstico  0.72 0.360 10 
Lavavajillas doméstico 0.54 0.360 10 
Bañera de 1,40 m o más 1.08 0.720 10  
Abreviaturas utilizadas








































































Para  determinar  el  caudal  que  circulará  por  el  circuito  de  retorno,  se  ha 
estimado que, en el grifo más alejado,  la pérdida de  temperatura  será  como 
máximo de 3°C desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso. 
En  cualquier  caso  no  se  recircularán  menos  de  250  l/h.  en  cada  columna,  si  la 



























Para  los materiales metálicos  se  ha  aplicado  lo  especificado  en  la  norma  UNE  100 
156:1989  y para  los materiales  termoplásticos  lo  indicado en  la norma UNE ENV 12 
108:2002. 
En todo tramo recto sin conexiones  intermedias con una  longitud superior a 25 m se 
deben adoptar  las medidas oportunas para evitar posibles  tensiones excesivas de  la 
tubería, motivadas por  las contracciones y dilataciones producidas por  las variaciones 
de  temperatura.  El  mejor  punto  para  colocarlos  se  encuentra  equidistante  de  las 
derivaciones más próximas en los montantes. 
Equipos, elementos y dispositivos de la instalación: 
Contadores:   El  calibre  nominal  de  los  distintos  tipos  de  contadores  se 




























1‐2  1.35  1.55  8.82  0.36  3.17 0.30 32.60 40.00 1.06 0.07  29.50  29.13 
Abreviaturas utilizadas 
Lr  Longitud medida sobre planos  Dint  Diámetro interior 
Lt  Longitud total de cálculo (Lr + Leq)  Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto  v  Velocidad 
K  Coeficiente de simultaneidad  J  Pérdida de carga del tramo 
Q  Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K)  Pent  Presión de entrada 
































2‐3  17.48  20.10 8.82  0.36  3.17 ‐0.30 32.60 40.00 1.06 0.86  25.13  24.08 
Abreviaturas utilizadas 
Lr  Longitud medida sobre planos  Dint  Diámetro interior 
Lt  Longitud total de cálculo (Lr + Leq)  Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto  v  Velocidad 
K  Coeficiente de simultaneidad  J  Pérdida de carga del tramo 
Q  Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K)  Pent  Presión de entrada 




























3‐4  Instalación interior (F)  0.72  0.83  8.28 0.37 3.07 0.00 20.40 25.00 2.61 0.33  24.08  23.74
4‐5  Instalación interior (F)  1.35  1.55  4.70 0.48 2.26 1.30 16.20 20.00 3.05 1.12  23.74  21.32
5‐6  Instalación interior (C)  1.49  1.71  4.70 0.48 2.26 ‐1.30 16.20 20.00 3.05 1.24  20.32  20.38
6‐7  Instalación interior (C)  0.84  0.97  3.98 0.52 2.06 0.00 16.20 20.00 2.78 0.59  20.38  19.79
7‐8  Instalación interior (C)  2.86  3.29  3.20 0.57 1.83 0.00 16.20 20.00 2.46 1.59  19.79  18.20
8‐9  Instalación interior (C)  6.18  7.11  2.38 0.64 1.53 6.18 16.20 20.00 2.07 2.49  18.20  9.52
9‐10  Instalación interior (C)  0.12  0.14  1.19 0.83 0.99 0.00 16.20 20.00 1.33 0.02  9.52  9.00
10‐11  Puntal (C)  5.49  6.31  0.72 1.00 0.72 ‐2.48 16.20 20.00 0.97 0.56  9.00  10.93 
Abreviaturas utilizadas 
Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente)  Dint  Diámetro interior 
Lr  Longitud medida sobre planos  Dcom Diámetro comercial 
Lt  Longitud total de cálculo (Lr + Leq)  v  Velocidad 
Qb  Caudal bruto  J  Pérdida de carga del tramo 
K  Coeficiente de simultaneidad  Pent  Presión de entrada 

















































- Diámetro de las tuberías de alcantarillado:    300 mm. 





- Capacidad:            50 litros/s 
o Descripción del sistema de evacuación y sus componentes: 
Características de la red de evacuación de la vivienda: 
Instalación  de  evacuación  de  aguas  pluviales  +  residuales  mediante  arquetas  y 

















Lavabo  1  2  32  40 
Bidé  2  3  32  40 
Ducha  2  3  40  50 
Bañera (con o sin ducha)  3  4  40  50 
Inodoro con cisterna  4  5  100  100 
Inodoro con fluxómetro  8  10  100  100 
Urinario con pedestal  ‐  4  ‐  50 
Urinario suspendido  ‐  2  ‐  40 
Urinario en batería  ‐  3.5  ‐  ‐ 
Fregadero doméstico  3  6  40  50 
Fregadero industrial  ‐  2  ‐  40 
Lavadero  3  ‐  40  ‐ 
Vertedero  ‐  8  ‐  100 
Fuente para beber  ‐  0.5  ‐  25 
Sumidero  1  3  40  50 
Lavavajillas doméstico  3  6  40  50 
Lavadora doméstica  3  6  40  50 
Cuarto de baño (Inodoro 
con cisterna)  7  ‐  100  ‐ 
Cuarto de baño (Inodoro 















con cisterna)  6  ‐  100  ‐ 
Cuarto de aseo (Inodoro 






















32  ‐  1  1 
40  ‐  2  3 
50  ‐  6  8 
63  ‐  11  14 
75  ‐  21  28 
90  47  60  75 
100  123  151  181 
125  180  234  280 
160  438  582  800 
















50  10  25  6  6 
63  19  38  11  9 
75  27  53  21  13 
90  135  280  70  53 
110  360  740  181  134 
125  540  1100  280  200 
160  1208  2240  1120  400 
200  2200  3600  1680  600 
250  3800  5600  2500  1000 





















50  ‐  20  25 
63  ‐  24  29 
75  ‐  38  57 
90  96  130  160 
110  264  321  382 
125  390  480  580 
160  880  1056  1300 
200  1600  1920  2300 
250  2900  3520  4200 
315  5710  6920  8290 







































0.5 %  1 %  2 %  4 % 
35  45  65  95  100 
60  80  115  165  125 
90  125  175  255  150 
185  260  370  520  200 
























































125  178  253  90 
229  323  458  110 
310  440  620  125 
614  862  1228  160 
1070  1510  2140  200 
1920  2710  3850  250 






Para dimensionar  los  colectores de  tipo mixto  se han  transformado  las unidades de 
desagüe  correspondientes  a  las  aguas  residuales  en  superficies  equivalentes  de 







La  transformación  de  las  unidades  de  desagüe  en  superficie  equivalente  para  un 
régimen pluviométrico de 100 mm/h se ha efectuado con el siguiente criterio: 














La  ventilación  primaria  tiene  el mismo  diámetro  que  el  de  la  bajante  de  la  que  es 




















tot ww c pQ Q Q Q  




































8‐9  1.75  1.00  5.00  90 8.46 0.71 5.98 43.61 0.72  84  90
9‐10  0.69  4.00  1.00  32 1.69 1.00 1.69 ‐  ‐  26  32
9‐11  1.67  2.15  2.00  32 3.38 1.00 3.38 ‐  ‐  26  32
9‐12  1.80  2.00  2.00  40 3.38 1.00 3.38 ‐  ‐  34  40
8‐13  1.57  3.42  4.00  110 6.77 1.00 6.77 ‐  ‐  104  110
15‐16  0.83  2.58  6.00  75 10.15 0.71 7.18 49.84 1.07  69  75
16‐17  2.59  2.00  1.00  32 1.69 1.00 1.69 ‐  ‐  26  32
16‐18  0.59  4.00  3.00  40 5.08 1.00 5.08 ‐  ‐  34  40
16‐19  1.81  2.87  2.00  32 3.38 1.00 3.38 ‐  ‐  26  32
15‐20  0.78  2.58  6.00  75 10.15 0.71 7.18 49.84 1.07  69  75
20‐21  2.62  2.00  1.00  32 1.69 1.00 1.69 ‐  ‐  26  32
20‐22  0.62  4.00  3.00  40 5.08 1.00 5.08 ‐  ‐  34  40
20‐23  1.84  2.84  2.00  32 3.38 1.00 3.38 ‐  ‐  26  32
15‐24  0.66  2.00  4.00  110 6.77 1.00 6.77 ‐  ‐  104  110
15‐25  0.77  2.00  4.00  110 6.77 1.00 6.77 ‐  ‐  104  110
6‐27  0.31  40.62  5.00  110 8.46 1.00 8.46 15.20 2.91  104  110
27‐28  3.00  2.00  4.00  110 6.77 1.00 6.77 ‐  ‐  104  110
27‐29  2.15  2.80  1.00  32 1.69 1.00 1.69 ‐  ‐  26  32
5‐30  3.53  14.32  3.00  40 5.08 1.00 5.08 ‐  ‐  34  40
4‐31  0.43  100.86  6.00  75 10.15 1.00 10.15 22.65 4.44  69  75
31‐32  1.69  2.07  3.00  40 5.08 1.00 5.08 ‐  ‐  34  40
31‐33  1.76  2.00  3.00  40 5.08 1.00 5.08 ‐  ‐  34  40

























L  Longitud medida sobre planos  Qs  Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i  Pendiente  Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe  v  Velocidad 
Dmin Diámetro interior mínimo  Dint  Diámetro interior comercial 





















14‐15  3.00  14.00  110  ‐  ‐ ‐  ‐  ‐  104  110 
Abreviaturas utilizadas 
Ref. Referencia en planos  Qs  Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
L  Longitud medida sobre planos  r  Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe  v  Velocidad 
Dmin Diámetro interior mínimo  Dint  Diámetro interior comercial 























2‐3  12.35  2.00  37.00  160 62.60 0.25 15.65 25.80 1.15  154  160
3‐4  4.30  2.00  37.00  160 62.60 0.25 15.65 25.80 1.15  154  160
4‐5  3.10  2.00  31.00  160 52.45 0.27 14.02 24.40 1.11  154  160
5‐6  0.80  2.00  28.00  160 47.38 0.28 13.14 23.62 1.09  154  160
6‐7  1.56  2.00  23.00  160 38.92 0.30 11.73 22.32 1.06  154  160
7‐8  0.83  2.00  9.00  160 15.23 0.58 8.79 19.35 0.97  154  160

























L  Longitud medida sobre planos  Qs  Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i  Pendiente  Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe  v  Velocidad 
Dmin Diámetro interior mínimo  Dint  Diámetro interior comercial 












2  0.70 2.00  160 100x100x150 cm 
3  12.35 2.00  160 100x100x150 cm 
4  4.30 2.00  160 100x100x150 cm 
5  3.10 2.00  160 100x100x150 cm 
6  0.80 2.00  160 80x80x125 cm 
7  1.56 2.00  160 70x70x100 cm  
Abreviaturas utilizadas 
Ref. Referencia en planos  ic  Pendiente del colector 
























37‐38  10.15 2.48  0.50  150 125.00 0.60 ‐  ‐ 
44‐45  25.17 6.76  0.50  150 125.00 0.60 ‐  ‐ 





















A  Área de descarga al canalón  I  Intensidad pluviométrica 
L  Longitud medida sobre planos  C  Coeficiente de escorrentía 



















36‐37  10.15 100  125.00 0.60 ‐  ‐  97  100
42‐43  25.17 100  125.00 0.60 ‐  ‐  97  100
43‐44  25.17 100  125.00 0.60 ‐  ‐  97  100
47‐48  25.14 100  125.00 0.60 ‐  ‐  97  100
48‐49  25.14 100  125.00 0.60 ‐  ‐  97  100
50‐51  25.79 100  125.00 0.60 ‐  ‐  97  100
51‐52  25.79 100  125.00 0.60 ‐  ‐  97  100
55‐56  9.39 100  125.00 0.60 ‐  ‐  97  100
58‐59  24.37 100  125.00 0.60 ‐  ‐  97  100
59‐60  24.37 100  125.00 0.60 ‐  ‐  97  100 
Abreviaturas utilizadas 
A  Área de descarga a la bajante  f  Nivel de llenado 
Dmin Diámetro interior mínimo  v  Velocidad 
I  Intensidad pluviométrica  Dint  Diámetro interior comercial 




















2‐34  0.25 2.00  160 9.00 19.57 0.98  154  160
34‐35  0.35 2.00  160 6.47 16.65 0.89  154  160
35‐36  0.49 231.52  160 0.76 1.98 2.42  154  160
35‐39  3.35 2.00  160 5.71 15.66 0.85  154  160
39‐40  7.40 2.00  160 3.77 12.83 0.76  154  160






















41‐42  0.14 501.37  160 1.89 2.53 4.19  154  160
41‐46  11.90 2.00  160 1.89 9.21 0.61  154  160
46‐47  1.03 23.35  160 1.89 5.16 1.44  154  160
39‐50  0.51 202.68  160 1.93 3.15 3.08  154  160
34‐54  5.05 2.97  160 2.53 9.64 0.77  154  160
54‐55  0.44 155.80  160 0.70 2.10 2.06  154  160
54‐57  9.35 2.00  160 1.83 9.07 0.61  154  160
57‐58  0.32 74.24  160 1.83 3.88 2.14  154  160 
Abreviaturas utilizadas 
L  Longitud medida sobre planos  Y/D Nivel de llenado 
i  Pendiente  v  Velocidad 
Dmin Diámetro interior mínimo  Dint  Diámetro interior comercial 











34  0.25 2.00  160 100x100x150 cm 
35  0.35 2.00  160 100x100x150 cm 
39  3.35 2.00  160 100x100x150 cm 
40  7.40 2.00  160 100x100x150 cm 
41  0.65 2.00  160 80x80x125 cm 
46  11.90 2.00  160 60x60x80 cm 
54  5.05 2.00  160 80x80x125 cm 
57  9.35 2.00  160 60x60x80 cm  
Abreviaturas utilizadas 
Ref. Referencia en planos  ic  Pendiente del colector 





































1‐2  0.70  2.00 37.00  160 71.60 0.34 24.65 33.07 1.31  152  160 
Abreviaturas utilizadas 
L  Longitud medida sobre planos  Qs  Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i  Pendiente  Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe  v  Velocidad 
Dmin Diámetro interior mínimo  Dint  Diámetro interior comercial 


















El  aislante  térmico,  pese  a  que  en  ocasiones  tenga  algunas  propiedades  acústicas, 
también  resulta  poco  útil  a  estos  efectos.  Sin  embargo  existen  materiales 
específicamente  acústicos  que  con  un  espesor  de  algunos  milímetros  sí  resultan 
eficaces si se prevén en el proyecto. 
 Sobre la ejecución de la obra: 









en  todos  los  casos  resultan  absolutamente  determinantes.  Retacar  bien  las  rozas  y 













Las  separaciones  entre  viviendas  no  cumplen  incluso  realizadas  con  dos  hojas  de 
ladrillo  hueco  con  aislamiento  intermedio.  Dado  que  además  es  una  reclamación 
frecuente entre vecinos es necesario acudir a otras soluciones tales como perforados 





los puentes acústicos de modo que  resulten verdaderamente  flotantes para  cumplir 













Es  recomendable  realizar  algún  ensayo  informativo  a  cerramientos  de  modo  que 




Los  ensayos  acústicos  requieren  bastante  tiempo  para  realizarse  son  dificultosos  a 
partir de la primera planta en fachadas y necesitan de ciertas dimensiones mínimas de 
los  locales, de  la calle, disponer de  luz eléctrica, etc. Es conveniente planificar bien  la 
campaña de ensayos  con el  laboratorio para optimizar  los  resultados. Así mismo es 
conveniente  revisar  en  qué  condiciones  se  realizan  los  ensayos  para  aplicar  las 
correcciones que procedan si es necesario. 
 Sobre la realización concreta de ensayos: 
En  idénticas  circunstancias,  los  ensayos  realizados  con  receptores  en  habitaciones 
menores  dan mejor  aislamiento  debido  al menor  tiempo  de  reverberación.  Esto  es 
especialmente importante en el caso de espacios (salones) con límites indefinidos con 




el aislamiento obtenido, menor del real). Esto también sucede a  la  inversa por  lo que 
hay que puede ser importante en los casos límite. 
Considerar  la  habitación  con  los  armarios  empotrados  midiendo  con  ellos  las 
dimensiones  no  está  del  lado  de  la  seguridad,  el  ensayo  sale  más  favorable  y  el 
aislamiento medido será superior al real. Esto también sucede a  la  inversa por  lo que 
hay que puede ser importante en los casos límite. 
El ensayo de aislamiento exterior se hace midiendo simultáneamente a uno y otro lado 
de  la  fachada  y  restando  los  resultados  para  así  tener  en  cuenta  el  ruido  exterior. 
Generalmente se coloca una fuente de ruido en el suelo de la calle a unos cinco metros 
de  la fachada y el micrófono receptor frente a  la ventana a unos dos metros de ésta. 
Pese  a  que  el  ensayo  está  normalizado,  es  sensible  a  factores  ajenos  al  propio 
cerramiento: 











Cualquier  efecto  pantalla  en  la medición  del  ruido  exterior  tal  como  el  que  puede 
hacer un árbol o un cartel al micrófono receptor puede ser superior al que ejerce sobre 
el  conjunto del  cerramiento y perjudicar el ensayo dando  resultados  inferiores a  los 
reales. 
Salvo  que  se  coloquen  andamios,  los  ensayos  exteriores  suelen  realizarse  en  las 
primeras plantas en donde es corriente que existan voladizos por encima en  los que 
rebota el ruido penalizando al cerramiento. 
El  sistema  de  cálculo  del  CTE  difiere  del  de  la  NBE  y  de  hecho  supone  que  los 
aislamientos  calculados  con  CTE  disminuyen  en  aproximadamente  2dB  en 
comparación con los calculados con NBE. 
El cálculo con la opción simplificada del CTE queda del lado de la seguridad con lo que 
aplicada  al  proyecto  deja  un  pequeño  margen  para  los  ensayos  posteriores.  Sin 
embargo  en  algunos  aspectos  como  los  lucernarios  altos  resulta  excesivamente 





























































































































































































    RA=     ≥ 30  










Recinto emisor  Recinto receptor  Tipo  Características 
Aislamiento acústico 
en proyecto  exigido 
































































































































Emisor  Recinto receptor  Tipo  Aislamiento acústico en proyecto  exigido 



































m ∙ S 500  1000  2000  m 
Suelo  Gres cerámico            2042 
               
               
Techo  Falso techo de escayola            3415 
               
               
Paramentos  Placas lisas yeso laminado            5721 
               
               
               
               
               




500  1000  2000  AO,m 
               




Anejo I  Vmm 4  
500  1000  2000  mm  
































(1) Sólo para salas de conferencias hasta 350 m3  













(DB)  tiene  por  objeto  establecer  reglas  y  procedimientos  que  permiten  cumplirlas 
exigencias básicas de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden con 
las  exigencias  básicas HE  I  a HE5.  La  correcta  aplicación  de  cada  sección  supone  el 









”Para  la  limitación  de  la  demanda  energética  se  establecen  12  zonas  climáticas 


























La demanda energética será  inferior a  la correspondiente a un edificio en el que  los 
parámetros característicos de  los cerramientos y particiones  interiores que componen 
















       
 
Valores  de  transmitancia máximos  de  cerramientos  y  particiones  interiores  de  la 
envolvente térmica. 
 
















































 Las  condensaciones  superficiales  en  los  cerramientos  y  particiones  interiores  que 
componen  la  envolvente  térmica  del  edificio,  se  limitarán  de  forma  que  se  evite  la 
formación  de  mohos  en  su  superficie  interior.  Para  ello,  en  aquellas  superficies 
interiores de los cerramientos que puedan absorber agua o susceptibles de degradarse 
y especialmente en  los puentes  térmicos de  los mismos,  la humedad  relativa media 
mensual en dicha superficie será inferior al 80%.  
 Las condensaciones  intersticiales que se produzcan en  los cerramientos y particiones 
interiores  que  componen  la  envolvente  térmica  del  edificio  serán  tales  que  no 
produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo 
de degradación o pérdida de su vida útil. Además, la máxima condensación acumulada 









La permeabilidad de  las carpinterías de  los huecos y  lucernarios de  los cerramientos 
que limitan los espacios habitables de los edificios con el ambiente exterior se limita en 
función  del  clima  de  la  localidad  en  la  que  se  ubican,  según  la  zona  climática 
establecida en el apartado 3.1.1.  
Tal y como se recoge en  la sección 1 del DB HE (apartado 2.3.3): La permeabilidad al 
aire  de  las  carpinterías, medida  con  una  sobrepresión  de  100  Pa,  tendrá  un  valor 
inferior a  27  m3/h m2 . 
o Verificación de la limitación de demanda energética: 
Se  opta  por  el  procedimiento  alternativo  de  comprobación  siguiente:  “Opción 
simplificada”. 
Esta  opción  está  basada  en  el  control  indirecto  de  la  demanda  energética  de  los 
edificios mediante la limitación de los parámetros característicos de los cerramientos y 
particiones  interiores  que  componen  su  envolvente  térmica.  La  comprobación  se 
realiza a través de la comparación de los valores obtenidos en el cálculo con los valores 
límite  permitidos.  Esta  opción  podrá  aplicarse  a  obras  de  edificación  de  nueva 












al  60% de  su  superficie  y  suponga un  área  inferior  al  10% del  área  total de  las 
fachadas  del  edificio,  la  transmitancia  media  de  dicha  fachada  UF  (incluyendo 
parte opaca  y huecos)  será  inferior  a  la  transmitancia media que  resultase  si  la 
superficie fuera del 60%. 
2. La superficie de lucernarios es inferior al 5% de la superficie total de la cubierta. 
No  se  trata  de  edificios  cuyos  cerramientos  estén  formados  por  soluciones 















ZONA CLIMÁTICA C1 Zona de baja carga interna  Zona de alta carga interna   
  
  
Muros (UMm) y (UTm) 
Tipos A (m²) 
U 
(W/m²K) 
A · U 
(W/K) Resultados 
N 
Muro de mampostería de 30 
cm de espesor - Trasdosado 
autoportante 
5.08 0.44 2.23 A = 37.10 m² 
Muro de mampostería de 77 
cm de espesor con trasdosado 
autoportante - Trasdosado 
autoportante 
32.03 0.41 13.12 A · U = 15.35 W/K 
        UMm = A · U / A = 0.41 W/m²K 
E 
Muro de mampostería de 30 
cm de espesor - Trasdosado 
autoportante 
6.55 0.44 2.88 A = 54.33 m² 
Muro de mampostería de 77 
cm de espesor con trasdosado 
autoportante - Trasdosado 
autoportante 
47.78 0.41 19.57 A · U = 22.45 W/K 
        UMm = A · U / A = 0.41 W/m²K 
O 
Muro de mampostería de 77 
cm de espesor con trasdosado 
autoportante - Trasdosado 
autoportante 
57.99 0.41 23.76 A = 57.99 m² 
        A · U = 23.76 W/K 
        UMm = A · U / A = 0.41 W/m²K 
S 
Muro de mampostería de 77 
cm de espesor con trasdosado 
autoportante - Trasdosado 
autoportante 
32.33 0.41 13.25 A = 40.19 m² 
Muro de mampostería de 30 
cm de espesor - Trasdosado 
autoportante 
7.86 0.44 3.46 A · U = 16.71 W/K 
        UMm = A · U / A = 0.42 W/m²K 
SE 
        A =  
        A · U =  
        UMm = A · U / A =  
SO 
        A =  
        A · U =  
        UMm = A · U / A =  
C-TER 
        A =  





Muros (UMm) y (UTm) 
Tipos A (m²) 
U 
(W/m²K) 
A · U 
(W/K) Resultados 




Tipos A (m²) 
U 
(W/m²K) 
A · U 
(W/K) Resultados 
Forjado sanitario tipo Caviti - Base de 
árido. Pavimento laminado (B' = 4.4 m) 49.27 0.35 17.25 A = 68.35 m² 
Forjado sanitario tipo Caviti - Base de 
árido. Solado de baldosas cerámicas 
colocadas con adhesivo (B' = 4.4 m) 
16.27 0.36 5.90 A · U = 24.19 W/K 
Forjado sanitario tipo Caviti - Solera 
seca "KNAUF".Solado de baldosas 
cerámicas colocadas con adhesivo (B' = 
4.4 m) 




Cubiertas y lucernarios (UCm, FLm) 
Tipos A (m²) 
U 
(W/m²K) 
A · U 
(W/K) Resultados 
Cubrición teja del país (Entramado de 
madera para cubierta) 58.11 0.24 14.19 A = 70.88 m² 
Techo suspendido continuo - Cubrición 
teja del país (Entramado de madera 
para cubierta) 
12.77 0.18 2.33 A · U = 16.52 W/K 
        UCm = A · U / A = 0.23 W/m²K  
  
  
Tipos A (m²) F A · F (m²) Resultados 
        A =  
A · F =  
FLm = A · F / A =  
        
         
  
  
Huecos (UHm, FHm) 
Tipos A (m²) 
U 
(W/m²K) 
A · U 
(W/K) Resultados 
N 
Doble acristalamiento LOW.S "UNIÓN VIDRIERA 
ARAGONESA", Azur. Lite LOW.S 6/10/6 LOW.S 5.25 2.01 10.55 A = 5.25 m² 
A · U = 10.55 W/K 
UHm = A · 
U / A = 
2.01 
W/m²K 
        




Tipos A (m²) U F 
A · 
U 
A · F 
(m²) Resultados 
E 
Doble acristalamiento LOW.S "UNIÓN 
VIDRIERA ARAGONESA", Azur. Lite LOW.S 
6/10/6 LOW.S 





Tipos A (m²) U F 
A · 
U 
A · F 
(m²) Resultados 
Doble acristalamiento LOW.S "UNIÓN 
VIDRIERA ARAGONESA", Azur. Lite LOW.S 
6/10/6 LOW.S 
0.84 2.02 0.17 1.70 0.14 A · U = 14.51 W/K 
A · F = 1.27 m² 
UHm = A · 
U / A = 
2.14 
W/m²K 
FHm = A · 
F / A = 0.19 
 
Doble acristalamiento LOW.S "UNIÓN 
VIDRIERA ARAGONESA", Azur. Lite LOW.S 
6/10/6 LOW.S 
2.20 2.27 0.18 4.99 0.40 
Doble acristalamiento LOW.S "UNIÓN 
VIDRIERA ARAGONESA", Azur. Lite LOW.S 
6/10/6 LOW.S 
2.31 2.04 0.20 4.71 0.46 
            
O 
Doble acristalamiento LOW.S "UNIÓN 
VIDRIERA ARAGONESA", Azur. Lite LOW.S 
6/10/6 LOW.S 
2.42 2.23 0.19 5.40 0.46 A = 4.73 m² 
A · U = 10.11 W/K 
A · F = 0.92 m² 
UHm = A · 
U / A = 
2.14 
W/m²K 
FHm = A · 
F / A = 0.19 
Doble acristalamiento LOW.S "UNIÓN 
VIDRIERA ARAGONESA", Azur. Lite LOW.S 
6/10/6 LOW.S 
2.31 2.04 0.20 4.71 0.46 
            
            
            
S 
Doble acristalamiento LOW.S "UNIÓN 
VIDRIERA ARAGONESA", Azur. Lite LOW.S 
6/10/6 LOW.S 
1.37 2.18 0.12 3.00 0.16 A = 2.48 m² 
A · U = 5.49 W/K 
A · F = 0.30 m² 
UHm = A · 
U / A = 
2.22 
W/m²K 
FHm = A · 
F / A = 0.12 
 
Doble acristalamiento LOW.S "UNIÓN 
VIDRIERA ARAGONESA", Azur. Lite LOW.S 
6/10/6 LOW.S 
1.10 2.27 0.12 2.50 0.13 
            
            
            
SE 
            A =  
A · U =  
A · F =  
UHm = A · 
U / A =  
FHm = A · 
F / A =  
            
            
            
            
SO 
            A =  
A · U =  
A · F =  
UHm = A · 
U / A =  
FHm = A · 
F / A =  
            
            
            





ZONA CLIMÁTICA C1 Zona de baja carga interna  Zona de alta carga interna   
  
  
Cerramientos y particiones interiores de la envolvente 
térmica Umáx(proyecto)
(1)   Umáx(2) 
Muros de fachada 0.44 W/m²K   0.95 W/m²K 
Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en 
contacto con el terreno  
  0.95 W/m²K 





Cerramientos y particiones interiores de la envolvente 
térmica Umáx(proyecto)
(1)   Umáx(2) 
Suelos 0.37 W/m²K   0.65 W/m²K 
Cubiertas 0.24 W/m²K   0.53 W/m²K 
Vidrios y marcos de huecos y lucernarios 2.27 W/m²K   4.40 W/m²K 
Medianerías    1.00 W/m²K 
  
Particiones interiores (edificios de viviendas)(3)    1.20 W/m²K  
  
  
Muros de fachada Huecos   UMm(4)   UMlim(5) UHm(4) UHlim(5) FHm(4)   FHlim(5) 
N 0.41 W/m²K  0.73 W/m²K 2.01 W/m²K  4.20 W/m²K    
E 0.41 W/m²K  0.73 W/m²K 2.14 W/m²K  4.40 W/m²K    
O 0.41 W/m²K  0.73 W/m²K 2.14 W/m²K  4.40 W/m²K    
S 0.42 W/m²K  0.73 W/m²K 2.22 W/m²K  4.40 W/m²K    
SE   0.73 W/m²K   4.40 W/m²K    
SO   0.73 W/m²K   4.40 W/m²K     
  
  
Cerr. contacto terreno  Suelos Cubiertas y lucernarios  Lucernarios 
UTm(4)   UMlim(5)  USm(4)   USlim(5) UCm(4) UClim(5)  FLm(4)   FLlim(5) 
  0.73 W/m²K  0.35 W/m²K  0.50 W/m²K  0.23 W/m²K  0.41 W/m²K    0.37  
  
(1) Umáx(proyecto) corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o particiones interiores indicados en 
el proyecto. 
(2) Umáx corresponde a la transmitancia térmica máxima definida en la tabla 2.1 para cada tipo de cerramiento o 
partición interior. 
(3) En edificios de viviendas, Umáx(proyecto) de particiones interiores que limiten unidades de uso con un sistema de 
calefacción previsto desde proyecto con las zonas comunes no calefactadas. 
(4) Parámetros característicos medios obtenidos en la ficha 1. 
(5) Valores límite de los parámetros característicos medios definidos en la tabla 2.2. 
Ficha 3: Conformidad. Condensaciones 
  
Cerramientos, particiones interiores, puentes térmicos 
Tipos 
C. superficiales C. intersticiales 
fRsi  fRsmin Pn  Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 
Muro de mampostería de 




fRsi 0.90 Pn 
Elemento exento de comprobación (punto 4, 
apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1) fRsmin 0.40 Psat,n 
Muro de mampostería de 
30 cm de espesor - 
Trasdosado autoportante 
fRsi 0.89 Pn Elemento exento de comprobación (punto 4, 
apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1) fRsmin 0.40 Psat,n 
Cubrición teja del país 
(Entramado de madera 
para cubierta) 
fRsi 0.94 Pn Elemento exento de comprobación (punto 4, 
apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1) fRsmin 0.40 Psat,n 
Muro de mampostería de 




fRsi 0.90 Pn 
Elemento exento de comprobación (punto 4, 
apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1) fRsmin 0.40 Psat,n 
Techo suspendido 
continuo - Cubrición teja 
del país (Entramado de 
madera para cubierta) 
fRsi 0.95 Pn Elemento exento de comprobación (punto 4, 
apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1) fRsmin 0.40 Psat,n 





Cerramientos, particiones interiores, puentes térmicos 
Tipos 
C. superficiales C. intersticiales 
fRsi  fRsmin Pn  Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 
esquina saliente de 
cerramiento fRsmin 0.40 Psat,n           
Puente térmico en 
esquina entrante de 
cerramiento 
fRsi 0.82 Pn           
fRsmin 0.40 Psat,n           
Puente térmico entre 
cerramiento y forjado 
fRsi 0.65 Pn           
fRsmin 0.40 Psat,n           
Puente térmico entre 
cerramiento y voladizo 
fRsi 0.63 Pn           





Justificación del  cumplimiento de  la exigencia de  calidad del  ambiente del  apartado 
1.4.1 
La exigencia de  calidad  térmica del ambiente  se  considera  satisfecha en el diseño  y 
dimensionamiento  de  la  instalación  térmica.  Por  tanto,  todos  los  parámetros  que 






























Cocina  24  21  50 
Dormitorio 24 21 50 
Pasillo / 
Distribuidor 24 21 50 






La  instalación  proyectada  se  incluye  en  un  edificio  de  viviendas,  por  tanto  se  han 

















Baño/Aseo    2.7  54.0 
Cocina    7.2   
Dormitorio  18.0  2.7   
Pasillo / Distribuidor    5.4   





compatible  con  su  uso,  considerando  las  pérdidas  de  temperatura  en  la  red  de 
tuberías. 























  Conjunto: vivienda unifamiliar   










Salón-comedor Planta baja 428.15 132.68 523.27 57.42 942.32 
Cocina Planta baja 232.58 126.68 533.84 53.38 836.42 
Dormitorio 1 Planta baja 260.72 142.08 512.78 51.07 789.50 
Recibidos  Planta baja 212.86 77.45 358.90 84.30 835.76 
Distribuidor Planta baja 124.40 33.49 137.49 39.51 171.88 
Baño 1  Planta baja 154.43 64.00 257.05 129.61 351.48 
Aseo Planta baja 398.19 39.91 128.89 38.55 577.07 
Despensa Planta baja 211.12 46.00 164.70 51.49 425.82 
Dormitorio 2 Planta 1 340.83 37.19 154.72 35.04 495.55 
Dormitorio 3 Planta 1 135.03 53.76 280.19 24.15 365.22 
Dormitorio 4 Planta 1 175.63 46.03 132.29 23.51 365.92 
Baño 2 Planta 1 71.16 54.00 247.05 112.49 328.22 
Baño 3 Planta 1 43.00 54.00 247.05 82.88 289.05 
Distribuidor Planta 1 128.79 32.85 153.31 42.59 239.09 
Total 940.12    




























El  trazado  de  las  tuberías  se  ha  diseñado  teniendo  en  cuenta  el  horario  de 





















- THM‐C2: Como THM‐C1, más el control de  la humedad relativa media o  la del 
local más representativo.  
- THM‐C3: Como THM‐C1, más variación de  la  temperatura del  fluido portador 
frío en función de  la temperatura exterior y / o control de  la temperatura del 
ambiente por zona térmica.  
- THM‐C4: Como  THM‐C3, más  control  de  la  humedad  relativa media  o  la  del 
recinto más representativo. 
- HM‐C5: Como THM‐C3, más control de la humedad relativa en locales. 




















































































































- Decreto  28/1999,  Reglamento  de  disciplina  urbanística  para  el  desarrollo  y 
aplicación de la Ley del suelo de Galicia. 
- Decreto  29/2010,  por  el  que  se  aprueban  las  normas  de  habitabilidad  de 
viviendas de Galicia. 
- Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal de Ames. 
El  edificio  proyectado  reúne  los  siguientes  Requisitos  Básicos  relativos  a  la 
habitabilidad: 
De higiene, salud y protección del medio ambiente. 
En  el  ambiente  interior  del  edificio  se  alcanzan  unas  condiciones  aseguradas  de 
salubridad  y  estanqueidad  por  las  instalaciones  y  cerramientos  proyectados,  y  se 
garantiza una adecuada gestión de  los residuos generados por el uso residencial, que 
no deterioren el medio ambiente en su entorno  inmediato. Ver cumplimiento de  las 
exigencias  básicas  de  salubridad  HS1,  HS  2,  HS  3,  HS  4  y  HS  5  en  la Memoria  de 
Cumplimiento del CTE. 
De protección contra el ruido. 
Los  valores  de  aislamiento  acústico  a  ruido  aéreo  y  de  impacto  de  los  diversos 
elementos constructivos proyectados se ajustan a  los valores exigidos por el CTE‐DB‐





La  vivienda  proyectada  dispone  de  una  envolvente  adecuada  a  la  limitación  de  la 
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima 



















Toda  pieza  vividera  deberá  contar  con 
iluminación  natural  a  través  de  una 
ventana  exterior  con  una  superficie 
mínima de 1/8 de  la  superficie útil de  la 
pieza 
CUMPLE.  TODAS  LAS PIEZAS CONTIENEN 
VENTANAS  CON  UNA  SUPERFICIE  DE 
ILUMINACIÓN MAYOR O  IGUAL A 1/8 DE 
LA SUPERFICIE UTIL DE LA PIEZA. 
Toda  pieza  vividera  deberá  contar  con 




O  IGUALES  A  1/3  DE  LA  SUPERFICIE  DE 
ILUMINACIÓN. 




El  suelo  de  espacios  exteriores  que 





hacia  espacios  públicos  deberá  estar 
situada  a  una  altura mínima  de  1,80 m 
por encima del suelo del espacio exterior. 
NO ES DE APLICACIÓN. 
Cuando  la  pieza  vividera  se  ilumine  a 
través  de  una  terraza  cubierta  de 




Cuando  la  pieza  vividera  se  ilumine  a 
través de galerías, la superficie mínima de 
iluminación  natural  será  1/6  de  la 
superficie útil de la pieza. 
NO ES DE APLICACIÓN 













En  ventanas  situadas  en  vertiente  de 
cubierta,  se  cumplirán  los  siguientes 
requisitos: 
a) Altura desde la parte inferior de la 
ventana  hasta  el  pavimento 
acabado  no  podrá  ser  superior  a 
1,20 m. 
b) La  altura  desde  la  parte  superior 
de  la ventana hasta el pavimento 
acabado  no  podrá  ser  superior  a 
2,00 m. 
c) En  todos  los  casos,  la  superficie 









La  vivienda  no  puede  ser  un  paso 
obligado para acceder a cualquier  local o 
parcela  que  no  sea  de  uso  exclusivo  de 
esta. 
CUMPLE,  LA  VIVIENDA  NO  ES  NINGUN 
PASO  OBLIGADO  PARA  ACCEDER  A 
CUALQUIER  LOCAL O  PARCELA ANEXO A 
ELLA. 
Las  dependencias  que  conforman  las 
viviendas  deberán  estar  comunicadas 
entre  sí  a  través  de  espacios  de  uso 
exclusivo de los usuarios. 
CUMPLE.  LAS  DEPENDENCIAS  ESTAN 
TODAS COMUNICADAS A TRAVÉS DE UN 
DISTRIBUIDOR POR CADA PLANTA. 
La  vivienda  contará  como  mínimo,    de 
una  estancia  y una  cocina, un  cuarto de 
baño, un lavadero, un tendal y un espacio 
de almacenamiento en general. 









En  piezas  bajocubierta,  la  altura mínima 
























el  Servicio  Territorial  de  Industria  y  Energía  de  la  Xunta  de Galicia  e  inscrita  en  el Registro 
Provincial de instaladores autorizados. Será entregada por la empresa instaladora al titular de 
la  instalación  con  el  Certificado  de  Instalación  y  las  Instrucciones  para  el  correcto  uso  y 
mantenimiento de la misma. 
 
Tal  y  como  se  refleja  en  el  Plano  de  Instalación,  se  trata  de  una  instalación  eléctrica  para 


















Acometida: Se dispondrá de una acometida de  tipo aero‐subterránea  conforme a  la 
ITC‐BT‐11. 







La  conexión  con  la  red  de  distribución  de  la  compañía  distribuidora  se  realizará 
mediante la Caja General de Protección y Medida ubicada en el exterior de la vivienda 
conforme a la ITC‐BT‐13. Reúne bajo una misma envolvente,  los fusibles generales de 
protección, el  contador  y el dispositivo para discriminación horaria.  Se  situará en  la 
fachada a  la vía pública, en el  interior de un nicho mural para un  tipo de acometida 
aero‐subterránea, en el lugar indicado en el Plano de Instalación de Electricidad, a una 







la entrada de  las acometidas subterráneas de  la red general, conforme a  la ITC‐BT‐21 
para canalizaciones subterráneas. 
- Intensidad nominal de la CGP:   63 A 
- Potencia activa total:     9.200 W 





Enlaza  la  Caja  General  de  Protección  y  el  equipo  de  medida  con  los  Dispositivos 
Generales de Mando y Protección. Estará constituida por conductores aislados en el 
interior  de  tubos  enterrados  y/o  empotrados  expresamente  destinado  a  este  fin, 
conforme a la ITC‐BT‐15: un conductor de fase, un neutro, uno de protección, y un hilo 
de mando para tarifa nocturna. 




- Intensidad:        63 A  
- Carga previsible:      9.200 W 
- Conductor unipolar rígido:     H 07V – R para 450/750 voltios para 
canalización empotrada. 
- Conductor unipolar rígido:     RV 0,6/1 kV – K para 1000 voltios para 
canalización enterrada. 
- Sección S cable fase:      16 mm² 
- Sección S cable neutro:    16 mm² 
- Sección S cable protección:    16 mm² 
- Sección S hilo de mando:    1,5 mm² 
- Longitud real de la línea:    17,60 m. 










Dispositivos Generales e  Individuales de Mando y Protección  (DGMP).  Interruptor de 
Control de Potencia (ICP): 
Los Dispositivos Generales de Mando y Protección junto con el Interruptor de Control 
de Potencia, se situarán  junto a  la puerta de entrada de  la vivienda. Los Dispositivos 





interiores.  La  envolvente  del  ICP  será  precintable  y  sus  características  y  tipo 
corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. Las envolventes de los cuadros se 




Un  interruptor  general  automático  de  accionamiento  manual  contra 
sobreintensidades y cortocircuitos, de corte omnipolar.  Intensidad nominal 63 
A. Poder de corte mínimo de 4,5 kA. 
2  interruptores  diferenciales  generales  de  corte  omnipolar  destinado  a  la 
protección contra contactos  indirectos de  todos  los circuitos divididos en dos 
grupos. Intensidades nominales 40 A y sensibilidad 30 mA. 
12  Interruptores  automáticos  magnetotérmicos  de  corte  omnipolar  y 
accionamiento  manual,  destinados  a  la  protección  contra  sobrecargas  y 




























































































Estancia  Mecanismo  Nº mínimo  Superficie/Longitud 


















































































































Los  conductores  de  la  instalación  deben  ser  fácilmente  identificados,  especialmente  los 
conductores  neutro  y  de  protección.  Esta  identificación  se  realizará  por  los  colores  que 
presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para 
un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color 
azul  claro.  Al  conductor  de  protección  se  le  identificará  por  el  doble  color  amarillo‐verde. 
Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que se prevea su pase posterior 
a  neutro  se  identificarán  por  los  colores  marrón  o  negro.  Cuando  se  considere  necesario 
identificar tres fases diferentes, podrá utilizarse el color gris. 
Todas  las  conexiones de  conductores  se  realizarán utilizando bornes de  conexión montados 
individualmente  o  mediante  regletas  de  conexión,  realizándose  en  el  interior  de  cajas  de 
empalme y/o de derivación. 
Cualquier parte de  la  instalación  interior quedará a una distancia no  inferior a 5  cm. de  las 
canalizaciones de telecomunicaciones, saneamiento, agua, calefacción y gas. 
Se  cumplirán  las  prescripciones  aplicables  a  la  instalación  en  baños  y  aseos  en  cuanto  a  la 
clasificación de volúmenes, elección e  instalación de materiales eléctricos conforme a  la  ITC‐
BT‐27. 
Para  la vivienda  se utilizarán mecanismos convencionales de empotrar marca NIESSEN de  la 
serie Arco o similar: pulsador, punto de luz interruptor sencillo, punto de luz doble interruptor, 
punto de  luz conmutador, punto de  luz cruzamiento, reguladores de  intensidad, reguladores 
ambientales,  indicadores de señalización y ambientales,  tomas de  telecomunicaciones,  toma 
de corriente prototipo tipo schuko de 10‐16 A, y toma de corriente para cocina eléctrica tipo 
schuko de 25 A. 
Para  el  trastero  se  utilizarán  mecanismos  estancos  de  superficie  IP  44  e  IP  55  de  marca 
NIESSEN  o  similar:  pulsador,  punto  de  luz  interruptor  sencillo,  punto  de  luz  conmutador,  y 
toma de corriente prototipo tipo schuko de 10‐16 A. 
Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como 




Se  conectarán  a  la  toma  de  tierra  toda  masa  metálica  importante,  las  masas  metálicas 
accesibles de los aparatos receptores, las partes metálicas de los depósitos de gasóleo, de las 
instalaciones de calefacción general, de  las  instalaciones de agua, de  las  instalaciones de gas 


























































































































































































































 El  presente  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  tiene  por  objeto,  proporcionar  unas 
directrices básicas a la Empresa Constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el 
campo de la prevención de riesgos profesionales en esta obra, facilitando su desarrollo 




El  Estudio  Básico  establece  las  Normas  de  Seguridad  y  Salud  aplicables  a  la  obra, 
identificando  los  riesgos  laborales que pueden  ser evitados e  indicando  las medidas 
técnicas  necesarias  para  ello,  especificando  las medidas  preventivas  y  protecciones 
técnicas  adecuadas  para  controlar  y  reducir  los  riesgos  laborales  que  no  pueden 
eliminarse,  contemplando  las  previsiones  e  informaciones  útiles  para  efectuar  los 
posibles trabajos posteriores de conservación y mantenimiento. 





























1.2.6. Edificios  Colindantes:  La  edificación  se  considera  aislada  pese  a  tener  una 











uno de  sus  linderos,  se prevé que  tanto  la  circulación de peatones  como de 
vehículos será de forma intermitente. 
 
1.2.11. Acometidas  provisionales  de  obra:  El  terreno  dispone  de  las  dotaciones 








en  la ejecución de  la obra  interviene más de una empresa, o una empresa y 











redactado  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  el  anexo  III  del  R.D.  1627/1997.Irá 
acompañado además del Plan o Planes de Seguridad y Salud correspondiente. 
El  Plan  o  Planes  de  Seguridad  y  Salud  en  el  trabajo  de  esta  obra  estarán  a 








El  Plan  de  Seguridad  y  Salud  deberá  ser  aprobado  por  el  Coordinador  en 




del proceso de ejecución de  la obra, de  la evolución de  los  trabajos y de  las 






La  propuesta  del  proyecto  trata  de  dar  respuesta  satisfactoria  a  las 





























A  continuación  se  identifican una  serie de  riesgos  laborales de  carácter general que 






la  ejecución  de  la  obra,  si  se  dan  las  circunstancias  previstas  en  la  Ley  (ver 
punto 3 del Estudio). 





Tener  en  obra  el  Plan  de  Seguridad  aprobado,  el  libro  de  incidencias  y  un 
archivo documental prevencionista. 
Disponer en la obra de unas normas generales preventivas de comportamiento 



































- Las  plataformas  de  trabajo  tendrán  un  mínimo  de  60  cm.  de  anchura  (3 
tablones  de  7  cm.  de  espesor,  trabados  entre  sí),  y  estarán  firmemente 
anclados a los apoyos a fin de evitar movimientos por deslizamiento o vuelco. 
 
- Las  plataformas  de  trabajo  ubicadas  a  una  altura  igual  o  mayor  de  2  m., 




















separadas  entre  sí más  de  2,50 m.  entre  ejes.  Se  prohíbe  expresamente  la 














- Su  inclinación  será  tal  que  la  separación  del  punto  de  apoyo  inferior  sea  la 
cuarta parte de la longitud entre apoyos. 
 









































tierra,  y  se  desconectarán  y  dejarán  fuera  de  las  zonas  de  paso  cuando  no 
trabajen. 
 
- Conservarlas  en  perfectas  condiciones  de  trabajo,  cuidando  de  su  necesario 
mantenimiento. 
 


















realizando movimientos  inútiles, buscando  realizar el mínimo esfuerzo  con  la 
máxima seguridad. 
 



















- Su manejo y manipulación  se hará exclusivamente por personal  capacitado y 
especializado para ello. 
 


































- El  encargado  de  los  trabajos  de  enganche  y  eslingado  deberá  ser  personal 
























- Los  acopios  o  almacenamientos  de  materiales  en  el  exterior  se  realizarán 















de  la  obra,  así  como  de  su  correcta  ejecución,  con  todos  los  elementos  de 
protección  que  indica  la  normativa,  tomas  de  tierra,  disyuntores, 
magnetotérmicos, etc. 
 
- Al  utilizar  los  aparatos  o  instalaciones  eléctricas  se  deberá  maniobrar 
solamente  los  órganos  de  mando  previstos  a  este  fin  por  el  contratista  o 
instalador. 
 




- Cuando  se  detecten  anomalías  en  las  instalaciones  eléctricas  se  deberá 













- Las  portátiles  tendrán  portalámparas  estanco  de  seguridad,  con  mango 




de  la  puesta  a  tierra,  salvo  que  se  trate  de  una  herramienta  de  doble 
aislamiento. 
 




- Los  trabajos  de  soldadura  serán  ejecutados  por  operarios  cualificados,  con 






- Soldar siempre en  lugares ventilados, si no fuera posible se dotará al  lugar de 
ventilación forzada para los humos desprendidos. 
 
- Trabajar  con  mascarillas  adecuadas  si  se  sueldan  materiales  pintados, 




- Comprobar  la  correcta  conexión  y  la  tierra  del  grupo  de  soldar,  al  inicio  del 
trabajo. 
 












- Manejar  con  seguridad  las  botellas,  comprobando  si  están  bien  sujetas, 
colocándolas  fuera  de  los  pasos,  distantes  del  equipo  eléctrico  y  de  lugares 
calientes, donde no están expuestas al sol. 
 
- Cerrar  las  válvulas  de  las  botellas  cuando  se  interrumpa  el  trabajo  por  un 
tiempo  superior a 15 minutos, desconectando  la boquilla y colocándola en  la 
caja de herramientas. 
 









1.6. Relación  de  riesgos  laborales  que  no  pueden  eliminarse  y  medidas 
preventivas para controlarlos y reducirlos   
MEMORIA DESCRIPTIVA 












previstos,  se  analizan  los  riesgos  más  frecuentes,  se  determinan  las  medidas 









1. Descripción  de  los  trabajos:  Se  iniciarán  con  pala  retroexcavadora  de 
neumáticos u oruga, con la que se procederá al vaciado de sótano hasta llegar a 
la cota de solera. 
La  retroexcavadora,  realizará  los pozos y  zanjas de  cimentación, así  como  las 
zanjas  de  saneamiento,  con  un  posterior  refino  a mano,  procediéndose  a  la 
entibación de pozos y zanjas, si por cualquier circunstancia se sobrepasa 1,30 
m. de profundidad o si las circunstancias lo aconsejaran. 
En  las  zonas  donde  los  taludes  no  puedan  ejecutarse  con  las  bermas  y 




















- Los  pozos  de  cimentación  estarán  correctamente  señalizados,  para  evitar 
caídas del personal a su interior. 
 













- Las  excavaciones  de  zanjas  para  cimentación,  vaciados  y,  en  general,  todas 
aquellas cuyos taludes hayan de estar protegidos posteriormente con obras de 
fábrica,  se  ejecutarán  con  una  inclinación  de  talud  tal  que  evite  los 






- Si por  cualquier  circunstancia  fuese preciso o  se estimase  conveniente hacer 
excavaciones  con  un  talud  más  acentuado  que  el  citado  anteriormente,  se 












- Los  acopios  de  escombros,  tierras,  los  materiales  y  los  vehículos,  deberán 
mantenerse alejados de las excavaciones. 
 





































































































El  hormigón  para  la  estructura  será  suministrado  desde  una  central  de 
hormigonado y distribuido por  toda  la obra con el auxilio de  la grúa  ‐ torre, y en 
alguna ocasión se emplearán bombas de hormigonado. 











































- El  hormigonado  del  forjado  se  realizará  desde  tablones,  organizando 
plataformas de trabajo sin pisar bovedillas. 
 
- Una vez desencofrada  la planta,  los materiales se apilarán correctamente y en 
orden.  La  limpieza  y  el  orden  de  la  planta  de  trabajo  en  la  que  se  está 
desencofrando, es  indispensable. Respecto a  la madera con puntas, debe  ser 












































pudiendo  ser de  fibra, poliamida o poliéster, con el  fin de que no encojan ni 
ganen peso  al mojarse.  La  cuadrícula máxima  será de 10  x 10  cm.,  teniendo 
reforzado  el  perímetro  y  empleándose  para  la  fijación  de  las  redes  soportes 
metálicos  sujetos al  forjado, debiendo de estar dispuestos de  forma que  sea 
mínima la posibilidad de chocar contra una persona al caer y recomendándose 
que  se coloquen  lo más cerca posible de  la vertical de pilares o paredes. Las 
redes  se  limpiarán periódicamente de maderas y otros materiales que hayan 
podido caer en las mismas. Para una mayor facilidad del monje de las redes se 
pensará  ya  desde  el  encofrado  del  forjado.  Estas  redes  permanecerán  hasta 

















- Las  barandillas,  del  tipo  indicado  en  los  planos,  se  irán  desmontando, 
acopiándolas en lugar seco y protegido. 
 
- En  todos  los  forjados  unidireccionales  los  fondos  de  las  vigas  se  colocarán 
desde  plataformas  a media  altura,  con  el  fin  de  evitar  las  clásicas  caídas  a 






























































- Cuando  se  están  efectuando  los  trabajos  de  cerramiento  de  fachadas  con 
andamios  metálicos  de  pié  modulares,  estos  se  arriostrarán  entre  sí, 
sobresaliendo  la  barandilla  de  protección  1  m.  de  la  línea  de  aleros.  Las 
plataformas de trabajo estarán entablonadas y con su barandilla de protección 
de  90  cm.  y  45  cm.  de  anchura,  provistas  de  rodapié  de  15  cm.,  debiendo 
resistir 160 Kg./ml y sujeto al andamio metálico. 
 












La ejecución de estos  trabajos presenta un gran  riesgo, debiéndose de extremar  las 
medidas de seguridad durante su realización, principalmente en  la fase de colocación 
































- Nunca  se  realizarán  simultáneamente  los  cerramientos  de  fachadas  y  el 
poblado de la cubierta, de forma que se este‚ trabajando a dos niveles. 
 




vientos  fuertes  que  comprometan  la  estabilidad  de  los  operarios  y  puedan 















- Se  dispondrá  de  una malla  perimetral  en  la  zona  de  aleros  de  la  suficiente 





- Hay  que  hacer  hincapié  en  que  cuando  se  proceda  a  retirar  el  andamio  de 
































































































Se  comprobará  al  comienzo  de  cada  jornada  el  estado  de  los  medios  auxiliares 




















































































































- Al  terminar  este  tipo  de  acabados  al  finalizar  la  obra,  no  hacen  falta 































































- Para  los  trabajos  de  colocación  de  las  piezas  de  los  peldaños  y  rodapié,  se 













Se  usan  en  diferentes  trabajos  de  albañilería,  como  pueden  ser:  enfoscados, 
guarnecidos y tabiquería de paramentos interiores; estos andamios tendrán una altura 
máxima  de  1,50  m.,  la  plataforma  de  trabajo  estará  compuesta  por  tres  tablones 


















































en  cada  uno  de  los  tajos,  estando  las  superficies  de  tránsito  libre  de  obstáculos 
(herramientas, materiales,  escombros)  los  cuales  pueden  provocar  golpes  o  caídas, 
obteniéndose de esta forma mayor rendimiento y seguridad. 
































































- Las  pinturas  se  almacenarán  en  un  local  prefijado  y  señalado  en  los  planos 
manteniéndose  siempre  con  una  ventilación  directa  y  constante  para  evitar 
intoxicaciones e incendios. 
 
- Se  instalará un extintor de polvo químico  seco  junto a  la puerta de acceso a 
este local. 
 




los  recipientes  mal  cerrados,  para  evitar  accidentes  por  generación  de 
atmósferas tóxicas o explosivas. 
 
- Los  andamios  para  pintar  tendrán  una  superficie  de  trabajo  de  una  anchura 










- La  iluminación mínima en  las  zonas de  trabajos  serán de 100  lux., medidos a 
una altura sobre el pavimento de 2 m. 
 
- La  iluminación  mediante  portátiles  se  efectuará  utilizando  portalámparas 









































se  destina.  El  botiquín  dispondrá  de  todos  los  elementos  sanitarios  que  regula  la 




*Casetas  para  Aseos:  Se  dispondrá  de  una  caseta  con  los  requisitos  siguientes:  La 
dotación  total de estos aseos estará  compuesta por 1  inodoro  con  carga y descarga 




















Todos  sus  elementos,  tales  como  grifos,  desagües  y  alcachofas  de  duchas,  estarán 
siempre en perfecto estado de funcionamiento y  los armarios y bancos aptos para su 
utilización. 








Previa  petición  de  suministro  a  la  empresa,  indicando  el  punto  de  entrega  de 
suministro de energía  según plano, procederemos al montaje de  la  instalación de  la 
obra. 







de  un  armario  de  protección  y medida  directa,  realizado  en material  aislante,  con 
protección  para  la  intemperie  y  entrada  y  salida  de  cables  por  la  parte  inferior;  la 
puerta dispondrá de cerradura de  resbalón con  llave de  triángulo con posibilidad de 
poner un candado; la profundidad mínima del armario será de 25 cm. 
A  continuación  se  situará  el  cuadro  general  de  mando  y  protección  dotado  de 




cuadros  secundarios  para  alimentación  de  grúa, montacargas, maquinillo,  vibrador, 
etc. dotados de interruptor unipolar, interruptor general magnetotérmico y diferencial 
de 30m.A. 
Por  último  del  cuadro  general  saldrá  un  circuito  de  alimentación  para  los  cuadros 
secundarios donde  se conectarán  las herramientas portátiles en  los diferentes  tajos. 
Estos cuadros serán de  instalación móvil, según  las necesidades de obra y cumplirán 















- Cualquier parte de  la  instalación,  se  considerará bajo  tensión mientras no  se 
compruebe lo contrario con aparatos destinados al efecto. 
 













- En  la  instalación de alumbrado, estarán separados  los circuitos de  la valla, del 
acceso a zonas de trabajo, escaleras almacenes, etc. 
 
- Los  aparatos  portátiles  que  sea  necesario  emplear,  serán  estancos  al  agua  y 
estarán convenientemente aislados. 
 
- Las derivaciones,  al  ser portátiles, no estarán  sometidas  a  tracción mecánica 
que origine su rotura. 
 




- Existirá  una  señalización  sencilla  y  clara  a  la  vez,  prohibiendo  la  entrada  a 
personas no autorizadas a  los  locales donde esté  instalado el equipo eléctrico 
así como el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello. 
 
- Igualmente  se  darán  instrucciones  sobre  medidas  a  adoptar  en  caso  de 
incendio o accidente de origen de protección. 
 

































- Golpes  y  caídas  por  falta  de  señalización  de  los  accesos,  en  el  manejo  y 
circulación de carretillas y dumpers. 
 










- En  las  operaciones  de  bombeo,  al  comienzo,  se  usarán  lechadas  fluidas,  a 





















- Aparte  del  hormigón  transportado  en  camiones  cubas,  para  poder  cubrir 
pequeñas necesidades de obra, emplearemos también hormigonera de eje fijo 
o  móvil,  las  cuales,  deberán  reunir  las  siguientes  condiciones  para  un  uso 
seguro: 
 








eléctricas),  con  todos  los  órganos  que  puedan  dar  lugar  Atrapamientos 
convenientemente  protegidos,  el  motor  con  carcasa  y  el  cuadro  eléctrico 
aislado y cerrado permanentemente. 
*En operaciones de vertido manual de los hormigones: 





























(hogueras,  braseros,  energía  solar,  trabajos  de  soldadura,  conexiones  eléctricas, 
cigarrillos, etc.)  Junto  a una  sustancia  combustible  (Parquet, encofrados de madera, 
carburante  para  maquinaria,  pinturas  y  barnices,  etc.)  Puesto  que  el  carburante 
(oxígeno) está presente en todos los casos. 
Por  todo  ello  se  realizará  una  revisión  y  comprobación  periódica  de  la  instalación 
eléctrica provisional, así como el correcto acopio de  sustancias combustibles con  los 
envases perfectamente cerrados e  identificados, a  lo  largo de  la ejecución de  la obra, 









Los  caminos de  evacuación  estarán  libres de obstáculos, de  aquí  la  importancia del 
orden y limpieza en todos los tajos y fundamentalmente en las escaleras del edificio, el 
personal que esté trabajando en los sótanos, se dirigirá hacia el exterior de la zona en 






























- La batería quedará desconectada,  la cuchara apoyada en el suelo y  la  llave de 
contacto no quedará puesta,  siempre que  la máquina  finalice  su  trabajo por 
descanso u otra causa. 
 
- No se fumará durante  la carga del combustible ni se comprobará con  llama el 
llenado del depósito. 
 
- Se  considerarán  las  características  del  terreno  donde  actúa  la máquina  para 
evitar  accidentes  por  giros  incontrolados  al  bloquearse  un  neumático.  El 























































































- La cabina estará dotada de extintor de  incendios, al  igual que el  resto de  las 
máquinas. 
 
- La  intención  de moverse  se  indicará  con  el  claxon  (Por  ejemplo:  dos  pitidos 
para andar hacia delante, y tres hacia atrás). 
 















































- Todos  los trabajos están condicionados por  las condiciones que señale  la casa 
fabricante  en  cuanto  a  altura,  arriostramientos,  cargas  en  punta,  cargas 
máximas, contrapesos, etc. 
 
- El  gancho  de  izado  dispondrá  de  limitador  de  descenso,  para  evitar  el 
descarrilamiento  del  carro  de  desplazamiento.  Asimismo,  estará  dotado  de 
seguridad en perfecto uso. 
 




cerrado  de  20  cm.,  colocando  la  carga  bien  repartida,  para  evitar 
deslizamientos. 
 










- Antes  de  utilizar  la  grúa  se  comprobará  el  correcto  funcionamiento  de  la 







- La  pluma  de  la  grúa  dispondrá  de  carteles  suficientemente  visibles  con  las 
cargas permitidas. 
 













- Al finalizar  la  jornada de trabajo, para eliminar daños de  la grúa y a  la obra se 
suspenderá  un  pequeño  peso  del  gancho  de  ésta,  elevándolo  hacia  arriba, 
colgando el carro cerca del mástil, comprobando que no se puede enganchar al 
girar  libremente  la  pluma,  se  pondrán  a  cero  todos  los mandos  de  la  grúa 
dejándola en veleta y desconectando la corriente eléctrica. 
 


















































- Estará  prohibido  arrastrar  cargas  por  el  suelo,  hacer  tracción  oblicua  de  las 



















































- Al  término  de  la  jornada  de  trabajo,  se  pondrán  los mandos  a  cero,  no  se 



























- Se  instalará  una  visera  protectora  a  base  de  tablones,  en  el  acceso  a  la 
plataforma,  para  protección  de  impactos  por  caídas  de  materiales;  de  tal 
forma, que permita al operador seguir  la trayectoria de  la misma con  la vista, 
durante todo el recorrido. 











- Las  labores de mantenimiento  y ajuste  se  realizarán en posición de máquina 
parada. 
 
- Se  instalarán  en  los  umbrales  de  acceso  a  los montacargas  en  cada  planta, 
señales de peligro. 
 
- La plataforma  se cargará con material a elevar, uniformemente  repartido, de 
tal forma, que quede asegurado que no habrá desplomes durante el recorrido. 
 
- Las  plataformas  de  los montacargas  de  esta  obra,  estarán  rodeadas  de  una 
barandilla  de  angular  de  1,20 m.  de  altura,  cubierta  en  sus  vanos  con malla 
metálica electrosoldada en cuadrícula mínima de 4 x 4 cm. 
 
- se  instalará  un  cartel  con  la  leyenda  "PROHIBIDO  SUBIR  A  LAS  PERSONAS", 


















- La máquina tendrá en todo momento colocada,  la protección del disco y de  la 
transmisión. 
 






















































































































































- Todas  las  herramientas  eléctricas,  estarán  dotadas  de  doble  aislamiento  de 
seguridad. 
 






- Estarán  acopiadas  en  el  almacén  de  obra,  llevándolas  al  mismo  una  vez 


































Andamios  de  servicios,  usados  como  elemento  auxiliar,  en  los  trabajos  de 
cerramientos e instalaciones especiales de los ascensores, siendo de tres tipos: 

















tres  tablones,  colocados  sobre  los  pies  en  forma  de  "V"  invertida,  sin 
arriostramiento. 
ESCALERAS: 
Son empleadas en  la obra por  los diferentes oficios, destacando dos  tipos,  fijas y de 
mano.  
- Escaleras  fijas:  constituidas  por  el  peldañeado  provisional  a  efectuar  en  las 
rampas de  las escaleras del edificio, para comunicar dos plantas distintas, de 
entre todas  las soluciones posibles para el empleo del material más adecuado 





































- Caídas a niveles  inferiores, debidas a  la mala colocación de  las mismas, rotura 





- Desplome de  la  visera,  como  consecuencia de que  los puntales metálicos no 
están bien aplomados 
 























- Se  arriostrarán  perfectamente  entre  sí mediante  las  crucetas  y  semicrucetas 
fabricadas para ello. 
 
- Las distintas  andamiadas  serán  solidarias  entre  sí  y  estarán unidas mediante 
grapas ortogonales y giratorias. 
 
- Para  salvar  los  distintos  niveles  se  utilizarán  las  bases  regulables,  apoyadas 













- Estarán provistos de barandillas  interiores de 0,70 m. de altura y 0,90 m.  las 
exteriores con rodapié ambas. 
 
- No  se mantendrá  una  separación mayor  de  0,45 m.  desde  los  cerramientos, 
asegurándose ésta mediante anclajes. 
 




































- La  inclinación  de  las  escaleras  será  aproximadamente  de  75º  que  equivale  a 
estar separadas en vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos. 
Viseras de protección: 
- Los  apoyos  de  visera,  en  el  suelo  y  forjado,  se  harán  sobre  durmientes  de 
madera. 
 
























- Se  colocarán  viseras  o  marquesinas  de  protección  debajo  de  las  zonas  de 









- En  los  faldones  de  cubierta  se  dejarán  previstos  los  suficientes  ganchos  de 
seguridad y de la necesaria resistencia para que se puedan realizar con facilidad 
la  colocación  de  la  pizarra  y  que  permitan  realizar  futuros  trabajos  de 
reparación  y  mantenimiento  con  el  suficiente  grado  de  seguridad.  Dichos 
ganchos  tendrán  la  adecuada  protección  anticorrosiva  para  asegurar  su  uso 
transcurrida la mayor parte de vida del edificio. 
 
- En  los  aleros  del  edificio,  y  repartidos  racionalmente  se  dejarán  previstos 
anclajes de seguridad para andamios colgados, que permitan de  forma  fácil y 








Todos  los trabajadores recibirán antes de comenzar a trabajar en  la obra,  instrucción 
acerca de  los riesgos y peligros que pueden afectarles en su trabajo y sobre  la forma, 





- Se  dispondrá  de  un  botiquín  conteniendo  el  material  especificado  en  la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 





























Patronales,  Mutualidades  Laborales,  Ambulatorios,  etc...)  Donde  debe 
trasladarse a los accidentados para un más rápido y efectivo tratamiento. 













































































































































que  las  soluciones  propuestas  cumplen  las  exigencias  básicas  de  este  CTE  y 
demás  normativa  aplicable.  Esta  definición  incluirá,  al  menos,  la  siguiente 
información: 
a. Las  características  técnicas mínimas  que  deben  reunir  los  productos, 
equipos  y  sistemas  que  se  incorporen  de  forma  permanente  en  el 
edificio  proyectado,  así  como  sus  condiciones  de  suministro,  las 
garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. 
b. Las características  técnicas de cada unidad de obra, con  indicación de 





c. Las  verificaciones  y  las  pruebas  de  servicio  que,  en  su  caso,  deban 
realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio;  





ejecución.  Cada  una  de  estas  fases  del  proyecto  debe  cumplir  las  siguientes 
condiciones: 
a. El proyecto básico definirá las características generales de la obra y sus 
prestaciones  mediante  la  adopción  y  justificación  de  soluciones 
concretas.  Su  contenido  será  suficiente  para  solicitar  la  licencia 
municipal  de  obras,  las  concesiones  u  otras  autorizaciones 









b. El  proyecto  de  ejecución  desarrollará  el  proyecto  básico  y  definirá  la 




proyecto  de  ejecución  incluirá  los  proyectos  parciales  u  otros 
documentos  técnicos  que,  en  su  caso,  deban  desarrollarlo  o 
completarlo,  los cuales se  integrarán en el proyecto como documentos 
diferenciados bajo la coordinación del proyectista. 







todos  los aspectos que puedan tener  incidencia en  la calidad  final del edificio 
proyectado.  Este  control  puede  referirse  a  todas  o  algunas  de  las  exigencias 
básicas  relativas  a  uno  o  varios  de  los  requisitos  básicos mencionados  en  el 
artículo 1. 
2. Los DB establecen, en  su  caso,  los aspectos  técnicos y  formales del proyecto 





1. Las  obras  de  construcción  del  edificio  se  llevarán  a  cabo  con  sujeción  al 
proyecto  y  sus  modificaciones  autorizadas  por  el  director  de  obra  previa 
conformidad del promotor, a  la  legislación aplicable, a  las normas de  la buena 
práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director de 
la ejecución de la obra. 
2. Durante  la  construcción  de  la  obra  se  elaborará  la  documentación 
reglamentariamente  exigible.  En  ella  se  incluirá,  sin  perjuicio  de  lo  que 
establezcan  otras  Administraciones  Públicas  competentes,  la  documentación 







3. Cuando en el desarrollo de  las obras  intervengan diversos técnicos para dirigir 
las obras de proyectos parciales,  lo harán bajo  la coordinación del director de 
obra. 
4. Durante  la  construcción  de  las  obras  el  director  de  obra  y  el  director  de  la 



















ejecución de  la obra,  los documentos de  identificación del producto exigidos 
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por 





reglamentariamente,  incluida  la  documentación  correspondiente  al 
marcado CE de  los productos de  construcción,  cuando  sea pertinente, de 
acuerdo  con  las  disposiciones  que  sean  transposición  de  las  Directivas 
Europeas que afecten a los productos suministrados. 
     








- Los  distintivos  de  calidad  que  ostenten  los  productos,  equipos  o  sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas 
en  el  proyecto  y  documentará,  en  su  caso,  el  reconocimiento  oficial  del 
distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3;  
- Las  evaluaciones  técnicas  de  idoneidad  para  el  uso  previsto  de  productos, 
equipos y  sistemas  innovadores, de acuerdo  con  lo establecido en el artículo 
5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 




Para  verificar  el  cumplimiento  de  las  exigencias  básicas  del  CTE  puede  ser 
necesario,  en  determinados  casos,  realizar  ensayos  y  pruebas  sobre  algunos 
productos, según  lo establecido en  la reglamentación vigente, o bien según  lo 
especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
La  realización  de  este  control  se  efectuará  de  acuerdo  con  los  criterios 
establecidos  en  el  proyecto  o  indicados  por  la  dirección  facultativa  sobre  el 




Durante  la construcción, el director de  la ejecución de  la obra controlará  la ejecución 
de  cada  unidad  de  obra  verificando  su  replanteo,  los materiales  que  se  utilicen,  la 
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 
así  como  las  verificaciones  y  demás  controles  a  realizar  para  comprobar  su 
conformidad  con  lo  indicado  en  el  proyecto,  la  legislación  aplicable,  las  normas  de 
buena  práctica  constructiva  y  las  instrucciones  de  la  dirección  facultativa.  En  la 
recepción  de  la  obra  ejecutada  pueden  tenerse  en  cuenta  las  certificaciones  de 
conformidad  que  ostenten  los  agentes  que  intervienen,  así  como  las  verificaciones 
que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 
Se  comprobará  que  se  han  adoptado  las  medidas  necesarias  para  asegurar  la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que 














otras Administraciones Públicas  competentes, el  contenido de  la documentación del 







- El  Libro  de  Incidencias  en  materia  de  seguridad  y  salud,  según  el  Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
- El  proyecto,  sus  anejos  y modificaciones  debidamente  autorizados  por  el 
director de obra. 









Una vez  finalizada  la obra,  la documentación del seguimiento será depositada por el 











1. El director de  la ejecución de  la obra recopilará  la documentación del control 
realizado, verificando que es conforme con  lo establecido en el proyecto, sus 
anejos y modificaciones. 
2. El  constructor  recabará  de  los  suministradores  de  productos  y  facilitará  al 
director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los 





Una  vez  finalizada  la  obra,  la  documentación  del  seguimiento  del  control  será 





En el certificado  final de obra, el director de  la ejecución de  la obra certificará haber 
dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente 
la  construcción  y  la  calidad  de  lo  edificado  de  acuerdo  con  el  proyecto,  la 
documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción. 
El director de  la obra certificará que  la edificación ha sido realizada bajo su dirección, 
de conformidad con el proyecto objeto de  licencia y  la documentación técnica que  lo 
complementa,  hallándose  dispuesta  para  su  adecuada  utilización  con  arreglo  a  las 
instrucciones de uso y mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
1. Descripción  de  las modificaciones  que,  con  la  conformidad  del  promotor,  se 
hubiesen  introducido durante  la obra, haciendo constar su compatibilidad con 
las condiciones de la licencia; y 












correspondiente  proceso  de  control  de  recepción,  resolver  sobre  la  aceptación  o 
rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a  los  fabricantes de productos y 
los constructores (y por tanto a los Jefes de Obra). 
Con  motivo  de  la  puesta  en  marcha  del  Real  Decreto  1630/1992  (por  el  que  se 
transponía  a  nuestro  ordenamiento  legal  la Directiva  de  Productos  de  Construcción 






















El  fabricante  (o  su  representante  autorizado)  será el  responsable de  su  fijación  y  la 
























Esta  comprobación  se  puede  realizar  en  la  página web  del Ministerio  de  Industria, 
Turismo  y  Comercio,  entrando  en  “Legislación  sobre  Seguridad  Industrial”,  a 
continuación  en  “Directivas  ”  y,  por  último,  en  “Productos  de  construcción” 
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE) 





o La  fecha  de  aplicabilidad  voluntaria  del marcado  CE  e  inicio  del  período  de 
coexistencia con la norma nacional correspondiente (FAV). 
o La  fecha del  fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar  la 
norma  nacional  correspondiente  y  exigir  el  marcado  CE  al  producto  (FEM). 
Durante  el  período  de  coexistencia  los  fabricantes  pueden  aplicar  a  su 
discreción  la  reglamentación  nacional  existente  o  la  de  la  nueva  redacción 
surgida. 





















El  citado  artículo establece que,  además del  símbolo  “CE”, deben estar  situadas, en 













o Información  adicional que permita  identificar  las  características del producto 











Dentro  de  las  características  del  producto  podemos  encontrar  que  alguna  de  ellas 
presente  las  letras NPD  (no  performance  determined)  que  significan  prestación  sin 
definir o uso final no definido. 
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro 
no  tiene  requisitos  legales  para  una  determinada  característica  y  el  fabricante  no 
desea facilitar el valor de esa característica. 
En el caso de productos vía DITE es  importante comprobar, no sólo  la existencia del 
DITE  para  el  producto,  sino  su  período  de  validez  y  recordar  que  el  marcado  CE 
acredita la presencia del DITE y la evaluación de conformidad asociada. 
2.4.4. Documentación adicional: 
Además del marcado CE propiamente dicho, en el  acto de  la  recepción el producto 
debe poseer una documentación adicional presentada, al menos, en  la  lengua oficial 
del Estado. Cuando al producto  le sean aplicables otras directivas,  la  información que 








o Declaración  CE  de  conformidad:  Documento  expedido  por  el  fabricante, 
necesario  para  todos  los  productos  sea  cual  sea  el  sistema  de  evaluación 
asignado. 





o Certificado  CE  de  conformidad:  Documento  expedido  por  un  organismo  de 














En  este  caso,  el  control  de  recepción  debe  hacerse  de  acuerdo  con  lo  expuesto  en 






De  acuerdo  con  el  Art.9.1  del  RD  1630/92,  éstos  deben  satisfacer  las  vigentes 
disposiciones nacionales. El cumplimiento de  las especificaciones técnicas contenidas 
en ellas se puede comprobar mediante: 
a. La  recopilación  de  las  normas  técnicas  (UNE  fundamentalmente)  que  se 









c. La ordenación de  la realización de  los ensayos y pruebas precisas, en caso de 
que ésta documentación no se facilite o no exista. 
Además,  se  deben  tener  en  cuenta  aquellas  especificaciones  técnicas  de  carácter 






a. Han  superado  los  ensayos  y  las  inspecciones  efectuadas  de  acuerdo  con  los 
métodos en vigor en España. 
b. Lo  han  hecho  con  métodos  reconocidos  como  equivalentes  por  España, 
efectuados por un organismo autorizado en el Estado miembro en el que  se 
hayan  fabricado  y  que  haya  sido  comunicado  por  éste  con  arreglo  a  los 
procedimientos establecidos en la Directiva de Productos de la Construcción. 
Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la 
Dirección  General  competente  mediante  la  emisión,  para  cada  producto,  del 
correspondiente  documento,  que  será  publicado  en  el  BOE. No  se  debe  aceptar  el 
producto  si  no  se  cumple  este  requisito  y  se  puede  remitir  el  producto  al 
procedimiento descrito en el punto 1. 
2.5.3. Productos provenientes de un país extracomunitario: 
El  Art.9.3  del  RD  1630/92  establece  que  estos  productos  podrán  importarse, 
comercializarse  y  utilizarse  en  territorio  español  si  satisfacen  las  disposiciones 
nacionales,  hasta  que  las  especificaciones  técnicas  europeas  correspondientes 
dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1. 
Documentos acreditativos 
Se  relacionan,  a  continuación,  los  posibles  documentos  acreditativos  (y  sus 





- Es  un  documento  expedido  por  un  organismo  de  certificación 







- Este documento presenta grandes garantías, ya que  la certificación  se 
efectúa mediante un proceso de concesión y otro de  seguimiento  (en 
los que se incluyen ensayos del producto en fábrica y en el mercado) a 
través  de  los  Comités  Técnicos  de  Certificación  (CTC)  del 
correspondiente organismo de certificación (AENOR, ECA, LGAI...) 





- Los  productos  no  tradicionales  o  innovadores  (para  los  que  no  existe 
Norma)  pueden  venir  acreditados  por  este  tipo  de  documento,  cuya 
concesión se basa en el comportamiento favorable del producto para el 
empleo  previsto  frente  a  los  requisitos  esenciales  describiéndose,  no 




















- Son  obligatorias  para  los  fabricantes  que  pretendan  industrializar 
forjados unidireccionales de hormigón armado o presentado, y viguetas 
o  elementos  resistentes  armados  o  pretensados  de  hormigón,  o  de 






- Son  concedidas por  la Dirección General de Arquitectura y Política de 
Vivienda  (DGAPV)  del  Ministerio  de  la  Vivienda,  mediante  Orden 
Ministerial publicada en el BOE. 












- Su  validez  se  extiende  al  período  de  un  año  natural,  prorrogable  por 
iguales  períodos,  tantas  veces  como  lo  solicite  el  concesionario, 
pudiendo  cancelarse  el  derecho  de  uso  del  Sello  INCE  cuando  se 







- Ambos  distintivos  se  conceden  por  el  organismo  competente,  órgano 
gestor o CTC de AENOR  (entidades que  tienen  la misma  composición, 








especificaciones  técnicas. Este documento no es, por  tanto,  indicativo 



















- En  todo  caso,  para  proceder  a  la  aceptación  o  rechazo  del  producto, 
habrá que comprobar que  las especificaciones técnicas reflejadas en el 
certificado  de  ensayo  aportado  son  las  exigidas  por  las  disposiciones 
vigentes y que se acredita su cumplimiento. 
- Por  último,  se  recomienda  exigir  la  entrega  de  un  certificado  del 






- Estos  certificados  pueden  venir  acompañados  con  un  certificado  de 
ensayo  de  los  descritos  en  el  apartado  anterior,  en  cuyo  caso  serán 
válidas las citadas recomendaciones. 
- Este  tipo  de  documentos  no  tienen  gran  validez  real  pero  pueden 





por  organismos  públicos  o  privados,  que  (como  el  sello  INCE)  no 
suponen, por si mismos, la acreditación de las especificaciones técnicas 
obligatorias. 










- Entre  los promovidos por organismos privados  se encuentran diversos 





acreditados  por  la  Empresa  Nacional  de  Acreditación  (ENAC)  se  pueden 
consultar en la página WEB: www.enac.es. 
o El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así como el listado de los 
acreditados  en  la  Comunidad  de  Madrid  y  sus  respectivas  áreas  puede 
consultarseen la WEB: www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm 
o Las características de  los DIT y el  listado de productos que poseen  los citados 
documentos,  concedidos  por  el  IETcc,  se  pueden  consultar  en  la  siguiente 
página web: www.ietcc.csic.es/apoyo.html 




o La  relación  de  productos  certificados  por  los  distintos  organismos  de 




















Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  este  material  (UNE‐EN  197‐1),  aprobada  por 
Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
Cementos especiales 




















































Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos  productos  (UNE‐EN  681‐1,  2,  3  y  4) 
aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
Canales  de  drenaje  para  zonas  de  circulación  para  vehículos  y  peatones. 

























































Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  los  productos  relacionados,  aprobada  por 









































Resolución de 14 de  abril de 2003  (BOE 28/04/2003), Resolución de 28 de  junio de 
2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 










































































































Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  los  productos  relacionados,  aprobada  por 
Resolución de 14 de abril de 2003  (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 





































Componentes  prefabricados  de  hormigón  armado  de  áridos  ligeros  de  estructura 
abierta 




















































Juntas  elastoméricas  empleadas  en  tubos  y  accesorios  para  transporte  de  gases  y 
fluidos hidrocarbonados 
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos  productos  (UNE‐EN  682)  aprobada  por 
Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) 
Sistemas de detección de fuga 




























Sistemas  fijos  de  extinción  de  incendios.  Componentes  para  sistemas  de  extinción 
mediante agentes gaseosos 











o Requisitos  y métodos de ensayo para detectores especiales de  incendios. 
UNEEN‐12094‐9. 
o Requisitos  y  métodos  de  ensayo  para  dispositivos  de  pesaje.  UNE‐EN‐
12094‐ 11. 


































































































































4. COMPORTAMIENTO  ANTE  EL  FUEGO  DE  ELEMENTOS  CONSTRUCTIVOS  Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 








se  aprueba  la  clasificación  de  los  productos  de  construcción  y  de  los 
elementos  constructivos  en  función de  sus propiedades de  reacción  y de 
resistencia frente al fuego). 

































































































































• Modelos oficiales de MTD y certificado de  instalación eléctrica para  la 

























































































































































































































• Procedimiento  de  control  mediante  ensayos  para  materiales  que 
presenten características no avaladas por el certificado de calidad. 







































• Categoría  A:  piezas  y  mortero  con  certificación  de  especificaciones, 
fábrica con ensayos previos y control diario de ejecución. 
• Categoría B: piezas (salvo succión, retracción y expansión por humedad) 









































 Tipo  de  elemento  estructural  y  declaración  de  capacidad 
portante, indicando condiciones de apoyo 
 Dimensiones nominales 
 Certificado  del  tratamiento:  aplicador,  especie  de  madera, 
protector  empleado  y  nº  de  registro,  método  de  aplicación, 
categoría  del  riesgo  cubierto,  fecha  del  tratamiento, 






 Declaración  de  valores  característicos  de  resistencia  la 








































especialmente,  a  la  ejecución  de  los  posibles  puentes  térmicos 
integrados en los cerramientos. 
 Puesta  en  obra  de  aislantes  térmicos  (posición,  dimensiones  y 
tratamiento de puntos singulares) 
























 El  proyecto  define  y  justifica  la  solución  de  aislamiento  aportada, 













 Pruebas  parciales  de  estanqueidad  de  zonas  ocultas.  La  presión  de 
prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
 Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada a la red 


























































 Características  técnicas de  los componentes del cuadro  (interruptores, 
automáticos, diferenciales, relés, etc.) 
 Fijación de elementos y conexionado. 






















































3. Tiempo  de  salida  del  agua  a  la  temperatura  de 
funcionamiento. 
4. Medición de temperaturas en la red. 







 Colocación  de  aparatos  sanitarios  (se  comprobará  la  nivelación,  la 
sujeción y la conexión). 









































































































































































































de  ámbito  local  o  supramunicipal  contenidas  en  los  diferentes  planes  de  actuación 









Los  residuos  inertes  no  son  solubles  ni  combustibles,  ni  reaccionan  física  ni 
químicamente  ni  de  ninguna  otra  manera,  ni  son  biodegradables,  ni  afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan 
dar  lugar  a  contaminación  del medio  ambiente  o  perjudicar  a  la  salud  humana.  Se 








Obra  Nueva:  En  ausencia  de  datos  más  contrastados  se  manejan  parámetros 
estimativos estadísticos de 20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, 



















En  base  al  artículo  5.5  del  RD  105/2008,  los  residuos  de  construcción  y  demolición 












  Derribo  separativo  /  segregación  en  obra  nueva  (ej.:  pétreos,  madera, 
metales,  plásticos  +  cartón  +  envases,  orgánicos,  peligrosos…).  Solo  en 





















  Reutilización  de  residuos  minerales  o  pétreos  en áridos reciclados o en urbanización 
 
  Reutilización de materiales cerámicos   










  Utilización  principal  como  combustible  o  como  otro  medio  de  generar energía 
  Recuperación o regeneración de disolventes 



























Es obligación del contratista proporcionar a  la Dirección Facultativa de  la obra y a  la 
Propiedad de  los certificados de  los contenedores empleados así como de  los puntos 
de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas. 
Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener  limpias  las obras  y  sus  alrededores  tanto de 
escombros  como de materiales  sobrantes,  retirar  las  instalaciones provisionales que 






Para  los  derribos:  se  realizarán  actuaciones  previas  tales  como  apeos, 
apuntalamientos,  estructuras  auxiliares…para  las  partes  o  elementos 
peligroso,  referidos  tanto  a  la  propia  obra  como  a  los  edificios 
colindantes 
















































































































































































































BÁSICAS  DE  ACCESIBILIDAD  Y  NO  DISCRIMINACIÓN  DE  LAS  PERSONAS  CON 
DISCAPACIDAD  PARA  EL  ACCESO  Y  UTILIZACIÓN  DE  LOS  ESPACIOS  PÚBLICOS 






1. Las  condiciones  básicas  que  se  establecen  a  continuación  tienen  por  objeto 
garantizar a todas  las personas  la utilización no discriminatoria,  independiente 
y  segura  de  los  edificios,  con  el  fin  de  hacer  efectiva  la  igualdad  de 
oportunidades y la accesibilidad universal. 
2. Para  satisfacer  este  objetivo  los  edificios  se  proyectarán,  construirán, 
reformarán, mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan, como mínimo, 
las  condiciones  básicas  que  se  establecen  a  continuación,  promoviendo  la 
aplicación  avanzada  de  las  tecnologías  de  la  información  y  las 
telecomunicaciones en  los edificios, al servicio de  las personas con algún  tipo 
de discapacidad. 
3. En  el  desarrollo  de  estas  condiciones  básicas  mediante  el  correspondiente 




















4. Si existen  sistemas de  control  fijos de accesos  y  salidas,  tales  como arcos de 
detección,  torniquetes,  etc.,  que  supongan  un  obstáculo  a  personas  con 
discapacidad, se dispondrán pasos alternativos accesibles. 
5. En  los edificios se dispondrán  los elementos necesarios para que  las personas 






espacios  comunes  de  los  edificios  de  viviendas  tendrán  características  tales  que 




1. Existirá al menos un  itinerario accesible a nivel que  comunique entre  sí  todo 
punto accesible situado en una misma cota, el acceso y salida de  la planta,  las 
zonas  de  refugio  que  existan  en  ella  y  los  núcleos  de  comunicación  vertical 
accesible. 




y  para  facilitar  el  desplazamiento  a  las  personas  con  problemas  de 
movilidad. 









2. La  disposición  del  mobiliario  tendrá  en  cuenta  la  utilización  segura  e 
independiente  por  parte  de  las  personas  con  discapacidad,  especialmente  la 
discapacidad visual. Asimismo, frente a los elementos de uso se dispondrán los 
espacios  libres  necesarios  que  permitan  el  acceso  a  los  usuarios  en  silla  de 
ruedas. 
3. En  salones  de  actos,  salas  de  espectáculos  y  locales  con  asientos  fijos  se 
dispondrán asientos convertibles, próximos a las vías de salida, que puedan ser 
utilizados por personas con discapacidades de movimiento o sensoriales. 




1. Se  dispondrá  la  información,  la  señalización  y  la  iluminación  que  sean 
necesarias para facilitar la localización de las distintas áreas y de los itinerarios 
accesibles, así como la utilización del edificio en condiciones de seguridad. 
2. La  información de  seguridad estará situada en un  lugar de  fácil  localización y 
permitirá su comprensión a todo tipo de usuarios. 
3. La  señalización  de  los  espacios  y  equipamientos  de  los  edificios  tendrá  en 
consideración  la  iluminación y demás  condiciones visuales, acústicas y, en  su 
caso,  táctiles,  que  permitan  su  percepción  a  personas  con  discapacidad 
sensorial o cognitiva. 





1. Los  edificios dispondrán de  ascensor de emergencia  con  accesos desde  cada 
planta que posibilitará  la evacuación prioritaria de personas con discapacidad 
motora  en  función  de  su  uso  y  altura  de  evacuación.  Los  elementos 
constructivos que delimitan  la  caja del ascensor  y  sus  zonas de espera  serán 
resistentes al fuego. 
2. Se dispondrán zonas de refugio delimitadas por elementos resistentes al fuego 
para  rescate  y  salvamento  de  personas  discapacitadas  en  todos  los  niveles 
donde no esté prevista una salida de emergencia accesible. 
3. Los recorridos de evacuación, tanto hacia el espacio  libre exterior como hacia 
las  zonas  de  refugio,  estarán  señalizados  conforme  a  lo  establecido  en  el 
Documento Básico sobre seguridad de utilización, DB SI 3, del Código Técnico 





táctil  adecuadas  para  facilitar  la  orientación  de  personas  con  diferentes 
discapacidades. 
4. El  edificio  dispondrá  de  los  equipos  e  instalaciones  adecuados  para  hacer 
posible la detección del incendio, así como la transmisión óptica y acústica de la 




Tras  exponer  estos  artículos  también  hemos  de  hacer  referencia  a  la  normativa 
particular  de  Galicia,  como  es  Decreto  35/2000  REGULAMENTO  DE 
DESENVOLVEMENTO  E  EXECUCION  DA  LEI  DE  ACCESIBILIDADE  E  SUPRESION  DE 
BARREIRAS, este decreto que desarrolla la Ley 8/1997 ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE 
BARRERAS  EN  LA  COMUNIDAD  AUTONOMA  DE  GALICIA  busca  al  igual,  que  la 
normativa nacional, garantizar a las personas con movilidad reducida o cualquier otra 






Este  reglamento  es  de  aplicación  a  todas  las  actuaciones  llevadas  a  cabo  en  la 
Comunidad Autónoma de Galicia por entidades públicas o privadas, así como por  las 
personas  individuales, en materia de planeamiento,  gestión o ejecución urbanística; 














1. Para  los  efectos  de  este  reglamento  y  para  la  eliminación  de  barreras 
arquitectónicas en  la edificación  (Baed),  se consideran edificios de  titularidad 
pública los que pertenecen al Estado, a la Comunidad Autónoma de Galicia y a 











5. En  supuestos de edificios en  régimen de propiedad horizontal nos que exista 














deberá  tener  la  pegada  a 









La  dimensión  de  la  huella 











































Rampas  de  longitud  entre 
3,00 y 10,00 m. 
8%  10% 











Cando  exista  un  giro  de 
90º  o  descanso  permitirá 
inscribir  un  círculo  de 
diámetro mínimo de: 
1,50  1,20 
En  el  inicio  e  final  de  la 








la  aproximación  frontal  al 
lavabo y  lateral al  inodoro, 
permitiendo  en  el  espacio 
libre  de  obstáculos  hasta 
una  altura  de  70  cm  un 
giro  de  diámetro  igual  o 
superior a: 
1,50 m  1,20m 
Las  puertas  de  los  aseos, 
salvo que  la dimensión de 
ellos sea tal que permita el 
giro  antes  señalado  fuera 
del  espacio  barrido  por  la 
puerta,  deberán  abrir 
hacia el exterior. 
Su  dimensión  será  tal  que 
dejarán  un  espacio  libre 
mínimo de: 
0,80 m  0,80 m 
Dispondrán  de  un  tirador 
de  presión o  palanca  para 
apertura  y  de  un  asa 
horizontal  situadas  a  una 

















silla,  debiendo  existir  un 
espacio  mínimo  de 
aproximación  de  0,80  m. 








el  que  existe  un  espacio 
libre  mínimo  de  0,80  m 
para  realizar  la 
aproximación. 




















Delante de  las puertas, a ambos  lados, deberá existir un espacio  libre (sin ser barrido 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































El  objeto  del  presente  proyecto  es  diseñar  la  instalación  de  agua  caliente  sanitaria, 













Conj. captación  Caso  Orientación e inclinación Sombras Total 

























El  captador  seleccionado  debe  poseer  la  certificación  emitida  por  el  organismo 
competente en la materia, según lo regulado en el RD 891/1980, de 14 de Abril, sobre 
homologación de  los captadores solares y en  la Orden de 28 de Julio de 1980, por  la 










Las  filas de captadores se pueden conectar entre  sí en paralelo, en  serie o en  serie‐
paralelo, debiéndose  instalar válvulas de cierre en  la entrada y salida de  las distintas 
baterías  de  captadores  y  entre  las  bombas,  de manera  que  puedan  utilizarse  para 




captadores que  se pueden  conectar en paralelo  se obtendrá  teniendo en  cuenta  las 
limitaciones especificadas por el fabricante. 
  
Como  regla  general,  el  número  de  captadores  conectados  en  serie  no  puede  ser 
superior a  tres. Únicamente, para  ciertas aplicaciones  industriales y de  refrigeración 






Se  dispondrá  de  un  sistema  para  asegurar  igual  recorrido  hidráulico  en  todas  las 
baterías de captadores. En general, se debe alcanzar un flujo equilibrado mediante el 
sistema  de  retorno  invertido.  Si  esto  no  es  posible,  se  puede  controlar  el  flujo 
mediante mecanismos adecuados, como válvulas de equilibrado. 
  











Para  evitar  riesgos  de  congelación  en  el  circuito  primario,  el  fluido  caloportador 
incorporará anticongelante. 
  






















propilenglicol al 29%, con  lo que se garantiza  la protección de  los captadores contra 
rotura por congelación hasta una temperatura de ‐14ºC, así como contra corrosiones e 
incrustaciones, ya que dicha mezcla no  se degrada a altas  temperaturas. En caso de 















































circunstancia,  la  instalación de energía  solar debe  contar  con un  sistema de energía 
auxiliar. 
  












calor  instantánea,  el  equipo  será  capaz  de  regular  su  potencia  de  forma  que  se 






El circuito hidráulico que se ha diseñado para  la  instalación es de retorno  invertido y, 
por lo tanto, está equilibrado. 
  


























pueda  establecer  la  operación  automática  cuando  la  potencia  esté  disponible  de 
nuevo. 
  






















































La elección de  las válvulas se realizará de acuerdo con  la  función que desempeñan y 














































frío, en el punto más alto del  circuito, no  sea  inferior a 1.5Kg/cm², y que  la presión 



















interior  o  exterior,  no  serán  inferiores  a  los  valores  especificados  en: 
RITE.I.T.1.2.4.2.1.1. 
  
Es  aconsejable,  aunque no  forme parte de  la  instalación  solar, el  aislamiento de  las 























Las  líneas  de  purga  se  colocarán  de  tal  forma  que  no  puedan  helarse  ni  se  pueda 
producir  acumulación  de  agua  entre  líneas.  Los  orificios  de  descarga  deberán  estar 
dispuestos  para  que  el  vapor  o medio  de  transferencia  de  calor  que  salga  por  las 















Para  disminuir  el  riesgo  de  fallo,  se  evitarán  los  aportes  incontrolados  de  agua  de 










El  sistema  eléctrico  y  de  control  cumplirá  el  Reglamento  Electrotécnico  para  Baja 
Tensión (REBT) en todos aquellos puntos que sean de aplicación. 
  






El  rango de  temperatura ambiente admisible para el  funcionamiento del  sistema de 
control será, como mínimo, el siguiente: ‐10ºC a 50ºC. 
  
Los  sensores  de  temperatura  soportarán  los  valores  máximos  previstos  para  la 












y  evitándose  las  tuberías  separadas  de  la  salida  de  los  captadores  y  las  zonas  de 
estancamiento en los depósitos. 
  














Cuando  el  sistema  disponga  de  la  posibilidad  de  drenaje  como  protección  ante 












































El  objeto  del  presente  proyecto  es  diseñar  la  instalación  de  agua  caliente  sanitaria, 























Enero  5.40  12  10 
Febrero  8.00  12  10 
Marzo  11.40  14  11 
Abril  12.40  14  12 
Mayo  15.40  16  13 
Junio  16.20  19  14 
Julio  17.40  20  16 
Agosto  15.30  21  16 
Septiembre  13.90  20  15 
Octubre  10.90  17  14 
Noviembre  6.40  14  12 
Diciembre  5.10  12  11  
  
6.2.2.2. Condiciones de uso: 
Teniendo en  cuenta el nivel de ocupación,  se obtiene un  valor medio de 30.0  l por 





























Enero  100  8.0  10  35  1162.01 
Febrero  100  7.2  10  35  1049.56 
Marzo  100  8.0  11  34  1138.88 
Abril  100  7.8  12  33  1077.17 
Mayo  100  8.2  13  32  1089.94 
Junio  100  8.0  14  31  1032.39 
Julio  100  8.5  16  29  1020.54 
Agosto  100  8.5  16  29  1020.54 
Septiembre  100  8.1  15  30  1010.00 
Octubre  100  8.3  14  31  1069.48 
Noviembre  100  7.8  12  33  1079.75 











3% · ( )· ( / )
100 mes acs











Qacs: Demanda de agua caliente (MJ). 
: Densidad volumétrica del agua (Kg/m³). 
C: Consumo (m³). 
Cp: Calor específico del agua (MJ/kgºC). 















Porción Factor de llenado (real) Pérdidas (%) Contribución (%) 
A 8  0.50 (0.51) 0.02  0.01 
A 10  1.00 (1.00) 0.02  0.02 
B 8  0.00 (0.07) 0.14  0.00 
B 10  1.00 (0.96) 0.04  0.04 






Porción Factor de llenado (real) Pérdidas (%) Contribución (%) 
B 12  1.00 (1.00) 0.01  0.01 
C 10  0.50 (0.53) 0.03  0.01 
C 12  1.00 (1.00) 0.07  0.07 
D 10  0.00 (0.09) 0.02  0.00 
D 12  1.00 (0.94) 0.14  0.14 
D 14  1.00 (1.00) 0.12  0.12 








consumo  diario  promedio.  La  superficie  de  captación  se  dimensiona  para  conseguir 





















Enero  5.40  12  1162.01  795.98  31 
Febrero  8.00  12  1049.56  624.43  41 
Marzo  11.40  14  1138.88  493.08  57 
Abril  12.40  14  1077.17  454.16  58 
Mayo  15.40  16  1089.94  337.33  69 
Junio  16.20  19  1032.39  282.34  73 
Julio  17.40  20  1020.54  208.66  80 
Agosto  15.30  21  1020.54  251.01  75 
Septiembr
e  13.90  20  1010.00  261.43  74 
Octubre  10.90  17  1069.48  397.51  63 
Noviembre  6.40  14  1079.75  690.11  36 














La  instalación consta de un circuito primario cerrado  (circulación  forzada) dotado de 
un  sistema  de  captación  (con  una  superficie  total  de  captación  de  4 m²)  y  con  un 




La temperatura histórica en la zona es de -9ºC. La instalación debe estar preparada para 
soportar sin congelación una temperatura de -14ºC (5º menos que la temperatura mínima 
histórica). Para ello, el porcentaje en peso de anticongelante será de 29% con un calor 
específico de 3.654 KJ/kgK y una viscosidad de 2.939600 mPa s a una temperatura de 45ºC. 
  
6.2.8. Diseño del sistema de captación: 






0: Factor óptico (0.78). 
a1: Coeficiente de pérdida (3.47). 
te: Temperatura media (ºC). 
ta: Temperatura ambiente (ºC). 
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P: Pérdida de carga (m.c.a). 
: Coeficiente de fricción 
L: Longitud de la tubería (m). 
D: Diámetro de la tubería (m). 
v: Velocidad del fluido (m/s). 
  
Para  calcular  las  pérdidas  de  carga,  se  le  suma  a  la  longitud  real  de  la  tubería  la 
longitud  equivalente  correspondiente  a  las  singularidades  del  circuito  (codos,  tés, 
válvulas,  etc.).  Ésta  longitud  equivalente  corresponde  a  la  longitud  de  tubería  que 
provocaría una pérdida de carga igual a la producida por dichas singularidades. 
  










Re: Valor del número de Reynolds (adimensional). 
: 1000 Kg/m³ 
v: Velocidad del fluido (m/s). 
D: Diámetro de la tubería (m). 
: Viscosidad del agua (0.001 poises a 20°C). 
  
Cálculo del coeficiente de fricción () para un valor de Re comprendido entre 







































PT: Pérdida de presión en el conjunto de captación. 
P: Pérdida de presión para un captador 
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P: Potencia eléctrica (kW) 
C: Caudal (l/s) 




























Vt: Volumen útil necesario (l). 
V: Volumen total de fluido de trabajo en el circuito (l). 
Ce: Coeficiente de expansión del fluido. 
Cp: Coeficiente de presión 
  
El  volumen  total de  fluido  contenido  en  el  circuito primario  se  obtiene  sumando  el 
contenido  en  las  tuberías  (5.71  l),  en  los  elementos  de  captación  (0.00  l)  y  en  el 
intercambiador (9.75 l). En este caso, el volumen total es de 15.46 l. 
  




































La presión mínima del vaso debe ser  ligeramente  inferior a  la presión de tarado de  la 
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espuma  elastomérica.  El  espesor  del  aislamiento  será  de  30  mm  en  las  tuberías 
exteriores y de 20 mm en las interiores. 
 
